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Об определении площади легкосбрасываемых конструкций 
для помещений аммиачных холодильных установок холодильников

Отдел технического нормирование и 
стандартизации Госстроя СССР сооб
щает, что в связи с расхождением в 
результатах расчета no СН 502-77 пло
щади легкосбрасываемых конструкции 
для помещений аммиачных холодиль
ных установок холодильников, связан

ными с трудностями определения ре
ального количества взрывоопасного 
продукта, площадь легкосбрасываемых 
конструкций для этих помещений сле
дует принимать 0,03 м2 *а 1 мэ поме
щения, согласно п. 2.2 СНнП 11405-74,
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