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9 .19 . В соответствии с Правилами Госгортехнадзора ССОР при 
расположении изотермических резервуаров внутри помещения двуокись 
углерода, выходящая из предохрани тельных клапанов, мембранных и 
дренажных устройств, должна отводиться за пределы помещения в бе
зопасное место. Отводящие трубопроводы от предохранительных кла
панов и мембран должны иметь минимальное гидравлическое сопротив
ление (минимальное количество местных сопротивлений, минимальную 
длину и достаточное проходное сечение).

В местах возможного скопления конденсата отводящие трубо
проводы должны быть оборудованы дренажными устройствами.

9.20. Проекты станции наполнения и станции газификации дол
жны быть разработаны специализированными организациями и согла
сованы с ВШШБТхимнефтеапларатуры.
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