
Дополнение главы СИнП 11-31-74 Вот ы iS??:. с . К* ■

П остановлением Госстроя СССР от 6 октяб 
ря 1977 г. №  156 утверж дено и с 1 января 
1978 г. вводится в действие приведенное ни
м б дополнение п. 8.25 главы СНиП 11-31-74 
«Водоснабжение. Н аруж ные сети и со о р уж е 
ния», утверж денной постановлением Госстроя 
СССР от 29 апреля 1974 г. №  94.

Пункт 8.25 дополнить абзацем следую щ его
содерж ания:

«При прокладке противопож арны х и объ
единенных противопож арны х водопроводов а 
тоннелях, наземно или надземно пожарные 
гидранты долж ны  устанавливаться в ко л о д 
цах».
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