
Группа Г45

Изменение № 1 ГОСТ 27330—87 Воздухонагреватели. Типы и параметры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 24.10.88 № 3492

Дата введения 01.07.89

Пункт 2.2.3 (кроме табл. 3) изложить в новой редакции: «2.2.3. Основные 
показатели технического уровня и качества воздухонагревателей дифференци
рованные по ступеням технического уровня и качества продукции должны со
ответствовать значениям показателей, приведенным в табл. 3»;

таблицу 3 дополнить наименованиями показателей и соответствующими 
значениями:

Зпачение'показателя для воздухонагревателя типа

Наименование показателя

ВЛВ113,
ВЛВ123,
ВНВ143,
в л п п з ,
ВНП123,
ВНП143

ВНВ111, 
ВЯВ211, 
ВНП1П, 
ВНП211

ВНВ233, 
ВНВ243, 
В ЛП233, 
В ЛП243

ВНВЗЗ

Полный установленный 
ресурс, ч, не менее

1-я ступень — до 01.01.95
13200
9600

18000
96КЮ

2-я ступень — с 01.01.96
16000
ШООО

24I0W
12000

liGOOO
120ЮК>

16000
10ООО

(Продолжение см. с. 138)
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проектирование электроснабжения

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 27330—87)
Продолжение

Значение показателя для воздухонагревателя типа

Наименование показателя

ВНВ113,
ВНВ123,
ВНВ143,
ВНП113,
ВНП123,
ВНП143

ВНВ111,
ВНВ211,
ВНП111,
ВНП211

ВНВ233,
ВНВ243,
ВНП233,
ВНП243

внвзз

Установленная безотказ
ная наработка, ч, не менее:

1-я ступень — до 01.04.96
3000
1500

3000
1500

_ _

2-я ступень — с 01.01.96 4000i 4000 4000 4000
2000 2000 2ЮОО 2000

Средняя наработка на от
каз, ч

1-я ступень — до 01.01.95 7500 7600
3750

10000
3760

1ЮООО 10000 ю ооо2-я ступень — с 01.01.95 6000 5000 00(00' 5000

дополнить примечанием — 4: «В числителе приведено значение показателя 
для водяных воздухонагревателей, в знаменателе — для паровых воздухона
гревателей».

(ИУС №■ 1 1989 г.)
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Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294851/4294851400.htm

