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Узлы присоединения к тепловым сетям систем отопления и 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 3г
Настоящий альбом включает общие виды и спецификации теплоцзн- 

тров с присоединением системы отопления через элеватор и 
системы горячего водоснабжения через регулирующее устройство 
(РУ50) Ленинградского литей^скмеханического завода.

Данный альбом является корректировкой и выпущен взамен 
альбома 5.903КЛ-1-3.

'Для нормальной работы РУ необходимо» с целью исключения 
возникновения шума от вибрации, чтобы располагаемый напор 
на вводе не превышал 30 м.вод.ст.

На циркуляционном трубопроводе должен устанавливаться, 
регулятор температуры РТЦГВ по чертежам выпуска

Каждый теплоцентр определяется следующими марками:
-марка блока ввода на подающем трубопроводе
-маркой блока ввода на обратнбм'трубопроводе •
-маркой обвязки элеватора и регулирующего устройства 
РУ 50. .

Пример маркировки 
блока*-ввода

 ̂ITB -  80 -  Ь2л:
узел на подающем | | левое положение
трубопроводе «* *«

индекс стальная арматура
диаметр ввода наличие грязевика

обвязка элеватора 
^регулятора РУ__

тип обвязки
П-ТВ -  1.3 -  30 -  РУ50л

индекс
наличие водомера
номер -оале£>скпора

левое исполнение 
установка РУ50

водомер на отопление

Конструкция обвязок предусматривает возможность:
-присоединения систем отопления, работающих на высоко!емпературной 
воде при установке задЕкжек на подмешивании
-присоединения к тепловым сетян систем теплоснабжения калориферов* 
сушилок и других теплообменных аппаратов.
, Все теплоцентры могут быть собраны в правом и левом исполнении. 
Правым считается исполнение при котором движение теплоносителя 
происходит слева направо.

В состав каждого теплоцентра должны включаться чертежи из 
альбомов выпусков
-обвязок водомера системы горячего водоснабжения 
-устройство для прокивки вводов теплосети
-система промывки и опорожнения с ручным насосом или сбросом в трап 
и с установкой предохранительного клапана у раковины 
-узел присоединения циркуляционного трубопровода горячего водоснаб
жения. >

Конструктивные указания
1. Сборка теплоцентров и узлов производится на сварке и фланцах.
2. Комплектация теплоцентров арматурой и контрольно-измерительными 

приборами может осуществляться при сборке их на объекте.
3. Сварка трубопроводов и приварка фланцев производится электродами — 

по ГОСТ <7467-7? и СНиЛ ^ .оТ .сч .е^
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50

II

МА Р К И

a
без задвижки 
на подмешивании

IТВ- 50 -  1.2л 
30 2ТВ-50 -  0.2п

1-ТВ -1.1 -30-РУ50П

ITB-50 -  1.2л'
30 2ТВ-50 -  0.2л

ЬТВ- 1.2-30 -РУ50л 
п

30
]ТВ-50 -  1.2л 
2ТВ-50 -  0.2п г;;
II-TB-I.3-30-РУ50п

IТВ-50 -  1.2п 
30 2ТВ-50 -  0.2п

I1-TB-I.4-30-РУ50п 
п

30
ITB-50 -  1.2п 
2ТВ-50 -  0.2п 
П-ТВ-1.5-30-РУ50Л

с задвижкой 
на подмешивании

. ‘ & К> черт, 
по данному 
альбому

5.903КЛ-1
вьш.З

1ТВ-50 -  1.2л 
2ТВ-50 -  0.2л 
1-ТВ- 1.1А—30 -РУ50Л

ITB-50 -  1.2п 
2ТВ-50 -  0 .2п
1-Т.В- 1 •2А-30-РУ50П

ТТВ-50 -  1.2п 
2ТВ-50 -  0.2п 
П-ТВ-1.3А-ЭО-РУ50,,

ITB-50 -1 .2 л  
2ТВ-50 -  О.а, 
I l : . ^ I . 4 A - 3 ^ 50n

ITB-50 -  1 .^ , ' ■
2TB-50 -  0 .2„ 
П-ТВ-1.5А-з0.ру50п

5.903КЛ-1-3-03
5.903КЛ-1-3-04

5.903КЯ-1-3-05 
5.903КЛ-1-3-06

;-v- >'

У

МА Р К И

без задвижки 
на подмешивании

с задвижкой 
на подмешивании

£ # черт, 
по данному
альбому
5.903КЛ-1

вып.З

30
1 ТВ-80-. 1.2п 
2ТВ-80- 0.2п 
111—ТВ—1. 3-30-РУ50Г1

I ТВ-80- 1.2л 
2ТВ-80- 0.2п 
111—ТВ—I . ЗА-30-РУ5(1п

80

65
I ТВ-80- 1.2п 
2ТВ-80- 0.2п 

I 1I—ТВ- I . 3-65-РУ50п

30
I ТВ-80- 1.2п 
2ТВ-80- 0.2п 

Ш-ТВ-1.4-30-РУ50П

III 65
ITB-80- 1.2п 
2ТВ-80- 0.2п 

Ш-ТВ-1.4-65-РУ50П

30
IТВ-80- 1.2п 
2ТВ-80- 0.2п 

Ш-ТВ-1.5-30-РУ50П

65
ITB-80- 1.2п 
2ТВ-80- 0.2п 

Ш -ТВ-1. 5-65-РУ50п

1У 65
ITB-80- 1.2п 
2ТВ-80- 0.2п 
1У-ТВ-1. 6-65-РУ50П

' I ТВ-80- 1.2п 
2ТВ-80- 0.2п 

III -ТВ-1. ЗА-65-РУ50г|

ITB-80- 1.2п 
2ТВ-80- 0%2п 

II I—ТВ—I,4А-30-РУ50г 5.903КЛ-1-3-СГ
5.903КЛ-1-3-СХ

ITB-80- 1.2п 
2ТВ-60- 0.2п 

111-TB-1.4А-65-РУ50л1

ITB-80- 1.2п 
2ТВ-80- 0.2п 

Ш-ТВ-175А-30-РУ50П

IТВ-80- 1.2п 
2ТВ-80- 0.2п 

III—ТВ—I . 5А-65-РУ50п

I ТВ-80- 1,2п 
2ТВ-80- 0.2п 
1У-ТВ-1.6А-65-РУ50п

5.903КЛ-1-3-&
5.903U-I-3-IC

Проаер.
Р «з »»6от. Т ю р о э О В *
Исполняя
Н («M tp. i-ДОГ’,!̂

5 . © 0 3 к л - ^ - 3 “ ® 2

i m Таблица маркировки -------
теплоцентров с горячим 
водоснабжением от РУ

Ст*Дг.И Лист Листов

«
Р ___L г

Л Е Н Н И И П Р О Е К Т

Формат t-'i \





П
од

пи
сь

 и
 д
мт
» 

[В
м

м
.и

н
..

*»поз

1
2 
8
4
5
6 
У 
О 
9
10
11
12

13
14
15
16

I?
18
19
20 
21 
22
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Восериалы и изделии

23

Труба ет.вл.сварная я 70x3(0 
Труба водегазонровод. *67x3,0 
Т" ко d у 32
То не Ду 15
Вентиль фланцевый Ду 50 
То ко Ду 50"
То ко Ду 50
Вентиль муфтовый Ду 15 
Оадвиыка клиновая Ду 50 
То ко Ду 50
Клапан обратный Ду 50 " 
блокатор чугунный № I
То ко К» 2
Устройство регулирующее Ду 50 
Грязовик 16-50 
Шайба дроссельная ДЕС 16-50
Отвод 90° 57x3 |
фланец""50-10 
фланец 76-10 
Фланец перехбдной 65 32-10 
Прокладка A-50-I0 
Прокладка A-32-I0 
Фланец переходы*76x3-57x3

17D-50-1,2 
50-v j2

Количество

Й ,45 
7,14 
1,22 
8 ,0
1 "
4
2
5
1
2 
I  
1

1
2 
2

2
24
3"
1
32
2 
I

' 1 ТВ-50-1,2 2ТВ-50-0,2 I-TB-1,2~С0-Р450

Вес в кг Количество Вое в кг

ГОСТ 
нормаль 
Изготовите*-*-

12,7 2,45 12,7 ГОСТ 10704-70
27,5 7,14 27,5 ГОСТ 8262-75
А,6 1,22 4,6 V - • . •
3,8 8,0 3,8

17,3 I • 17,3 15с 22нк’.
32 4 32 15кч 19п2
10 2 10 15ч 9п2
з;5 5 3,5 15кч 18п1
25 I 25 Зкл2-16
31,8 2 31,8 SI’allHs, 31чббр
10,2 I . 1,2 16кч9п, 19ч21бр
13 - 3-д Й? 4 "Сантехобору

дования"- I 13 ' и
- I - ГОСТ 26969-86
42 2 42 Г 34.02 ТДС 4.903.10

2 - 3-д Литейноыех.Ленкил-
управленля

1,2 2 1,2 ГОСТ 17375-83*
49,44--- 24 ----49,44 ~ ГОСТ 12820-80*
•8,4" 3 3,4 : и
2,8 I 2,8- п
• 32 - ГОСТ 15180-86— 2 - п
2,8 I 2,8 ГОСТ 12820-80*

Инженг оный отдг Л ,. //
Нач.,ол
Промр.

Л у н д с п  .j 
Гудэинск/

?£Ул~

iffy1
\ г . %
'я

Рлцибот.-Mnpn.oeuial
Р я б к о м
Л цорич

»
Исполмал <
Н CfeMtp. 4

5.® Щ к л-1-3-04
Спецификация геплоцентра тип I с ГБС
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Марки узлов теплоцепгров

IТВ-50-1,2 IТВ-50-1,2
2ТВ-50-0,2 2ТВ-50-э;2 ГОСТ

Ий
поз Н а и м е н о в а н и е

I -ТВ- I , I-30-РУ 50 I-TB-I,2-30-РУ50 нормаль
изготовитель

л
Количество Вес в кг Количество Вес в кг

24 Муфта короткая 15 9 0,42 9 0,42 ГОСТ 8966-75
25 Закл.констр» 10 • 6 **-*•. . 6 -
26 Муфта короткая"*25 . I 0,13 I 0,13 ГОСТ 8966-75 .
27 Муфта короткая 40 2 0,4 2 0,4 н
28 Муфта короткая 50 I 0.S5 I 0,85 к
29 Бочонок 15 4 0,4 ’ 4 0,4
30 Прокладка A-65-I0 2 Н 2 -  “ ГОСТ 15180-86
31 Бобышка под ТУДЭ** I Ш» I -•
32 Донышко 2 1.6 2 1.6
33 Болт MI6x70*58 148 23 148 • 23 ГОСТ 7798-70*
34 Гайка Ш6.5 148 4,56 148 4,56 ГОСТ 5915-70*
35 Шайба 16,36 148 1,52 148 1.52 ГОСТ I I 371-78*
S6 Заглушка 50-10 “2 6,2 2 6,2 ГОСТ 12836-67
37 Муфта короткая 8 - 8 -  * ГОСТ 8966-75
38 Муфта короткая I - I - N
39 Пробка 15 2* 0,1 2 0,1 ГОСТ 8968-75х

Контрольно-измерительные
приборы

_ ГОСТ 8625-77*Е ’40 Манометр 0БМ1-160-16 8 - ' 3 -
. 41 Манометр 0БМ1-160-10 8 т 8 - ГОСТ 8625-77*3

42 Кран З-х-ходовой'нуфювый Ду15 6 ш* 6 тт и
43 Термометр Ш5-160-1-240-66 6 «• 6 ФШ ГОСТ 2823-7S*E
44 Защитная оправа £ермоНетра 6 - 6 - ГОСТ Ъ02?-те*£

. 45 Счетчик горячей воды 
ВСКМГ 90-10/324 I •* I • • Кировобадский приборо

—* -  ' ■* строительный в-д

Для обвязок узлов присоединения, применяемых для систем отопления с 
спецификацию добавляются:

_  I. ЗадБЕжка клиновая^у50 -  1шт.- 31чПнж •*
Z. Фланец плоский приварной Ру 10 ЯуЬО -  2шт. ГОСТ 12820-80
3. Болт Ш6 -70 -  Бшт. ГОСТ 7796-70х
4. Гайка М16 8шт. ГОСТ 5915-70х

перегретой водой устанавливается задвижка на подмешивании, и в

5.©©Зкл-1]-3-©4
'-586

ф о р м ат J2
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Марки узлов Геллоцектроз *

.118-50-1,2 
2ТВ-50-0.2 
П-ТБ-1|3-30-РУ50

ITB-50-I
2IB-5Q-0
П-ТВ-1,4

$
-30-РУ50

I ТВ-50-1,2 
2ТВ-50-0,2 
П-ТВ-1,5-30-РУ 50

ГОСТ 
норыаль 

- изготовитель
ПОЗ

Количество Вес в кг Количество Вес в кг Количество Вес в кг
Материалы и изделия

I Труба ст.ал*сварная й  89x3 1.6 10,2 1.6 10,2 1.6 • 10,2 ГОСТ 10704-76
2 То хе jer 76x3 1,335 7,2 1,335 7,2 1,335 V it
8 То Ев #  57x3 5,79 23,16 5,79 23,16 5,79 23,16 и
4 Труба водогазодрозод.Л у 32 1,51 4,7 1,51 4,7 . 1,51 4,7 ГОСТ 3262-75*
5 То Ев ds 15 8,0 3,8 3,0 8,8 8,0 3,8 и
6 Вентиль фланцевый Ду ’50 I 17,4 I 17,4 * I 17,4 I5c22hs .
7 То se Ду 50 4 32 " 4 82 4 32 15кч19п2

-  8 То se Ду 50 2 • 10 2 ; , 10 2 10 15ч9п29 Вентиль нуфтовый Ду 15' 5 3,5 5 3,5 5 3,5 15кч18п1
10 Задвикка клиновая Ду 50 I 2 I 25 I 25 8кл2-16

-1 Г То ке Ду 60 2 31,8 2 31,8 2 31,8 3 I4 IIH S , 31ч6бр
12 Клапан обратный Ду_50 I 10,2 I 10,2 I 10,2 16кч9п,19ч21бр
18 Злеватор чугунный Кг 3 I - - •• - 3-Д К? 4 Сантехоборудов.

Л 4 Элеватор чугунный Кг 4 - 1 - I •» п
15 Элеватор чугунный Кг "5 -  1 тт I я
16 Устройство регулирующее Ду 50 I  1 - I - I 3-д Литейконех.Ленхид-

■* 1 управления
I ? Грязевик 16-50 2 1 42 2 42 2 42 т.34.62 ТДС 4.903-10
18 Шайба дроссельйая ДБС 16-50 • 2 1 - 2 ш* 2 «. ГОСТ 26969-86
19 Отвод SO0 57x3

3 2.2 2 1,2 2 1,2 ГОС! 17375-83*
г о фланец'перох. 65*50-10 - I 2,8 I 2,8 I • 2,8 ГОСТ 12820-30“
21 Прокладка A-65-I0 2 - тт 2 2 •• ГОСТ 15180-86
22 Переход К65х3-32х2,5 I  • 1 0 ,2 I 0 ,2 I 0 ,2 ГОСТ 17.572-83
23 Вобшка под ТУДЭ I - I •т I

5.®03е ш -1-3-© ©
Спецификация теплоцонтра 
тип II с ГВС

С»»Ак. Л**<т Пмсто*
_Р т — 3_
ЛЕННИИПРОЕКТ

Рорьмлт 12
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Марки узлов теплоцентров
ITB-50-I ,2 ITB-50-I,2 IТВ-50-1,22ТВ-50-С •2 _ 2ТВ-50-0.2 2ТВ-50-0 2 г о с тH-TB-I,о-о0-гУ50 П-ТВ-1,,4-80-РУ50 П-ТВ-1 .5-30-РУ50 норналь

К*
Н а и м е н о в а н и е

. изготовитель
ПОЗ

Количосгво Бос в кг Количество Вес в кг Количество Вес в кг
24 Муфта короткая 15 9 0,45 9 0,45 9 0,45 ГОСТ 8966-75 •
25 То ко 20 6 0,48 6 0,48 6 0,48 и

26 То же 25 I 0,13 I 0,13 I 0,13 п
2? То хе 40 2 . 0,'46 2 0i46 2 0,46 я
28 То же 50 - I .... 0,85 I 0,35 I 0,35 я
29 Фланец 50-10 15 30,9 15 SO,9 15 80,9 ГОСТ 12820-80*
80 То ке 32-10' - - ' ' • .. ' • <т я ‘
31 Фладец нерох. 65/32-10 I 2,9 I 2,9 1 2,9 я
32 Фланец 65-10 3 8,4 3 8,4 3 8,4 я
33 То же 80-10 5 16" 5 16 5 16
34 Прокладка A-32-I0 2 -  . . . 2 2 «■ ГОСТ 15180-8685 То же А-50-10 " 24 24 ’24 я
86 То 2 0  A-65-I0 Г Фт - - - I * •» I Я -
87 То ко A-80-I0 5 - 5 тш 5 я
88 Бочонок 15 Ь  80 5 .. . .  5 ........ . _ 5 ..............1 _____'. ..
39 Болт М16х70,58- 160 24,6 160 ...... - 24,6 160 24,6 ГОСТ 7798-70*
40 Гайка Щ6Т5 .. , Г ; 160 4,92 160 4,92 160 4,92 ГОСТ- .5915-70* , ч.4Г JilafiOa 16,36 160 _ . 1,64 ... 160 1,64 160 1,64 ГОСТ II37I-78*42
43

Заглушка 50-10 
Муфта короткая"

2
_ I тш

2 * 
-  I

- 2 ' 
I

ГОСТ Ш 3 6 - 6 7  
ГОСТ 8966-7544 Муфта короткая 2 ~ 2 2 ГОСТ 8966-7545 Пробка 15 - --------- 2 м 2

0,1 2 0,1 ГОСТ 8963-75* ^  '

.......... ' .. . = v  - -■ - • - •• - ; ., г.у/
_..... ........... ............. -.......

~ - • • ■_______^ ____ ;__________ ____

?-5*?6
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№
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; •• -  • .... _ .

. Н а и м е н о в а н и е

Маокл узлов теплопектооз

ГОСТ
нормаль

Изготовитель

IТВ-50-1,2 
2ТВ-60Ч),2
Д-ТВ-1,3-30-РУ50

IТВ-50-1,2 
2X3-50-0,2
П-ТВ-1.4-30-РУ50

I ТВ-50-1,2 
2ТБ-50-0.2
П-ТВ-1,5-30-РУ50

Количество Вео в кг Количество Вес в кг Количество Вес в кг

Контрольно-измерительные приборы
46 Манометр ОШ-160-16 S 8 8 _ ГОСТ 8б25-77*Е
47 Манометр 0КЯ-160-Ю 8 - 8 - 8 и
48 Кран 3-х-ходов ой матовый 

Ду 15 6 6 тт б •* м
49 Термометр П&5-2-240-66 6 -  . 6 тт 6 тт ГОСТ 2823-75*Б
50 Зацитная оправа термометра 6 - 6 - б ГОСТ 3029-75*Е
5* Водосчетчн.ч .гор.воды 

1СГМГ 90-10/324 I - I I ц Кировобадский приборо

•

•
•

строительный s-д

- .......... - •

. - .. . . . . .  v  . ■

Для обвязок узлоь присоединения, применяемых для систем отопления с перегретой водой устанавливается задвижка на подмешивании и в

\ - 4

5.©Щкл-И~3-©(В

спецификацию добавляются:
I.Задвижка клиновая ,Цу80 -  1шт. -  ЗЗчбнж
2 . Фланец-переходной РуЮ 80/65 -  2шт. ГОСТ 12020-80х
3 . Болт М16 -70 -  8шт. ГОСТ 7796-70*
4 .  Гайка Ш6 -  8 шт. ГОСТ 5915 -70х
____  ‘____  _________

, Формат 12
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Н а и м е н о в а н и е

Наv»:.H узле в тепло::ентоов
ГОСТ

нормаль
изготовитель

IТВ-80-1,2 
2ТВ-80-0,2

ШТВ-1,3-30- 
' в -РУ-50

ITB-80-1-,2 
2TB-S0-O,2

ШТВ-1,3-65-РУ5С

ITB-S0-I,2 
218-80-0,2 

ШТВ-1,4-30- 
-РУ50

ITB-80-I,2 
2TB-S0-0.2
ШТВ-1,4-65- 

-РУ50

ITB-S0-I.2 
2TB-S0-O.2
ШТВ-1,5-30- 

-РУ 50

I ТВ-80-1,2 
2Т£-30-0,2

ШТВ-1,5-65- 
-РУ50Из

по:
Коли

чество
вес в 
кг

коли
чество

вес в 
кг

коли
чество

вес в 
кг

коли
чество

вес в 
кг

коли
чество

вес в 
кг

коли
чество

вес в 
кг

Материалы и изделия ч

I Труба ст.эл.сварная xf 89x3 5,S4 33,96 5,34 33,% 5,34 S3,96 5,34 33,96 5,34 33,% 5,34 33,% ГОСТ 10704-70
“ 2 То r.e xf 76x3 I .I 5,94 2,4 12,96 1,1" 6,94 2,4 12,% 1,1 5,94 2,4 12,% и

3 То не jег 57x3 3,41 13,6 3,41 13,6 3,41 13,6 3,41 13,6 3,41 13,6 3,41 13,6 N

4 Труба водогазопровод. d у 32 1,3 2,85 1,3 2,85 1,3 2,85 1,3 2,85 1,3 2,85 х ,з 2,85 ГОСТ 3262-75* ;
5 То не dy 15 3,0 3,84 3,0 3,84 3,0 8,84 3,0. 3,84 3,0 3,84 3,0 3,84 я

6 Вентиль фланцевый Ду 80 I 36 - Г 86 I 36 I 86 I 36 I 36 15с22нж
7 То не Ду 80 I 32 I 32 I 32 I 32 I 32 I 82 15кч16п1

-  8 То не Ду 50 3 24 3 24 ; 3 24 3 24 3 ' 24 3 24 15кч19п2
9 То не Ду 50 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 15ч9п2

10 Вентиль муфтовый ДУ 15 ' 5 3,5 5 3,5 5 3,5 5 • 3,5 5 3,5 5 3,5 15кч18п1
Л1 Задвихка клиновая Ду 80 2 51,8 2 51,8 2 51,8 2 51,8 2 51,8 2 51,8 31ч11нх, 31ч6бр ~

12 То не Ду 80 I 38 I 38 I 38 I 38 I 38 I 38 Зкл2-16
13 Клапан обратный Ду 50 I 10,3 I 10,3 I 10,3 I 10,3 I 10,3 I 10,8 16кч9п, 19ч21бр
14 Элеватор чугунный Л* 3 ‘ I гъ Т £3 - - - - - - - - 8-д К? 4 "Сантехоборудо

вания”
15 То не Ш 4 •• «• - - I I - - - - я

16 То не te 5 - •• - - - - - - I I Я

17 Устройство регулирующее Ду 50 I - I тт I - I - I - I - 3-д Литейноыех.Ленхидуп-
равления

■18 Грязовик 16-80 2 68,8 2 68,8 2 68,8 2 68,8 2 68,8 2 68,8 Т34.03 ТДС4903-Ю63
IS Шайба дроссельная ДБС 16-80 2 - 2 - 2 - 2 2 ш» 2 - ГОСТ 26% 9-86

20' Пробка 15 2 0,1 2 0,1 2 0,1 2 0,1 2 0,1 2 0,1 ГОСТ 8%3-?5*
2 1 фланец переходной 100/80-10 I 3,96 I 3,96 I 3,96 I Э , % I 3 , % I 8,96 ГОСТ 12820-80
2 2 То но 80/50-10 * * * I 3,19 I 3,19 I 8,19 I 3,19 I 3,19 I 3,19 И

23 То не 100/30-10 I 8,96 I 8,96 I 3,96 I 8,96 I 8,96 I 8,96 я

Оорм*т J2
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. Марки угпоз теп;;■оцеитрсв
ITB-6G-I,2 
2X5-30-0,2

eib-x. ^ 5

IТВ-60-1,2 . 
215-30-0,2

ШТВ-1,3-65- 
-РУ50

IT3-S0-1,2 ■ 
2X5-80-0,2
ШТВ-1,4-30- 

• -РУ50

IT5-C0-I,2 
2X5-80-0,2

ШТВ-1,4-65- 
-РУ50

1X5-30-1,2
2X5-80-0,2
ШТВ-1,5-30- 

-F75G

I ТВ-6-0-1,2 
2X3-80-0,2
ШТВ-1,5-30- 

-РУ50

ГОСТ
нормаль
изготовитель

к-во вес в 
кг

к-во вес в 
КГ

к-во вес в 
к?

К-ВО вес в 
кг

к-во вес в 
кг

к-во вес в 
кг

24 Фланец переходной 100/65 I 3,19 f 3,19 I 3,19 I 3,19 I 3,19 I 3,19 ГОСТ 12820-80*
25 То so дл.прив. 50-10 9 16,54 9 18,54 9 18,54 9 18,54 9 ’ 18,54 9 18,54 «
26 То ео 80-10 12 38,28 12 38,28 12 38,28 12 38,28 12 38,28 12 38,28 1!
27 Прокладка A-32-I0 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 ГОСТ 15180-86
28 То so A-50-I0 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - п
29 То se A-65-IG I - I - I - I - I - I - it

30 То se A-80-I0 17 - 17 I? - 17 - 17 - 17 - м

31 Переход :133x4-57x3 2 - 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 ГОСТ 17572-85
32 То so 89X3&-I2 I 0,9 I 0,9 I 0,9 I 0,9 I 0,9 I 0,9 и

33 Нуфта короткая 50 I 0,35 I 0,35 I 0,35 I 0,35 I 0,35 I 0,35 . ГОСТ 8966-75
34 То se 40 2 0,46 2 0,46 2 0,46 2 0,46 2 0,46 2 0,46 п

35 То se 25 I 0,13 I 0,13 I ' 0,13 I ' 0,13 I 0,13 *1 0,13 п

36 То se 20 6 0,48 6 0,48 6 •0,48 6 0,48 6 0,48 6 0,48 »
37 То so 15 7 0,54 7 0,54 7 0,54 7 0,54 7 0,54 7 0,54 и '
38 Болт HI6x70,58 178 27 178 27 “ 178 27 " „ 178 27 178 27 178 27 ГОСТ 7798-70*
39 Гайка HI6,5 178 5,34 178 5,34 178 5,84 178 5,34 178 5,34 178 5,34 - ГОСТ 5915-70*
40 Шайба 16,36 178 1.8" 178 1.8“ 178 1.8“ 178 1.8 178 1,8 178 1,8 ГОСТ II37I-78*
4Г Отвод 90° 57x3 2 1.2 2 1.2 2 1.2 2 1.2 2 1_.2 2 1.2 ГОСТ 17375-83*- Г *• '
42 БочоноК15 L ^80 5 - 5 — 5 — 5 — 5 — 5. — \

43 Заглушка 50-10 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - ГОСТ Ш 3 6 - 6 7

44 Муфта короткая I I I I I I ГОСТ 8966-75t

5.003 кл-,-3-®® 1
^ Формат 12
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узлов - зп?:сд?н:■ров

ITB-80-I,2 ITE-80-I,2 • ITB-SO-1,2 IT3-60-I.2 I ТВ-80-1,2 I ТБ-80-1,2 ГОСТ
2ТБ-60Ч) »2 2TE-8 0-0,2 21В-Е0-0,2 2ТЕ^80-0,2 2ТБ-30-0,2 2ТБ-80-0.2 нормаль

Шё
но:

ШТБ-1.3-30- Ш -I , 3-65- ШТВ-1.4-30- ШТБ-1.4-65- ШТБ-1.5-30- ШТВ-1.5-4*-
Н а и и е в о в & н и е .

-РУ50 -РУ 50 -РУ-50 -РУ 50 •РУ 50 -РУ 50 изготовитель

K-BO вес в к-во вес в к-во вес^в к-во вес в к-во вес в к-во вес в
кг кг кг кг кг кг

Контрольно-измерительные
приборы V

ГОСТ 8625-77*1345 Нанометр 0R1-I-160-16 3 ■ 1 3 - 8 - 3 -  . 8 - 3 -
46 То se OKI I-I60-I0 8 - 3 - 3 - 3 * - 3 - 8 -  • И

47 Крал S-х-ходовоЙ муфтовый 6
\

Ду 15 6 - 6 ■- 6 - — 6 - 6 - и  •

48 Термометр 60-240-66 6 mm 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - ГОСТ 2823-73*Е
49 Защитная оправа 5?ерМбметра 6 - 6 тт 6 •» 6 - 6 - 6 - ГОСТ S024-75*K
50 Счетчик горячей воды • Кировобадский приборо
** BCKftf 90-10/324 I < «... - г т» I - -П - I - — - строительный 8-Д

51 То £6 СТЙЧГ-65"

}

1
i 1 /

! • 1 f 
i ' !

4

I

-

1
!

I
•

I

! . t
1 j *

i p  i
•

,-Х|

Для обвязок узлов присоединения» применяемых для систем отопления с перегретой водой устанавливается задвижка на подмешивании и в 
спецификацию добавляются: .. /
I.Задвижка клиновая Лу80 -  1шт. -  31ч6нж
2. Фланец-переходной FyiO 80/65 -  2игг. ГОСТ ]2820-80х •*'
3 . Болт $16 -70 -  8шт. ГОСТ 7796-70^ . ‘ • __________
4. Гайка Ш6 -  8 шт. ГОСТ 5915 -70х 5.903 кл-И-3-03

Лист

Т-586
Формат 12
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Нз?к:: у г л''в тжсцг.чтзсз

IТВ-80-1,2 
2ТВ-о0-О,2 
1У ТВ-1.6-65-РУ50

*
* ГОС? ' 

норналь 
изготовительfc.'S

поз
Количество Вес в кг •

Цатериалы и изделия
I Труба ст.эл .св . p f108x3,5 2,65 23,9 ГОСТ 10704-70
2 То яе р  89x3 4,24 26,97 N

3 То яе й  76x3 1,56 8,42 И
4 То на дГ 57x3 2,42 12,4 И
3 Труба водогазодроводн. dy 15 3,0 3,8 ГОСТ 3262-75*
6 Вентиль фланцевый Ду 80 I " 36 15с22на

„ 7 То яе Ду 80 I 32 15кч16п1
8 Тс не Ду 50 3 24 15кч19п2

- 9 То яе Ду 50 2 ' 10 15ч9п2
10 Вентиль муфтовый Ду 15 5 3,5 15кч18п1
11 Задвияка клиновая Ду 100 2 44 31ч6бр, 31ч11ня

-12 То se Ду 8 Г I 38 Зкл 2-16
13 Клапан обратный Ду 50 I 10,3 16кч9п, 19ч21бр
14 Зловатор чугунный К? 6 * X - 8-д te 4 Сантсхоборудов.

Л 5 Устройство рогулируюцее Ду 50 . I - 3-д Литейнонох.Лоняил-
** управления

16 Грязевик 16-80 2 68,8 т.34.03 ТДС 4903-10.68
17 Шайба дроссельйая ДБС 16-80 2 - ГОСТ 26969-86
18 Отвод 90-57x3 2 1.2 ГОСТ 17375-33

Д 9 Фланец 50-10 9 18,54 ГОСТ 12820-80
20 То яе 80-10 II 35,09 и
21 То яе 100-10 6 24 ■ _ И

22 Фланец пбрех; 100/65-10 I 3,96 К

.23 Прокладка А-50-10 14 •» ГОСТ 15180-86
** •* ••

к  л  -13
Ст.А** Лист ЛкСГО.

Р 1 аМ и нация Т0плоцентра 
с ГВС

Л Е Н Н И И П Р О Е К Т

V585 С>орм*т 12
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I ? . , ,- , . . . ,  тгп-mow■УеСЛ_____________________

ГОСТ
нормаль
Изготовитель

•1ТЕ-80-1 tZ 
2TB~S0-0»2.
1У ТВ-1,6-65-БУ50

Количество Вес в кг
24 ТО же A-80-I0 10 - ГОСТ 15180-86
25 То же А—100—10 6 -  ■ м
26 Муфта короткая 15 /  9 0,54 ГОСТ 8966-75
27 То же 20 6 0,48 ГОСТ 8966-75
28 То же 25 }r #* *• I 0,13 п . .

29 То же 40 ■ l! . • 2 . . .  . • 0,46 . Н
30 То же 50 \ I 0,35 ** .

31 То же 80 .2 - я
32 Бочонок 15 6 т
33 Фланец переходной 100/80-10 I 3,96 ГОСТ 12820-80х -
34 Переход 89x3-65x3 2 4 ГОСТ 17372-83
35 Переход 133x4-57x3 ;i 2 ‘ 4 I»
36 Бобышка под ТУДЭ l  i 1»
37 Болт М16x70.58 " 200 31,4 ГОСТ ?798-70х
38 Гайка MI6.5 V 200 . 6,24 ГОСТ 5915-?0х
39 Шайба 16,36 200 2,08 ГОСТ П371-78х
40 Заглушка 50-10 2 6,2 ГОСТ 12836-67
41 Муфта короткая I - ГОСТ 8966-75
42 Пробка 15 2 0,1 ГОСТ 8963-75х

. Контрольно-измерительные

43
приборы

-  Манометр-0ЕМ1-160-16 3 - — .................... ГОСТ 862&-77хЕ
44 То же 0Ш-160-10 3 • М

45 Кран 3-х-ходовый муфтовый
Ду15 6 - И

46 Термометр №’5-2-240-66 6 •• ГОСТ 2823-?73ХЕ
47 Защитная оправа для термоме -

тра 6 ’ . " ' ' • ’ ’ ................ , . .  -  .......... ; . . . . ГОСТ 3029-75ХЕ
48 Счётчик гор. воды СТБ1М-65 1 • ’ Кировобадский приборо

строительный завод

Т-586

Для обвязок узлов присоединения, применяемых для систем отопления с перегретой водой устанавливается задвижка на подмешивании и в 
спецификацию добавляются: _____ _
1. Задвижка клиновая ДуЮО -  1шт. -31ч6нж
2. «лакец ГуЮ Ду100 -  2шт. ГОСТ 12820-80х

3 . Болт М16-70 -  16шт. ГОСТ 7?96-70х
4 . Гайка MI6 -  16 шт. ГОСТ 5915-70х О Т З к л -И -З -Ш

Лист

г
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http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293788/4293788998.htm

