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1. Общая пояснительная записка
О сн ов ан и е  б л я  разработ ки

Типовой проект разработан на основании плана типового проектирования на 

19В6 z. (Постановление Госстроя СССР о т  23 декабря !985г. J f ‘ 255 Л. Т З .2.113).

Типовой проект разработан взамен Т.п. 4 0 2 -  2 -5 Э .

Назначение и область применения

блок- бокс арматуры тип Э предназначен для размещения запорной -арматуры. 

аппаратов охлаждения воды с целью предотвращения её' псремерзания.

Область применения -  Хи Ж климатические районы СССР. Несущие и 

ограждающ ие конструкции расчит аны на температуру наружного воздуха 

до минус 50°С7 вес снегового покрова до 2,0 кПа (z00 кгс/м*), скоростной на~ 

пар ветра до Ц55 кПа (55 к г с /м 1).

Блок-бокс армат уры я вляет ся  изделием полного  заводского изгот овле

н и я  с уст ановленным  в нём т ехнологическим  оборудованием ,  приборами, 

от оплением и элект роосвещ ением и выполнен в т рёх  исполнениях^7абл,1)

Обозначение Исполне
ние

Расчетная зим
няя meimiepamt/fo наружного «вдут

Масса,
КГ

108 Е-
1 -50 12710

2 - 4 0 ,- 3 0 12675
3 -20 12640

Типовой проект разработан в с о о т в е т с т в и и  с 

д ей ству ю щ и м и  нормами  и правилам и

Главный инж енер проект а И.Д. Лысаков

Обозначение и исполнение соо тветствую т принятым, в конструкторской 

документации Альбом Ж .

Техническая характ ерист ика

Степень огнестойкости здания по СНИП2.01.0 2 -8 5  ................................. J1I

Категория производства по взрываложароопасности .............................  Д

Помещение по П У З ................................ ...............................................н о р м а л ь н о е

Габарит ны е размеры
д л и н а ........................   72,250

ширина . . . . . .  ..................................................................................  3 , 2 5 0

в ы с о т а .  . ................................. . . . .........................................................2 ,8 7 5

М асса, т .....................................................................  см. т а б л .1

Рабочая с р е д а ..................................... ' ...........................сжатый воздух, вода

Пропускная способность, мъ / ч ...................................................... 400
Рабочее давление м п а  (к г с /с м г)

воды .....................................................................................................0,36 (3,б)

сжатого воздуга  .........................  0,5 (5,0)

_ Температура воды ,° С
г о р я ч е й ............................. .... . . . . ..............................................'6 6 - 7 5

х о л о д н о й ......................................................... ■ ..........................................45

Привязан *

Инн. №

ТП 4 0 2 - 2 2  -  6 5 .8 6  [ J 3

ГИП Лысаков
Блок-бокс арматоры 

тип 9

Стадия Лист Листов
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Тет ино- экономические показатели Таблица 2

Показатель
Величина

До корректи
ровки

После коррек" тироа ки

Объём строительный , м 3 124,03 103,50

То ж е на расчётный показатель 0,31 Q26

Площадь застройки , м 2 40,01 39.80

То же общая 36,В8 - 36,00

Сметная стоимость общая , ты с. р• 31,60 23,05
В том числе :
строительно -  монтаксные работы 31,44 22,93

Оборудование 0,16 . 0,12
Стоимость строительно -  монтажных работ 
на 1 м z общей площади , р . 852,49 636,94

То ж е , н а  1 м 3 строительного объём а, р. 253,51 221,55
Расход ст али, т 8,92 7,42

Расход цем ент а , т 0,73 0,59
Построечные трудовые зат рат ы, чел.-день 27,16 25,89 .

То ж е, на 1 м  3 строительного объёма 0.22 0,25

п н а  расчётный показатель 0,07 - 0,07
Сталь, приведённая к  классу А -1  и С^/гз,  Т 9,21, •' 8,76

Цемент,  приведённый к  марке м  400 , т 0,66 . 0,55
Расход тепла на отопление и вентиляцию, квт 12,1 • 12,1
Расход элект роэнергии , к в т 0.5- 0,5/

Расчётный показат ель -  1 м3/ч . пропускной способности. Показате

ли приведены для условий строительства при расчетной температу

р е  наруж ного воздуха  минус 50°. Показатели проекта до корректи

ровки. приведены к  уенам 1984  год а .

Заложенные в проекте строительные решения позволяют вести 

строительно- монтажные работы одним из прогрессивных методов орга

низации строительства -  комплектно -  блочным методом , входящим в '■ 

Перечень прогрессивных видов строительно-монтажных работ Госстроя СССР.

Оборудование, применяемое о проекте соответствует новейшим Оослшже- 

ниям отечественной и зарубежной техники и выпускается сер и й н о  

специализированными заводам и .

2.'Техно логические решения

Технологическая принципиальная схема блок-бокса арматуры представ

лена на листе ТХ-2.
В качестве запорной арматуры используются задвижки с ручным приво- 

. дом. Для ускорения опорожнения аппаратов воздушного охлаждения в зимнее 

время предусматривается подвод сжатого воздуха к трубопроводам, поОаю -  

ирам воду на аппарат ы.

Автоматизация и  КИП

Объём автоматизации блок-бокса арматуры предусматривает:

Контроль температуры еобы Оо и после каждого аппарата воздушного охлаж

дения и на входных и выходных коллекторах воды термометрами техническими.

Привязан

И на не

ТП A02-22 -G5.bG П 3
Сгпп

Копирсъал Ф с ^ .а т  A Z
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Контроль давления сжатого воздуха в коллекторе манометрами общего 

назначения m um  OBMI-z ЮО.

Передачу показаний температуры охлаждённой воды в. операторную 

КС — термометром сопротивления типа ТСМ.
Выдачу сигнала в операторную КС о падении .температурил давлении 

воды в коллекторе охлаждённой воды:тертометпрам.манометричестт 

сигнализирующим. ТКП=100Ж и  жанажетпрам.пружинным показывающим . 

сигнализирующим $ к м  т-1 У.

Электроснабжение .

По степени обеспечения надёжности электроснабжения блок-бокс арма

туры относится к  Ж категории. Обеспечение электроэнергией должна осу

ществляться от.источника питания напряжением —зво/тгов кабель

ным вводом через ланель на уровне пола.
Злектроприётником блок-бокса арматурылаляется электроосвещение . 

Нагрузка на вводе составляете^) квт. Для распределения электроэнергии 

предусмотрен щит освещения серии ЛОУ. Сеть освещения выполнена табе

лем  АВВГ, проложенным открытого каркасу б л ок -б ак са .

В проекте предусмотрено рабочее и ремонтное освещение. Напряжение в . 

сети рабочего. освещения -  220В, ремонтного -12В. Для рабочего освещения . 

предусмотрены светильники с лампами накаливания. Освещённость помеще- .

рия 2 D лк, количество сеетоточек-З шга. Управление освещением ■ со.. щ и т а . 

освещения .
Корпуса светильников,жталлоконструкции’-блок-бокса зануяиткДля за

нуления италъэовать нулевую ж илу кабеля:'При привязке проекта обеспечить 

электрическую связь блок-бакса с глухо заземлённой нейтралью источника питания.

3. Строительные решения ■

Здание блок- бокса арматуры представляет собой йже ш унифициро

ванных элементов строительных конструкций серии' 672, изготавливаемый 

в заводских. условия! и состоящий .из.металлического ссноват1Я.утвтт- 

ного теплоизоляционными .плитами;, каркаса из прарилеи гшабратюгосе
чения и ограждения из стальных, трётслойных панелей с утеплителем.т
пенопласт ФРИ-l ./jfKSQ. кг/м*) . ......... .' '

' блок-бокс устанавливается н а фундаменты сборные из Штанных'.; 

блоков стен' подвалов .
Вокруг блок-бокса' устраивается::атжастка шириной.0,1 м .ус. ас

фальтовым покрытием по щебёночной -подготовке. П̂ ред озеодом устраг . 

ищется крыльцо из бетона тарки—В 15"

Мероприятия по охране, т р у да м  

обеспечению безопасной.. эксплуатации

Пребывание обслуживающего персонала при эксплуатаций блок-бокса apt 

матуры кратковременное.
Отопление,электрическое освещение и естественная вентиляция обес

печивают требуемые санитарными нормами условия.внутри помещения: :

ПриаязаН  ,

И н о .т

ТП 402 - 22 - 65.86 ПЗ
Сшр

3

Копировал /к : ' З’ г я м г с т  Д з ______



О т оп лен и е и  вен ти л я ц и я

В рабочее время отопление блок- бокса осуществляется за  сч ёт  

т епловыделений от технологического .оборудования. Кроте тога,запроек

т ировано Дежурное отопление.

Расчет ные температуры наружного воздуха для  проектирования 

от опления и вентиляции приняты

Зля отопления -  минус 50 ,40 ,30^ 20°  С 
д л я  вен т и ляц и и  — летндя~21_°С

Т еплоносит ель- перегретая вобас параметрамиЛ5=.70°С.Оля расчет

н ы х  температур минус 50,Ч0°С и вода .с п арам ет рам и^  -JO°C- для рас

чет ны х температур минус 30,20°С.

Расчётная температура воздуха .впом ещ ениипри дежурномятопле- 

нии 5°С.

Система отопления принята двухтрубная тупиковая с верхней раз

водкой. В качестве нагревательных приборов запроектированы регистра 

из гладких труб.

Вентиляция предусмотрена приточил-вытяжная с естественным . 

побуждением.Выт яж ка— через десрлекторы,приток— через жалюзий

ны е реш ет ки3 снабженные утеплёнными клапанам и.

. Таблица теплового баланса •' - ■

5 Р Ь с ц е т н аЯ 
'i  температура 
Ь н а р у ж н о го  
V воздуха 
ч ° С

Теплапотери 
Вт (клал/ 4 . J '

Тепловыделения
Вт(ккал./ч?)

г> - s o 1 2 1 0 0  ( Ю 4 5 0 ) 1 7 1 5 0 ( 1 4 8 0 0 ] . ■
-  - 4 0 9 7 0 0 ( 8 3 6 0 ] 1 7 1 5 0 f l 4 8 0 D ]  ,

- 5 0 7  2 5 0 ( 6 2 7 0 ; 1 7 1 5 0 ( 1 4 8 0 0 )
£  - 2 0  
5 » ----------------------------------н

4 8 5 0 ( 4 1 3 0 ) 1 7 1 5 0  ( П 800) ■

---------------------;------------ ------------------------- :------ :-------------------------------------------— J  :
4. ПреОлоокения по производству работ .

С поверхности участ ка зем ли, где намечается монтаж блок-бакса а р 

матуры,бульдозером снимается растительный слой.Грунт складируется во 

временные кавальеры и после окончания всех работ разравнивается в о к р у  г 
блок-бокса.

Монтаж сборных срундаментов и блок-бокса ведётся самоходным краном. 

Монтаж блок-бокса сводится к  установке его н а  фундаменты и крепление' 
электродугозой сваркой к закладным элементам, лослечего блок-бокс под- . 
ключается к инженерным сет ям.

. Все строительно-монтажные работы следует выполнять в полном со- " 
ответствии с  правилами по технике безопасности.

5. Указания по применению проекта
При привязке проекта следует выбирать исполнение по таблице 1 в зависимос

ти от расчетной температуры наружного воздуха.
Альбом Ж~ конструкторская документация -  выдаётся организации-изгото- ’ 

витедю блочно-комплектных устройств (БКУ),нопри необходимости может 
. быть выдан организации, привязывающей проект, по её'запросу,

Внесение изменений в конструкторскую документацию допускается по 

согласованию с организацией-разработчиком типового проекта. .
Чертежи, марки ЭО и ОВ разработаны о конструкторской документации -  

Альбом JL и в Альбом 1  не прикладываются, т.к. не несут необходимой для 
привязки проекта ишрортации. . •

Привязан

Инл.кг

Т/7 402-й-65.(36 П 3
\cmp_
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h Вейшшпь с а т н ы х  жаытхклшв р.бочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

ГпГ -ТХ Технология производства
ТП -АТХ Автоматизация технологии

ТП. -АС Спфзитгльные- решения

ВеЗаиость рабочих чертежей основного кот лет а тх
Л вап Наименование Примечание

1 Общие данные. План вводов инженерных сетей

2 П лан. Разрез . 1 - 1 .

3 Сзхыа гидравлическая принципиальная

1
ТУ

©  Е

i  8 § 1 1«в (4 ш 2 2

_2_

1
6

ПГ

i 2 / ,

К 1  А k i _  . К 1 ю

/ " Т ч  с Д

± У
1

— Т

Гш .

1 ©
Типовой проект разработан а соответствии с д ей - 

ствукпцими н ар ти и  и праеилавд

^равный инженер проекта
6 & ? И.Д.Лыажов

Ведомость ссылочных и прилагаемых.Сокумент®

Обозначение

ТП н.са
ТП

Наименование

Прилагаемые документы

Спецификация Кйр^бования
7Х.ВМ Ведомость потребности в материалах

П р и м е ч а н и е

Э к сп л и к а ц и я .вво д ов и н ж ен ер н ы х сет ей

Поз. Наименование - ввода
Ду тшитединяе- 
шпо тпшбэтшо- 

ва)а, АШ
Высотная , 
аттетта. 

м

1 Вода от аппаратов воздушного охлаждения . -'■■■! 150' 2,000

2 Вода на аппараты воздушного охлаждения 150 . ■2,000

3 Вода холодная на агрегаты 250 0.340
4 Вода горячая от агрегатов 250 QW0

5 Воздух от компрессора на продувку 50 0,670

б В аттоссреру (продувка) 50 2, ЮО

7 В канализацию 100 Q670

8 Ввод теплоносителя 25 Д700

9 Выход теплоносителя 25 • 0.500

10 Ввод силового кабеля --- ' 0,100

11 Кабель КИП л А в диспетчерскую ■ — о.юо
12 Кабель КИПн А в диспетчерскую — 0.ЮО

Инок»

ГИП
Нач.отй-
'Н контр
Гл.спец.
З а В -ceiCT-

Лысаков
Батрез

Одещцк
Степанова

теш*
Ж Ж
i& p z ,
а ш

Ш :
Щ б
им-

П р и в я з а н '

ТП 402:22-63.66 ТХ

Блок -  бокс арматуры 
тип 3

Общие данные.
Ни/А План вводов инженерных сетей."
ш К ___ ,_______________._______ _

атмя листпТТЬгтв
РП 1

НИПНКБС

/\£чшрйзал /- срО/лтйгл
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Перечень .. злежснтов.

Bata холодная на агрегат ы , Д ч 250

Вош горячая от агрегат ов, Ду 250

Вейд на аппараты  воздушного охлаж дения ,Д у Г50

Войа рт аппаратов воздуш ною охлаж дения, Ду 150

Паз.
О&внзче-

кое Нашйскоаокие Кап. Примечание

ЗД6.3Д7 Задзиаска ЗОчббр Ду 50, Ру 1,0 rQCTS437-75 2

А1...Л7 Арматурный узел 7

ЗД1 Задвижка ЗОчббр Ду50, Ру 1.0 Г0СГ8437-75 1
ЗД2.3ДЗ Зайаияска ЗОчБбр Д у В О ,  H j \ 0  Г О СТ 6437-75 2
ЗД4,ЗД5 Задвижка 30 ч бор Д у 150, R, 1,0 ГОСТ 8437-75 2

В апшоарерц , Д ц 50 
(Продувка!

Вшбуг о т  котпрессоранапродувкц,дч50

\  В ютлизацию ,Д Ч юо
Bata холодная на aipezaты, Ду 250

А 5 Аб А7

4
4

4

4

run
Нач.агпб. 
Н.кттр. 
Гл.спгц, 
Заагект.

Лыгакоа ~
бохпрез
/huozit
Олсщцк
Степанова. •H&L

Прцолзан

Или. к:

ТП 402-22-£3.86 I X

Б лок  - бане арматуры  
тип 9

Плавня Лист Листов
РП 3

С х е м а
гийратичсская принципиаль- нипикзс

Фоймгг АЗ
ГОСТ 21.1Ю - Bi
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I
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ч

ч
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Лист Наименование Примечание

1 Общие Зонные
2 Схема автоматизации срункциональная —
3 Схема соединений внешних проводок ( Начало)
4 Схема соединений внешних проводок (Окончание)

ВеОомоспть рабочих черт еж ей основного комплекта АТХ

В едом ост ь с сы л о ч н ы х  а  п р и л а га ем ы х документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые вокцменгш*

ТП АТХ. СО Спецшринация оборудования Альбом I

Типовой проект разработан в соответствии с дей- 
ствующижа нормами и правилами

Главный инженер проекта И.Д.ЛысйКОв'

Прмвямм

Инв. №

ТП № - 2 2 - 6 3 .8 6 ДТХ
__ ... igrl

Блок -  бокс арматуры  
тип 9

Стадия Лист Листов
ГИП Лысаков

РП f 4Н. контр. /Ъм??.д
Яач ото. Красулин

Общие санные НИПИКВСГл.стщ. Гацюхзс кой s7с 4̂~
Инк. Ааерина

Коп*» рое ай /■"'* .
f  ьшя»Са . Фор**«Т ЛЗ
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н
*

я:

сО

I
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£а
S

§
$

ъ

Шихтование Т е м п е р а  т у р а
параметра и А р м а т у р н ы й  у з е л

м есто отбора К  1 ТГ2 л *3 ______ , V4 К-5
импульса Трубопровод 

0 AS0
Трубопроооб 

из ЙбО
Трршп^юой ТриоопровоО 

из ПВО
трубопровоо 
•8 д в а

ТруКтп^воо труоопроаоо 
0 д в о .

1 р г а « труропров00 труоспуовоо

О бозначени е
ч е р те ж а

у с та н о в тш
Т М 4 -  742-75

П о з и ц и я 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2

® ©: ® ® © © © ' © © ©

®  ©  ©  ®
Позиция 2 2 2 2

Обозначение
чертежа

усгпаноатш
Т М 4 - И 2 - 7 5

Наименование 
параметра и 

л есто  отбора - 
импульса

Труйзпро-
воВвШ

7рубопрдаа}
изАВО

трибапро- 
еоЬ 8 ДВО

ТрубЬпрсшЭ 
из ЯВО

хб Jf7  ■
ар м ат ур н ы й  у з ел  •

Температура

Т П  W 2-22-B3.86  A T X

Привязан Блок-бакс аркатура 
тип 9

Стадия Лист Листов
ГМ п Лыса ков РП 3j Н.тнтр Ланаед jr — / &:(£зь
Нач.ата Красу/гин iiitC С х е м а

соединений внешних проводок , (Начало)
НИПИКБС ..j Гл.спец. Гаиказский •cf.p

(Гна.пч ЙНЯС. Я верит

К о п и р о в а л сррртг.агп АЗ
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Ншшеноеаhus 
тищтетра u 

йхесто сшэсш 
- шяпудъса1

давление i .емпература Темпе), атцра давление
Коллектор халоОпай вобы на агрегаты .. Арматурный шел Коллектор-

о т т о г о
зозАуха

Авштцрныи узел у  1 • ..  • w 4  i. w o . . Jf7

«•1... х 4  к 5 . . .  w7 j f l . . .  ft 4 лЭ ... х7 jr 1 . . .  i f 4 3 Сп *

Л<алледторхешоаноивоОы
/тлектеш j коллек.тур горл чей атоьч сшлоонои □ш насосо-3 i басы

горячей бсоы отпносаеов

Обозначение 
чертежа 

■ ' установки
Т М г  3 1 4 4 - 7 0 ТМ .43П2-75 ТМ 4-147-75 Т Л И , - 1 4 2 - 7 5 TK4-SI38-70

| Пшпцая Кб j Кб К4 К4 3 3 1 1 1- 1 5

g-
■я

= -о 
; Ц-

l?
?«£l

©  ®  ©  ®  

ДПВЗ 1.0 4 м

IS- 225 П

РЗгЦ-X-lZ

Г П Г Г 1 п т т т г
Ч- С i. 3 4 5 ю > ао сп 2  :;  c-J ю ип CD

Ш Х Г 1 1 1..и  |
компрессорной

e

Поз. обо
значение Наименование Кол. Примечание

Отборное устройство 16-70 Z

ТК4 - 3 1 4 4  - 70

Кран т рехходовой с фланцем для 2

контрольного м ан ом етр . 14 М1

Т У 2 5 - 0 7 -  1061- 73

Коробка со еди н и т ел ьн ая  к с к - 8 2

Т У  36- 175 3 -7 5  .

Коробка соединительная ■ к с к - 16 1

1.936? 17 5 3 - 75

О т б о р н о е  у с т р о й с т в о  16-22517 T936-I258-76 7

Провод П.В 3 1,0 .380 ГОСТ 6323 - 79 135 м

М ет аллорукав  Р З- Ц- Х- 1 2 4 3 м
Т У2 2 -  2173-  71

14 « 2 .0  ГОСТ 8734-75  
'Г£7и,“‘ В 20 ГОСТ ВЧЗЗ- 74- 34 м

Т П  т -22 -63.66 А Т Х

Привязан
Блок- боне арматуры 

тшгг 9  ■

Стадия Лист Листов
Г И П Лы сакоэ -Г :j-{ И р 4  .Нконшр Панова 2*#1/

Нач.отд. Краедли н ffvt.r/ С х е м а
соед и нения  в н е ш н и й  п р ово д о к . 

(окончание)
гл.спец. Тацита паш У М 1 Ш Ш

И н ал -J Инж. Дзерина Шам



В едом ост ь р а б о ч и х  черт еж ей основного ком плект а АС

Jlucm Наименование Примечание

1 Обилие ванные { начало)

г Одщие ванные (окончание)
3 Фасав 1-2 ; А-б. Л панна отм. 0,000. Разрез 1~ I
4 Схема расположения фундаментов, блок-бокса. Разрез 1-1.

Стека нагрузок на фундамент

Ведомость хшлОчньа и -прилагаемых йжументов

0&вна<сние Наименование Примечание

Ссылочные документы* s

ГОСТ В 57Э -7В Блоки бетонные для  стен подвалов
Прилагаемые документы

‘

ТЛ АС.В М Ведомость потребности в материалах

Типовой проект разработан в сооттшегпстгци с бси'стн/ю- 

uiumu нормами и правилами

Главный инженер проекта И.Д.Лысаков

иктп я  iotei

Ведомость  спецификации

Лист Наименование Примечание

4 Специфи кацил к еггемам р а с п о л о ж е н и я

тггнЛОМСИГП 0 0, d/JOH. “ бОКСО.

- ..— --------

П р и п а е м
;  «

И н в . N9

ТЛ А 0 2 -В2 -Б 5.86 АС

Г  и п Л ы с а  к о в

Блок-бокс арматуры 
тип 9

С т а д и я П*мС1 |  Л и с т о в

Нач.атв Бородзич
Р Л 1 |  4Н. конту П а м п а £ " 2

Гл.спщ Киваес '
i i t i
-.t'.i i l

1 Общие данные ИИПИКБСв а д и н л е К о о а л с т Э  С /

Т с г я и к Л а о л е н к о 7T 7 T  ( н а ч а л о /

Копировал 1 . Фор-»#Г АЗ
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Весомость объемое сборные: Бетонных конструкции по 
р а б о ч и м  чер т е п с а м  о сн о в н о г о  к о м п л е к т а  м а р к и  АС

И

«ч:

(£>
сО
Юш1сиси

1 ---------------—7 ------------------------------------------------------| паименоеание группы 
| э л е м е н т о в  к о н ст р у к ц и и

Коб Кол.
м3

Приме
чание

j Блоки с р у н о а м е н т о в 58? ЮЗ 1,758

| Всего б ет о н а 1,758

М ат ери алы  на и згот овл ен и е сборн ы х  бет он н ы х  к он ст р у к ц и й  учте
н ы  8 зеО ш ж тц потребности а м атер и алах  и о т б е л ь н о  н е  
у ч и т ы в а ю т с я

сио

Основные строительные показатели

Наименование Количестоо

Общая площ адь , м 2 36,0
Площадь заст ройки 9 м 2 39,8

Ст роит ельный  о б ъ ё м , аг3 103.5

1. К л асс зоания -  J 1 .

2. За отн оси тельн ую  о т  т ет ку OtOOQ принят а  о т м е т к а  чист ого  
пола б л ок  -  б о к са ,

3. Блок - бокс приварить к  за к л а д н ы м  элементам (рунбаментсхэ по 
ГОСТ 5 2 6 4 -8 0 , Ьш- 6  мм .

2
аXX
I
Яо
гзс
ч
X

S
С
чоCL
сCt
•8
9*Z
с

ТП 402-22-63.86 AC

—-Л*
П рш эяэан Г И п Л ы сак о о ТШ1 t iS L

>' Tf 4, Б л о к -б о к с  арм ат оры  
тип 9

Стадия Лист - Листов
Нач ото 6f/pu6dU4 '

РЛ 2Н.нонтр П анова i-Cf\
ГЛ.СПец. К ум са H f Общие банные 

; (окончание) НИПИК6СВед.инж Ковалев ^ ' Ф Ш •! £?£
Mhg .jt- Техник Паольнко

t
Конироваг нм** 3*op/*.ai 12  ̂ J



©

ФасаО 1-2

с р

Ж

Т  т

ж Ж

. План на отм.о.оао

©

4,420

2.619Л
1 ^

ч. лоо' 1 j

Ч
“0,020
/

~!

12 000
/ ч

-Q300

2,619

Ф а с а О  А - б

4.420

Разрез 1-1

.
Привязан Г И п Лысаков ir

Нач.отд Вородзич ^-;'V
Н. ?сонглр Панова
Глхпец. Ki/sacG
бгйонлс Л'озалее ^

Ино ТГ£ iZJCHUK Лаел£гнко . ■Stcjl,'- ’ *>) ^4. *v -1

16

Т П 402-22-63.86 AL

б л о к - б о к с  арматуры 
тип 9 Jr

Фасабы 1~2;А-5. 
П ла н  на отм. о,аоо 

Разрез ?

Стадия

РЛ
Лист Листов

НИПИКБС

Копировал Фср**ат 12
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Схема расположения фунбажентпо^йпок-бонга

&V-

! / T v -н
_i /  Щ , /  8 | /  

—{=гч~
к ^ } I s L z i l  Ё 3 ~ к 4 i

П

/T'N . f t 5^ ______ 1
to
со

---------fcb

L E70 4430 §

12000

© ©

Схема нагрузок на 
фундамент

350 Р - 25,2 КН

Лриаязан

Ина к-

■

С пециф икация к схемам расположения 
ф уидаж ект пов v б л ок  -  бокса-

Марка T 
П03.

Обозначение Наименование j „ I Масса 
* " 4  ей, кг.

Приме
чание

1 108 E ■ Блок - бокс арматуры г 1 12710

тип 9

2 ГОСТ 13579-78 ФунОаментньш блок ' 6 700

ФБС 9 , 6 . 6 - Т

П1 ГОСТ 19903 -7 4 Л и ст  стальной S e !0 6 4,71

t  Грунты основания непросайочные7 непучинист ыеcq следующими норм а

тивны ми хар актер и сти кам и  : f H = 28°; у«18*Ю3 н/м5 (l,B t/м3̂ ; СНв2*103Ла 1 

(0,02 Kfb/cMzj  ; E -  15-106 н/м2 ( Ш кГс /м 2)

2. П л асти н у  -  Ю *2 ОО*3 0 ОшПристреллть к  блоку фундамента дюбелями 

Д Г 5 ,0*60  ТУ М - 4 - | 2 3 1 " 8 3  (4 ш т п )7покрытпь шпшплеокои ЗЛ-ООШ по ' 

Гост 1 0 2 7 7 - 7 6  з а т р и  раза

ТП 402-22-63.66 АС

Г ИГ) 
Нцч.о/nd 
Н.контр

_ ГЛ.СТЮЦ.
Вед.инж

- Т с г ш т

ЛЫГОКРВ
боробзич 
Панова 
Кцвасв 
Кивал&з 
1микерова &2-АЪ

■

блок- бокс арматуры 
тип 9

iV.f
JJP/iv
i/)J£

Схема расположение срцнОа - 
JtivHtповолок-бокса. Разрез I -  1. 

Схема нагрузок насрунОсмент

Стадия Лист Листов

РП 4

НИПИКБС
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*9

1

Пс^и>-

ЧКЯ

Нбадееиосенне к таЕ^-п>«!Сяаг к«5>«*тормел-еа *?<ррудск»#гкнн к мат^рн&л&е.

Ъ т оя-кжгътоък? ( д л а  импортного сборудснт&нкя -  стрема, фирма)
•

Т*п1 мерил 

оборудОБДНИ!?. 

Обозивчвнио д 
►сумейте к ном 

опросного листе

Единица
измерении

К о д  г&сода -

нзгогоен-
г

теля

оборуд овеммя, 

мат&рмала

Ц ена I 

единицы 
оборудо

вания , 
тыс. руб.

К оли 

чест

во

Масс* 

ОД'-НкЦи 
обору ̂ Сг- 
ванне,
. .  к г .

t -

c

c
■c

-4

э

Q

о-

ьр

Но-
ИМ fe-
НОВЙ-
нив

К о д

« 2 3 4 5 6 7 8 9 19

2 . и з д е л и я  и h a i e p ^ j h . п о с т а в л я е м а  п о д р я д ч и к о м

*

Труба ГОСТ 1 0 7 0 4 - 7 6  • .

В-ВСтЗсп ГОСТ I 0 7 Q 5 - 6 Q

3 5 4 0 x 2 , 5 Ы 0 0 6 ' 5 , 7

3 5 5 7 x 3 М 0 0 6 3 0
l D
CO
Ю
Ш

i
C J
OJ

t
• DJ 

О  
- T

iC
ШО
P-,
c

r iо
©
о
с

£

37 7Г У Я м 0 0 6 4 . 5 •

3 8 8 5 x 3 м 0 0 6 1 0

3 9 1 0 8 x 4 м 0 0 6 2 0 , 3

4 0 159 4 м 006 . 20

41 2 7 3 г 6 м 006 36,8

«5 Г г™*™ теплоизоляционная из минеральной ваты на синтетичес-
ком связующем П 125-50 ГОСТ 9573-82 м3 и з 1 . 5

4 7 n p iT R n n rtfn  7  Г1—Г;т П ГОСТ 3282-74 кг 116 7

44 Стеклопластик рулонный для теплоизоляции РСТ-Ф-В 1У6-И-145-?' м2 055 26

г
а
£
J«ЯИсэ

-

‘

Q
«<
£
Ли
С«гоС *

’

♦
Привязан

•сcj
ос

£
а

j£
Т.П. 402-ёг-65.8В  Г / .СО '

Лист

2Инн. ^



Пип*

див

Нднммомии* к т и и ч а е и а  м ршаристика оборудования и маприам». 

Замдчоготоамтвль (для импортного оборудования • страна, фирмам

Тип, марке 

оборудования. 

Обозначен*» до~ 

ку манта и номер 

опросного листа

Единице
измерений Код завода "  

нзготоа и- 

теля

Код

оборудования,

материала

Цене 
единицы 
оборудо

вания, 
тыс. руб.

Коли

чест

во
V

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

Ка
йме-
нова-
НЙС

Код

1 2 Э 4 5 & 7 В 9 10

I .  ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЯ,НЕ ЗАКАЗЧИКОМ

Приборы а  ср ед ства  автоматизации

I Термометр технический прямой, предел измерения ТТП4 1240203 ШТ 796 432122 4 *

от 0°С до +Ю0°С Г0СТ2823-73

Оправа 2П25020064100 шт УУЬ

ГОСТ3029-75 н

запас Термометр технический прямой ГШ 41240 203 ШТ 796 432122 I

Г0СТ2823-73

2 Термометр технический угловой .предел измерения от 0°до +ЮОиС П У41240201 шт 796 432122 14

Оправа ЗУ24016064Ю 0 шт 796

ГОСТ 3 0 2 9 -7 5 т

запас Термометр технический угловой ПУ41240201 шт 796 432122 I

£

SсАО Р а з д е л  1  ёыпалнем н а  $  лист а*
Привязан'

« ка ч
X §
Ли

ч Инв. №
1
ч0С

N

* -Т Е  А 02- 2 2 - 6 3 .8 6 ATZ-C0
с
§е

ГМП
Ноч.отЗ

J}h/rcJх a S 
Коосчлин ш

У to к ' Блок-бокс арматуры тал 9 Стадия | Лчст
141 \
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у-ш а. | Нфм*Л©*Х>&аНЧ£ й ¥«1ЙН«Ч®С1МП В«рйеГГаркС?КЙЙ оборудования « jWflT#p»sa.f*OS.

| 5й&0цдм*зпэт©в«т©й& C^js м«г*орт»©г» оборудования « стрема, фирма)
1 (

Тип, мер*®
Единице

измерения Код з*яода - 
изготови

теля

Код
оборудования,

материале

Цене
«ДИНИЦЫ 
оборудо
вания , 

тыс. руб.

' Коли
чест

во

Массе
единицы
оборудо
ваний,.

ЧГ

оборудования.
Обозначение А о* 
П'**внте и номер 
опросного листа

Ий-
имэ>
нова»
нив

Код ‘

% 2 3 4 5 6 7 . в V to

'3 Термопреобразователь сопротивления медный, статистическая харак-ггс:,:-с879-01 ШТ. . 796 ,2 II4 3 II3 4 2

тесистнка 1С0ы, монтажная длина 320 мм, предел измерения от-50 Щ2.821 446
ло 200°С. материал занятной арматуры 0В У 13 5 .4ТУ25-02

. 79ГГТО-П0
* '

4 Т.: ■ Т^р-^ц^тр-ткццсгн^я^ий пипtятгиякрутитЙ . ипнттнсапипнниЙ. предел •тп-тппяк ШТ. т
»

42IIT4 ?
измерения от 0 до 100°С, длина соединительного капилляра 16м, ТУ25-02.100

ллина погружения тепмобаллона 200мм 375-84

5. Уанпметп покязнр.яющий. прел ел измерения от 0 по ТО КГС/СМ^ 0ШТ-Т00-Т0 П1Т. 796 4I2I23 I

г- Манометр показывающий злектроконтактныЙ,предел измерения от ЯШ-15-6 ШТ. 796 42I2I4 , о

0 до 6 кгс/сы^ ТУ25-02-31-75
ч

• •

■
•

.

>

-

Привязан (

Инв. N9
ТП 402 -  22 - 65.66

Лист
2

ФаАмгт АЗ
' i а Л  е*Ъ
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V.

«5
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1

Н а 

и м е -
нова*
н и в -

К о д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 «0

N '

*■ МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 1

I
Ttrv^a стел ьн ая  бесшовная холодно-деформированная I4v2 ГССТО 73^-7 

сг£735-?Ч
5" м 006 I3 0 I0 4 ц

\ ' ,

вготъ •

cq БГ0Г0СТЫ733» 1 '

i 74
CVi
c\j
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у пд о тн е н и еы . ус л о в \ ддП лр ох дл_12_ мм__________________________________ !ТУ22-2173-71

‘

1

1

• - -

: ■

±
o
X
X

;
a

.
* •

>04
X

л
гcn
£

*?0
c

*

S

1

. , г

____
1 -

Привязан

1 Дм г
1TI 4 0 2  -  2 2 - 6 5 - 8 6  А'ГХ.СО j------

JI k И на. не

ll-ярыят AJJ
м ы т  чл !^мод * Л



25

ь;»я

Наммечэ&йкив « токничэскве’вАраигврмстмко оборудования и метарн&пое. 

3&sog'«cBJWfts«'mfti5 Сг?Л2  «Аагнзрпчого оборудование -  стрем®, фирма)

•

Тип, глщз:<а .
Единица

ИЗМРр®НМВ
\

Код завода -  

изготоа»- 

тола

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо

вание, 
тыс. руб.

Коли

чест

во .

M.vcca
единицы
об op у до
ездив,

КГ

®боруДО«АН и в. 

Обозначение Д®"
кумента и номер 
опросного листа

Нд-
име-
НОВА-
ни©

Код

J 2 з 4 5 6 7 0 9 so

2 .  ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ

'

Отборное устройство 1 6 - 7 0 ШТ 7 9 6 о I.~ V______ ___
Т К 4 - 3 1 4 4 - 7 0

,
Коробка соединительная- КСК-8 ШТ 7 9 6 . 2

i Т У 3 6 - 1 7 5 3 - 7 5

Коробка соединительная K C K -I6  - шт 7 9 6 I

Т У 3 6 - 1 7 5 3 - 7 5

Отборкой. ttzmtouz.fnS’o  ' iO -iasn Ш Т 79Ф f

Т У И - 4 2 5  г-76
< ■: - -

-
'

_

ч

•

, - .

S. • • • ’ ' .

1

$
П ривязан

Инв. N2
ТП 402-22" 63-86 А Н . СО,

i  Л _  л Э



Ui?
Лоаи-

ЦМ
Наименование м техническая характеристика оборудования и материалов. 

Заяад-мэготоаитель (для мм пор того оборудования - стране, фирме;

Тип, на
оборудо* 

Обозначена 
иумента и 
опросного

рка , Единица
намерение Код заводе -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена
единицы 
оборудо
вание, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,
• кг>—1 

Z

е до- 
номер 
листа

На
име-
иоеа-
иие

Код

ОVI*Q 1 7 3 4 5 6 7 в 9 10

J  .СЕСРУЛОВАНИЕ И НАТЕРШИ. ПОСТАВЛРЕМУЕ ЗАКАЗЧИКОМ-

U3
CO

___ IU _ Щи ТПП пгз^ тифряьнцЙ 3SQ /22Q B  _______ :________________________________ Г0У-В50Т УЗ ШТ. 796 - 3 4 2 I4 I I
с вводным пакетным выключателем СУ-1 6-636 - —

Ю
Ю групповые выключатели СйЗ-81 ; ^
t

OJ A E -T 0 3 I-I-I6 A -3  шт. 1

i
cm
о
<

E-tofljО
p.c
3Eо№ОК
£

2 . Светильник потолочный с рассеивателем из накладного молочного НЛП03-Ю0- шт, . 796 3461I I 3

стекла 001-УЗ

ТУ16-535 . - <
991-75

.

3 . Лампа накаливания общего назначения, 215*225 в 100 А с  ■ 3 215-225-100 шт. 796 ' 3 46 6 II 3

- 4|гигги,* ц  -У- ^  .................. ГОСТ 2239-79

*

z
ex
X

3<6n
CD

Раздел I  выполнен на 2 листах Приведен
. ' \  ' ' V

a
кCf
s
иsc«С0
C

§

$

Инв. NS

ТЛ №  22 -6 3 .8 S  ЭО.СО'
c*?0c
f
cz 1

г ш -  4&CCTA-Q ё 2•Л*-».-

’
Блок-бокс арматуры тип У 
Спецификация оборудования

С та д и я Л~ст Листов
НсгГ.ът.Ч? 4jpc7 силом

? т
РП т__ 1____ 3

н и е т г е  *.а .с л & . 
А € а  bh

J * -A ^W

Фс^м4Г АЗ
имтп < m  nx n r
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Г?«з*^

ЦИЙ

ЧЧЛМЛ—’UHfFWb re

HoMb*«»no№VH*«a> «  тоаис^ччгкда £^«згт<гар*встюа:в оборудоааммЕ м м«т©ркегн>®г 

S eeo^-w arO T& jsw r& ieb £ д я в  шлпъргк&го  о ^ о р у д о м н и г ?  -  стронь, (p *p**ts}

>МП, мерке 

°б © р у д о & е н и я -  

Обозначение До

кумента и номер 

ОПрОСИОГО ЛИС™

КАБЕЯЬНШ ИЗДЕЛИЯ

Ла*£ль_Д.»£6 , КВ-
2 х  ‘2,6

ТОТ!6442-80 

АВВГ__________

Единица
измерений

На-
М М б г*

H Q S 6 -

нне

Ход

Ко д  завода -  

изготови

теля

КМ 008

К о д

оборудования,

материала

Цене 

единицы  

о б о р уд о 

вания f 

тыс. руб.

352122 1100

8

Коли-

ч&ст-

@0

Мессе

однмчцы

оборудо
вании,

к г

«0

0,015

у ‘-  г-

ч

Привязан

ТП 402-22-63.66 30.СО
Лист

. _: 2Ина. №
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Пози

ция

Наимемо&ани® ы техническая характеристике оборудования и материалов,

Завод-изготовитель (для  импортного оборудования - страна, фирма)
.

Тип, марка Единица
измерение Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материале

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

На-
кме* 
НОВ 6-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10

2 . ИЗДЕЛИЕ И МАТЕКШИ.1, 1ЮСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ

ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГОМ

йцим с понижающим трансформатором ** 220/I2B ЯТП-0.25-22УЗ тпт 796 3434295061 I
ТУ36.631-76Е *

-

Свеллрс пеоФооиоованннЯ К 347 шт. . 796 3449626141 12

ТУ36-1434-82Е

4

!
I

Uui

Л р м а а з а к

И м в . Нз т.п. *02-гг-Бз.&в CO.CG

l ILiT-
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Наименование и увгикмесяаа варахтернсткев с&орудоздммв и материал©®. 
ЭееоА-иаротоеитвль (дяа импортного оборудования - стран®, фирма)

Тип, марка Единица
измерение Код завода »

изготови
теле

Код
оборудования,
материала

Цена
9ДИМИЦМ 
оборудо
вание 
ГЫС. руб.-

Коли»
чост-
®о

Месс* 
единицы 
б̂орудо* 
) ванне, 
кг •

Обозначение ДО' 
кумента и номер 
опросного листа

Не
йма
нова»
нмо

Код

1 2 3 А 5' 6 7 8 9 J0 -

I .’оборудование и материалы, поставляемые заказчиком

I Вентиль запорный муфтовый Ду 1 5 ,Ру 1 ,6 15кч18п

Г0СТ18161-72 ШТ 796 373 2 Ш 0 2 7 3 _P-i?_*> Вентиль запорный фланцевый Ду ГЬ.Р у 2 .6 Л ш 1 2 л 2 _____
Г0СТ10094-75 ШТ 796 3742I2I025 2 5 , 6  :

ИЗДЕЛИЯ.ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ ДЛЯ УЗЛОВ.ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПОДРЯДЧИКА ' *, .

Вентиль запорный муфтовый Ду 15 Ру 1 ,6 15кч 18п
... ■ ,

1
Г0СТ18161-72 ШТ 796 37321I I 027 3 . 0 .7  ■

Опвава 2у IS 5  160 64 200 _ Г0СТ3029-75 КТ 796 I
Термометр Т1У5 2  160 104 . . ГОСТ 2823-73 ШТ 796 I

- ■
*

-

Привязан
Раздел I

*

выполнен на одном листе

Ине. №

ГНП _  
Пая, ото 
Мхе**7*/* 
Гл.слец, 
ЗоВх&ст, 
Комст _̂

ЛиссщИ^ 
SaxaptG 
За Вех а но 
Олеш,ж 
Cmtna*ogcj 
Ще&ченко

? Ц 2 Г

iW 'i

Ж Ж :
jJSl/b

ш к
//.ее*

Т.П. 402-22-63.86 0B.CQ

Блок-бокс арго туры 
тип 9 .

f Л»ег Лнсюа

Спецификация оборудован» Яи ш к б с ;;



Типовой проект 402-22-63.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293806/4293806614.htm

