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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I Сыпуск 5 серии 1 .465-7  содержит рабочие чертени 
сборных железобетонных стаканов, устан авл и вает» на плиты 
с отверстиям и предназначенных для крепления дефлекторов, 
зонтов и крышных центробежных и осевых вентиляторов ( № te 4 , 
5 ,6  -  невиброизолированных, № )ё 8 ,1 0 ,1 2  -  виброизолировавяых)

2 . Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт чеоез покры
тие гюизедены в серии I .9 0 4 - I I . Конструкции дефлекторов и 
зонтов приняты по серии 4 .304-12 .

Деталь установки стакана чз плиту приведена на листах З и 4  
выпуска 0 настоящей серии.

3 . Приведенные в настоящей выпуске сборные железобетон
ные стаканы предназначены для установки на покрытия с мало

2.

уклонными кровлями (1 ,5 ^ ) и покрытия с уклонами кровли I .1 2 .
При других уклонах кровли конструкция стаканов разрабатывается 
в конкретном проекте аналогично сонстоукции стаканов настоящего 
выпуска, обеспечивая при этом Ц"нииальное количество типораз
меров.

4 . В соответствии с размерам отверстии в плитах для про
пуска коммуникаций (см .ч .1  выпусков I и 3) железобетонные ста
каны разработаны с диаметрами внутренних отверстий равными
400 , 7-00, 1000 и 1450 мм Кроме того, в настоящей серии даны 
рабочие чертежи стакана с диаметром внутреннего отверстия, 
равным 1200 мы, предназначенного для установки на него крышного 
вентилятора № 10 (типа КДЧ-84-в).

Примечание Стакан ф 1200 мм устанавливается на плиты с 
отверстием ф 1000 мм

5 . Условия применения стаканов определится условиями 
применения плит с отверстиями (см.раздел I  пояснительной за
писки выпуска 0 настоящей серии).

При поииененич стаканов в зданиях с агрессивными средами 
требования к качеству оетона, защите закладных деталей метал
лизацией, окраске поверхностей, подвергаемых воздействию 
агрессивных га зо в , принимаются аналогично требованиям, предъяв
ляемым к плитам, применяемым в аналог-чнык условиях (см .раз
делы I и У пояснительной записки выпуске С)

6 . Выбор марки стакана производится в зависимости от 
необходимого диаметра отверстия, уклона кровли и вида вент- 
устро^ства

7 . Стаканы обозга^е'ы марками. Первые две буквы мар
ки С., обозначают е ; д еэ ели я (стакан для вентиляционной шахты). 
Последующая цифра ( г, , 2  или 14) обозначает диаметр в дм

и г  99
т к

Железобетонные стаканы длл крепления дефлекто
ров, зонтов и крышных вентиляторов i cM &
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внутреннего отверстия стакана, соответственно 4 при d =400 uu,
7 -  при d = 700 uu, 10 -  при d = ЮОО uu, 12 -  при d  =1200 uu, 
и 14 -  при d  = 1450 uu.

Наличие индекса " а "  указывает, что стакан предназначен 
для установки на покрытие с уклоноы кровли равный 1 :1 2 . 
Отсутствие индекса обозначает, что стакан предназначен для ус
тановки на малоуклонной кровле. Наличие цифры I  через черточку 
(СШХ0а-1) указывает, чтбтстакан устанавливается крышный 
вентилятор.

8 . В стаканах, предназначенных для пропуска вентшахт с 
дефлектораии или зонтани (иарки без дополнительной цифры I ,  
наприиер, СШЮа), предусиотрены два ионтажных отверстии, обра- 
зуеиые закладкой газовых труб (си.закладную деталь М2).

При установке на стаканы крышных вентиляторов ( марка 
стаканов с дополнительной цифрой I ,  например, СШЮа- I )  для 
крепления поддона поииыо двух ионтажных отверстий в той же 
горизонтальной плоскости предусматриваются еще два отверстия 
с закладкой газовых труб того же диаиетра.

9 . В зависииости от способа крепления вентиляционных 
устройств (на болтах или на сварке) в стаканах предусматри
вается установка болтов с гайками (закладная деталь М3) или 
закладных деталей М4. Крепление трубы вентиляционного устрой
ства во второй случае производится при помощи обварки по 
контуру отверстий опорного кольца трубы, расположенных над 
пласхинкаыи закладных деталей М4.

В конкретном проекте должен быть указан вид закладных 
деталей (М3 или М4) и способ соединения вентиляционного 
устройства со стаканом

10. Изготовление стаканов производится в соответствии с 
нормативными документами и общими указаниями, приведенными в 
разделе 1У выпуска 0.

3

11. При изготовлении стаканов следует обратить особое 
внимание на фиксацию в опалубке закладных деталей М3 (допуск 
в плане не должен превышать + 2 им).

12. Внешний вид стаканов и качество поверхностей должны 
удовлетворять требованиям ГОСТ 13015-67.

13 . Стаканы должны входить в партию плит с отверстиями.

u w s
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Железобетонные стаканы для крепления дефлекторов, 
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