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Пояснительная записка
1  Общая ча сть

Настоящ ий типовойг проект разработан инсти

тутом „ГипротрубопроВод* В соответствии с планом ти 

пового проектирования, утвержденным Госстроем СССР 

на 196В год, Взамен типового проекта 7-02-3/9 

4 Сварной вертикальный цилиндрический резервуар для 
нефти и нефтепродуктов емкостью 300 м*. Чертежи 

и сметы на оборудование разработаны примени

тельно к Стальному Вертикальному резервуару со 

Щитовой кровлей с понтоном для хранения бензинов. 

Строительная часть проекта выполнена и н сти ту
том „ ЦНиипроектсталЬконструкция* В проекте 

применено оборудование, освоенное отечественной 

промышленностью.
Применение полного комплекта оборудования, пр еду
смотренного в проекте, не является обязательным 
и решается при привязке проекта в зависимости 

о т  назначения резервуара и условий эксплуатации. 
При этом необходимо руководствоваться ГОСТ 3746-47 

в части обеспечения требуемого минимального на

бора и Взаимного расположения оборудования.

Л  Технологическая часть
Л  л  я  производства операции по приёму, хранению и 

отпуску бензина резервуар оснащается следующим 
оборудованием \
1. Приёмо-раздаточнЫм устройством .

2. ДЫхателЬнЫм устройством.

3. Вспомогательным оборудованием. 

Производительность приёмо-раздаточнЫх операций при

нята б оптимальных пределах. Увеличение производи
тельности выше принятой в проекте для данной 

емкости резервуара— нежелательно, та к  как макси-

■ г

Ж  Аппаратура автоматизации контроля

мольная скорость движения понтона не должна 

превышать 3,5м/4ас
Размеры приёно-раздаточнЬы патрубков и дыхательной 

аппаратуры определяются при привязке проекта, исхо
дя из производительности приёмо-раздаточных опера

ций, указанных на чертежах.
В настоя шее время институт „ Гипронефтемаш* 

разрабатывает новую конструкцию управления кло- 

пушками приёмо-раздаточнЫх устройств, которая поз
волит понтону опускаться значительно ниже, чем В 

данном проекте. После освоения отечественной про

мышленностью, э ти  устройства могут устанавли
ваться на резервуаре при эго привязке.

ДЫ хателЬное устройство  

В качестве дЫхателЬного устройства для резер
вуара с понтоном принята установка на крЫше 

резервуара огневого предохранителя ти п а  » ОП*.
Д иаметр огневого предохранителя определяется в  
Зависимости am производительности закачки и выкачки.

Вспомогательное оборудование 
Н о резервуаре устанавливается ряд люков, пред

назначенных для монтажа на них: приборов а вто  - 
матики, замерного люка, огневого предохранителя 
а также световые люки и люки-лазЫ.
ЗамернЬш люк Д у 160 по ГОСТ3589-^7 устанавливает

ся на перфорированной трубе и предназначен для руч

ного замера уровня продукта в резервуаре. Дюк-лаз 

в первом поясе предназначен для проникновения 

внутрь резервуара под понтон, с/ лю к-лаз в 

третьем  поясе -  для проникновения на понтон.

Предусмотренная аппаратура обеспечивает:

1. Местный контроль уровня в резервуаре,

2. Дистанционное измерение уровня.
3. Сигнализацию В пункт управления максимального и 
минимального рабочих уровней $ а  также максималь 

ного аварийного уровня в резервуаре .

й Отбор средних проб бензцна из резервуара при помощи 

сниженного пробоотборника.

в  Дистанционное измерение средней температуры 

бензина 3 резервуаре.
Все приборы автоматики и контроля, предусмотренные 
В проекте, серийно выпускаются отечественной промыш
ленностью за исключением прибора измерения средней 

температуры бензина, который в настоящее Время раз- 
рабатЬ/вается институтом ВШиКАНвф/певОЗ 
ЧертеЖи установки приборов и крепления их к резер

вуару даны на листах Я  -  £  Я  -  3 ,
Условия привязки

При привязке проекта необходимо \
1 Уточнить объём оснащения резербуара аппаратурой 
контроля и автоматики в соответствии с требованиями 

автоматизации объекта
2. Уточнить принципиальную схему контроля и автоматизации, 
а также спецификацию на приборы в соответствии с при
нятым по реальному проекту объёмом автоматизации
3. Определить настройку срабатывания сигнализатора пре

дельного уровня, исходя из условия недопущения перелива 

бензина из резервуара за время закрытия секущих 

задвиЖек при максимальной подаче .
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IX Молниезащита и защита от 
статического электричества 

В соответствии с „Временными указаниями Г70 
проектированию и устройству мол ниезащитЫ  

зданий и сооружений¥ СН -305-6$, молниезащита 

резервуара выполнена одним телескопическим 

молниеотводом высотой 5м .

Молниеотвод, изготовленный из стальных тр уб , 

установлен на крЫше резервуара на расстоя

нии 0,5м о т центра ДаннЫе расчета мал- 

ниезащиты приведены 6 таблице на  

л и с те  Э О - /,

Расчет контура заземления для молниеотводаj 

произведен для грунта с уделЬнЫм сопротивле

нием J0  * 1-10* ом/см /  суглинок '/.

К он тур  заземления для молниеотвода принят из 

3х- прутковых заземлителец /ста ль круглая ф 12 мм, 

6*5м /  соединенных между сабой СталЬной пола- 
сой сечением 4о*й мм Токоотводом яв ля е тся  

сте н к а  резервуара, соединенная С к а н т у • 

ром заземления полосовой сталЬю сечением 4о*4мн 

Прутковые заземлителц ввинчиваются в гр ун т  

на глубину 6,3 н .

Соединительная полоса прокладывается в земле 
на глубине 0,6 м о т  поверхности.
Величина импульсного сопротивления растеканию 

та к а  должно/ бЫ ть не более 10он. П ри При
вязке проекта кон тур  заземления м олниеот
вода должен быть пересчитан для  со о тв е т

ствую щ его гр у н т а .

Контур заземления принят общий как о т  прямых 

ударов молнии т а к и  о т  статического электричества.

/1л я  загцитб/ о т  статического электричества  

понтон соединен с корпусом резервуара В двух 

точках по периметру резервуара Гибким шлан

говым кабелем марки сечением 3*10кв.мм.

V Противопожарные мероприятия 
{ Тушение пожаров в резервуаре емкостью 300*7 

производится Высокократной воздушно-механической 

пеной, В соответствии с утвержденными указа

ниями и рекомендациями ГУП О  м о с т СССР. 
Согласно этим  указаниям подача раствора пено

образователя предусматривается переносными 

пеногенер а  торами ГВ П -6 0 0 , при помощи п е т - 

подъемников ти п а  Трофимова.
2: 4 л я  получения вЫсакократнай пены при помо

щи пеногенераторав ГВ П -600 используется 6%  

боднЬ/й раствор пенообразователя ПО-1.

3. интенсивность подачи 6 ф/> раствора прини

м ается 0 ,0 6  л/м9 сек.

4. Расчётное время туш ения пожара -1 0 мин. 
Запас, пенообразователя ПО-1 на объекте 

предусматривается 3* кр а тн ы й .
5. Кроме средств пожаротушения необходимо 

предусм отреть Возможность о ткач ки  бензина 

из горящего резервуара в свободную емкость 
насосами технологической насосной проекти

руемого о б ъ е к та .

Расчет средств туш ения для сттЬнЬ/х 
Вертикальных цилиндрических резервуаров 

емкостью 300м*

нне
п/п. Наименование

ёв.
изм, Количестве

7 Параметры резервуара 
а) енкостб м* 300
б) диаметр м 7.58
в) Высота м 7.36
г} площадь „зеркала* м* 45,1
д) длина окружности м 23; S

W Расход 6 раствора пенообразователя ПО-1 л/сек 3,60
Количество пеногенераторав ГвП * 600 шт 1

Е Расход водЬг.
а) на приготовление раствора пенообразователя
б) на охлаждение горящего резервуара

А/сек 
л/сек

S
14.9

Ш Количество пенообразователя ПО-f на одно т у - 
шение продолжительностью 10 мин тонн 0,22

I Запас пенообразователя ПО-1 на 30 мин. тонн 0,66
п ПереноснЫе ЛоВземники системы Трофимова шт 1

Условия привязки

1. При проектировании складов для хранения бензина 

и неф ти резервуары м огут размещ аться отдельно 

стоящ им и или группами.
2. Генплан резервуарного парка, схемы противопожар* 

него Водоснабжения и производственной канализации 

проектирую тся В соответствии с СНц П „Складские 

предприятия и хозяйства для хранения легковоспла
меняющихся и горючих Ж идкостей ."

3. Количество и ти п  поЖарнЬ/х машин определяются по 

согласованию с местными органами Государственного 
пожарного надзора.

4. Капитальные затраты  на противопожарные мероприятия 
по резервуарам должны предусматриваться в генеральной 
смете объекта, на котором располагается со отв е тст
вующий резервуарный парк.

Типовой проект
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rnypGt' р& епет ю ем оа смару^Ь/ шаоттр*» ф *у$$од#ж * ар* 
/ун/&$*$ pe&piyap* a  i  см*ч<*фо**ч** нестоящ его 
npoe/bma MS учижв/Аю же*.

Яр* п о и ске  Р*ЗФ$у*Р*$ опфОАщмхе* & cechmu/Oc- 
Сил pa iaM ax д щ р у х  Shyer t  рф рёрар /ф>у$вф9&9** 
е jono/ьноо/ арм атур*!/ уо/фМ / Зйлтб ерояуаьФаьраЖ/ 
у с ж р о д с тС а , обос/жчибоеощие пр о /Н ы ж б  a  H * ytye - 

Ностб ураганного coeyимен*/# &  стр о ъ ттьн осл 
ус*ж* проекта pc^paSomaHHOa if/PH/ApO^noo/xanC^ 
№ М Я р у Щ t/GCt ф у н д а м е н т #op p e yep d ya p  & Ж 0 4 *  

Увн €* специальней* /еостнв/т 
ул*  Фоурьофь/осптс/ уста н ов ки  Ha нем, б  нео&хъ* 
учмб/JC cp yva tfx , уапорной оулм аж урв/

Та б л и ц а

ВЫБОРА ПРИЕМО -  РАЗДАТОЧНОГО 
ПАТРУБКА ПРП

ПО МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО 1ТИ

д Oampi/ooAC оля ĉrnbHo8KU" 
0/7-/SO с т о т / — ем. чертещГ

2 ОгнеСЬй предох/анитель 677S& аши шт i — - Лист M -S
4 /7/иемо-раздуто инея/ 

патрубок /7РП-/90 ст г — _ ЛиетлС-З
У
л/п Наилгемо&гт/е H z &.юм. бел.

ед. общ.
Фш е&ш евес бег

J а д о р у д о ^ г н и я ^ р е з е р б у д с а  п р с /  пРооз8о^/т¥пьности легка чки - дмначки Р5рм*Аас

Произбодительность  
Закачки -  Со/качки

M&/VOC

Приема- .
редутеннь/У па/прйбок 

ПРИ /нм/

бониуес/пбо
ПРП
/ ш т /

/ 5 0 / 5 0 2

2 5 0 &оо 2

3 Патрубок для устанобка 
ф/7-гоо От ш т 1 - - *%EF-

г ОгнеСой предохранитель йРд* оно*шт / — - А и с т Af-C
У Приема- РаздатЬунь/й патрубок ПРП - *ею ст т> 2 _ A u cm M -ir
к
п/п П а  именобанид' Мот.

ее
сом. бол.

ед.
Лес

общ.
екг фимечание

С п е ц и ф и к а ц и я  о б о р у д о в а н и я  р е ъ е р ди а п а  п р и  
ппоиЗУодигпеАЬноспгп/ з а к а ч к и  -  б ь/ка ч к и  дУО м У4 о с

П Р И М Е М А Ц И О :
1. Ст роит ельна# част ь леза/буа Ра/ол ъдол/1 /  бйпалнена

и#СгГ7СрГ7*ГГ70/# Ц Н М и й р о е к /ггс ти льлсо н е тР Ук ц и # .

Л. Р а сп о ло ж е н и е  о б о р удо в а н и я н а  пезербУаре п п и н Я т а  

па ПОСТ3796-97 и  деистбунящ им  н</рмати8н6/м докум ентам .

3. Р е зе р в уа р  е п о н т о н а м  о б о р у д у е те #  н е  м енее уел?  

д б у м я  лю к а м и  ̂ ла за м и  С  пербЬм  поясе, к о т о р ы е  М ог ног 

р а с п о л а га ть с я  С  лю бом  по лож ен ии п о  о тн о ш е н и ю  *  

о с и  п е с /гтн и ц ь / с  с о б лю д е н и е м  у с а  о  С и  я  и х  диам ет

рально^ п р о ти в о п о л о ж н о го  Р а зм е щ е н и я

9. О б о р уд о в а н и е  резербйара , о о пта ю и /е е о я п о с то я н н ы м  

пр и  р а зли ч н ы х  д и а м е т р а х  пр ием о -  р а з д а т о ч н ы х  

п о т Р у б х о б  (е м  т а б л и ц у  бЬ/бора /7/47J ,  у ч т е н о  б

общ ей спецг/ак/кс/ции н а стоящ его  ч е р те ж а : 

О б о р уд о в а н и е , и зм е н я ю щ е е с я  п р и  р а з л и ч н ы х  

ди а м етр а х /7Р/7> уч те н о  б  о тде ли ли *  специ

ф икациях н астоящ его ч е р те ж а .

20 /7роклпдочнид м атериал б гЗ
лор»
*Н*Щ м е 1 Z Q 2 0 M C W 1 -S 2 *

19 ш в о е а  1 в с т ш т 8 о,он Q088 ГО С Т//3 7 /'SP

/ 8 Ш а й б а  2 0 Cm turn 8 о ,о п ш ГОСТ//37/-6 8

17 б а й к а  м  /6 Cm ш т 8 а т 4272 ГОСТ 59/5 '€2

1C д а й к а  м 2 0 cm ш т 8 a ce s 0.5 2 Г0С Г59/5-С 1

/ 5 б о л т  м / С  * С О cm ш т . 8 Q t& 10 ГОСТ 7792-82

*4 б о л т  М д О * д О cm ш т 8 о.гег 0 .8 / ГОСТ 7792-02

13 П о т / ¥ Рок За*  н сть н о е к и  
С У Ж -/

cm ш т У - - По чертетм

12 П а тр у б о к  д л я  ч с та н о б к У  
Золгррного лю ка

cm ш т У - - строитель - 
гнои м с ти

f t А ю к ’ ло ь  А / 300 С  п р е ти м  аоясе cm ш т ; / ~ — п р о е к ту

10 А/ОК'ЛОЗ А  * 5 0 0  С  переем полое cm ш т 2 - — А льб о м  £

9 Аюк оС е то бо й  4 /0 0 0 cm W/9 2 ш 92.9
К уибышеСекио 
З-Л монтояНбп 

ЛагатоСс*

$ фобоотборннк снишенмий f f C P -J - ш т i - — У ч те н о

7 С и гн а л и з а то р  у р о Сн я ,,С У О /С -/* — Шгц 1 — — проектом

С фибор для замерь уюен**У4Уб* ш т / - afrottam i/Kv

5 Сисроннь/и крс/Н щ С К ’5 0 *
Cm.
VWT. ш т / Щ о 44о

Ростовский 
котельмоме*. 
5 в Сод

4 Аюк зомернь/й //к / 5 0
о т
Н Г. ш т i 13.2 13.2

CopQTogcKuu
1с/„Нефгпс*кш

н
п/п //а  и м е н о б а  н и е № m

и
общ. k0A.

ед. общ.
Примечаниевес 8  кг

Общая спецификация сбайу&о&ния незербуаро

С С С Р
г и л р о т р у Б О п р а в о д_______Г Москве
Стальной резерваты*
мтпм и Афмяядметб
ем костью  300 м 3

Обомдобание резервуара  
с понтоном Зля бензина.

Общ ий б и д  обоРУдобЬ- 
н и  Я  р е з е р в у а р а . 

С п е ц и ф и к а ц и я .

Тип о CoU проест 
7 0 9 -/ -6 1

Альбом Ж

Аист M~cL



У5ЕЛ.Я‘
MPS ПРИМЕЧАНИЯ:

/. УЬтанихша приема - раздаточного патрубка. 

ltnnaAft''ie аа отпВаныи следую щ их ГОСТЫ

гоогз7м -§ 7; m r w k s ^ w  п с?эм )-4 %

2. Запсгсн&с канат пропускается уерез трубу 
ручного* замера. уроВня и крепится к обечайке 

лкто. на крыше резервуара* ft?p#Sy ш. ic t p  vacn/w

3 . Сборку производит ь элект родам и Э~^2Д 

по ГОСТ 3467- 60.

-Общий Вес ~ 33,2 кг.

id Шайба 46 cm шт * i
ори о,№_ ГОСТ 1137/-€8

S кийка MiG cm шт 8 мй 0,272 ГОСТ 5915-62
8 болт м1в*60 От шт В ш 100 ГОС) 77S8S2'

7 Прокладочный материал
пора
нит /И * 8,а — — ГОСТ 481- SB

е Канат 6-/20 -И- сс £? /5& 
оцинкъбанныО Cmшт 1 175 V5 гост зш-ее

5 Канат 6 -/20 -В- СС <?- Зм , 
оцинкованный. Cmшт 1 0,53 0,55 гостзобз-Вй

* УпраВление хлопушкой - шт i 38 3 8
Саратовский ( ь-д „Н&ртемаш

3 Перепускное устройство ~ шт 1 *# 8,31 Гост о ьскии НШну кьт*.\ъна-№$а-тчеакиа э-а
2 Хлопушка X1SQ ЧУгуНшт 1 21 21 СаратоВскии

3-д „Н&ргемаи,"
1

Приеме -разба точный 
патруойк ПРП-150. cm шт 1 21,9111,91 ГОСТ 3690-4?

*
Я/п Наименование Маг един кол. ед Общ ПримечаниеВес 6 кг i

Специф икация

Z&P " 
ГИПРОТРУБОПРОВОД

л  Москва______
Стальной резерёуар 
для нефти инефтепро 

дЬкяюВ емкостью 300м*

ОборудоВание резерВуара. 
с понтоном для бензина.

Остановка /уэиемо-разда- 
точного патрубка Д^/50 

Узел „ Я ?

ТЪпсбай проект 
704-4  -  51

Дльбом-ХУ

Лист М-3



<5

У З Е П . Н '
M i - 5

0 @ ф >

П Р И М Е Ч А Н И Я .
t  t/ст ан оЗ к а приеню  -р аздат оч н ого  п ат р у бка

Ёь/поансно н а  а м о к а м и  сл еду  ней ;и  ас ГОСТ'сЗ: 

Г О С Т  3744- $  7'; Г О С Т  3 7 4 5 -6 7 ; Г О С Т 3 6 9 0 -4 7 .

3. Запасной кана/тт пропускается через тр у б у  

ручною замера уродня и крепится к  обечайке 

лю ка на крыше резсрЗчара^ Трубу ел/. б  cm/?, vatre
Р/л

3. СбапкУ производить Э ле к тр о д а м  с/ д -4 2  3

п о  Г О С Т  9 4 6 7 - 6 0

О б и л и и  б е с  ^  7 7 7 к г

to Ш а дб а  75 cm ш т S СОН0,08<5ГОСТ 1/37/-S3

9 Га д к а  м  76 cm ш т б 0,0340,272 ГОСТ5915'62

S б о л т  АТ 76*60 cm ШР7 3 0325 4 0 0 ГОСГ 7778-о 2

7 Г7рокладочнь/у материал пора
нит M2 0,2? - ГОСТ 48/-53

6 К а н а т  6-720-1- С С 6  s 76м 
оцинкованный cm ш т i Э,75 2,75 ГОСТ 3033-06

5 К а н а т 6 -720-I-CC С* 3 м оионкоСонныО cm шт 7 0,55 055 ГОСТ 303336

4 З/пна бдение оса о пусуагоу - и/т 7 38 33
СаРа/поЗскш
3-8,7/ертемаи/

3 /Терепускное устр ой ство - ш т 7 3,37 33/ РосгоСскиОЯ/Ущ котелбмо -*ге*л- xwecKt/o j  -б
г ЗСло/7 уи/ка ос -2£Ю w s* шт 7 34,3 343

Са/х/то ССАгг/й
зЗ̂ РергеАюш4

i /Триемо - Ра здато  уный 
п а тр у б о к  /7Р/726& cm шт 7 3478Н78 ГОС Г  3S 90-47

не
п/л 7/а  и  a t с н о б а  н и  € Ahm. бит КОА. ед. общ. Г7р смешение

Весе кг
С  п е ц и  <4оик< 71/  Уд?

ССС Р
ГИПРОТРУНЗПРОЕШДг  Масчья

Ст альной резееЗчаР ЗлЯ
кечоти и  н с ат еп рсдук  -
т а б  т **/%-*п**п Фяо*+3

О бор удование резеебуаро  
с  понт оном  дня бензина
b/ст ан об к а пРием о - 
Р аздат очн ою  пат рубка 

&  2 0 0  Узел б  0

TunoSao п р о е к т  
7 0 4 - Г  5 /

Р ль б о м Х Г
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yo



М /  5

4 S Z O

Ш Ш > - -

Л е т а Л  /'/X>j.2J

М ч'/е .

ПРИМЕЧАНИЯ
/, fib tc /rip yx y i/to  /*о*г*о##4ш е /x t/r& yS ix r  

А 2  уо те гм о А п / W * * 4 b &  л с т & л х р а л и - 
/ ъ м  * 7 -2 0 0  & *. /  а гц р е ъ гя м а и  yvc/txs  

л ю т е ю *

Z  С & р к у  flpot/3£o&<//*/ii м о * л ф * 9 Ь л * /

2-4*  /» г о с т  W f7>-SZ>

J f m m o A b  /ле з. *5/
/О

- J L и

O S a / it i S e c  •> 4 9 / г г

ф о * 40& м #*А / ю г/лероал
Txfa
A*ST /V* 22 _ _

Г0С7  4& * * *

9 it/о б Я з  / е cm wm /* Q M q u i

ъ* *лг

Г 0с г # л г ~ ^

е /a ts *a Or? U/m /4 Ш <?4ов

_ ___ "ЦТ

П КГ SS/S  .#9
~ 7 Зом /п # & * J 6 Cm Шт > у х & н

—------
Г0СГ 9794-е *

4 5 & m  f i f & 'S o Chf Шт / 20$ 4!00 Г0СГ г?9£  - 02*

3 / с/таго & *& 0  /Viw Cm Шт. 4 4# ш Ю Г  S W -л  г

Z JOrtfTV £ : Cm Шт.___1 / л м JO * Г0СГ JSJk> -s r*
7 Т
■ л Огме& 6  лре<%>яро#итм 0 0 -2 0 0 - Шт\ / 40 4» M&u/vMeer/t. л*#

У/Т M y t //# *# 0& r/*u ie Atom.
Ж
мм А21

г а ш з
SEfS

С п е  у  и  д э и / г о ц и *
_ ■т

С С С Р
ги п н п р у Б о п р а а а д

г- Л/ое/с&г

О л с и м о й  р е м р ^ у о р  
& 9  #е*>/Пи {/

*РО$УХ7о5^*ЖОС/Л440

с  /ш * »м м г  & # & /* *

З Ь та р о & х А  а е н е & г о  
а > е А а х р * /* /л7 е * р  

Ж -2 0 0

72//70&Х/ /рое^г





г

I  Дпмящелие лх>еа д л я  дяая<гт ялл удо$*я  на

/зезер бу ар а дан а н а */ертемгасе оборудования {си. л. а?-/) 
*. Го н стр укр и по  п а  т р у д н а  & п о н то н *  у л  я У Г У ~ 5

си  cmрас/ /пельнусе го с ть  л  р е л и т а .

12

К р ы ш к а  л  ю  /саг

9 Ш а й б а  8  Г О С Т  Н 3 7 / ' 68 ап. M/m. £ 4002 0,0c4 , Г& етаблр -1
8 Г а й к а  Н -8 Г О С  Г  £9 /3 -6 8 cm. turn, г Ц0С6 0012 emeft 3t7i^'|
7 йТон<//п р 8  / м а т е р и а л  РОСТ2S90-S7) cm. wm. 2 ops 0J6 д о н  as&n>q
6 У г о л о к  SOkSOxj; & т * м  ГОСТ8509-57 cm. u/m. г 0,95 ize б и т я л е и  | 

* к о и м л е к г м Л  
c rpwSopoM f

S Леи*?* S0*30»3; £•800*** Я Х Т  JSD9-ST cm. turn. 093 QJ'/
Ч У е л о  У и*  р о л и к и cm. urn. 2 _
J М у т я  ж  м о е  у с т р о й с т в о cm. XT**?. i _ _ my~s
г У к а з а т е л ь  у р о в н я  У й У -S — сюп. / — _
/ Т р у б а  оцс/мко б а н н а я  О Ц - Ч О cm ПМ. /г 3,84 %0& гос т  зге? rp
н м
*/» У а и и е н о б а н и в Mmm.~?FUlM. Ski. ?5 0&!L Т р и м е  чан.Bee 8e%

С  л& ц и  <ри к а ц  и  я

СССР
ГИПРОТРУБОПРОВОД

г Mocks л
Стальной p*j*p8yap у »#  
н к р ти  и Mttpme/poyyjt - 
то&  е м к о с т ь ю  900 м*

Оборууо& ание р е з ь б у  а р а
С /тон/по но и  д л я  бензина

Уст ино 8к  а  у к а з а т е л я
уро вн я УШ У ~ £

7огю£ой /рООл: Г
7 0 V -T -S /

Ульбом  /V



Р а з / г & т ю  & я 6 ф >с л к а ?

Jo g jy u /лга J/vjta Ja w y iu e e #aw//e2& s*u& -

/3

J7pv/>?ey a t f  f? :

/  раэ/гтеа/Фмс/О s v x o  &  /  /400S00/77S0/PA/0X <f 

/ю реэе/оЗу&ре C7f. * #& a vc/bG м -У.
Z. 3  A0af/?xeAr/7? псс/т&Зсю *п/га&0/лУф>/*и#а' Ум" 

£acc?*s# *400*2 СУс/Sq хуа/рам^е

cfqpAV
3 « Zbj*y* /r/pefeo/nfoy/ft/Aro’ о  ли ж и

см c/fl/&<//ve vacmA /р0&<-/7та.

6 AtM/Sb 4 On —0—3 4&У 4 m /PQ *07/2/

3 cb</XZ7 AT if a n —- 3 402 4m £ ГХ7УЯ?-92

4 faf/77 M 0* /2 On 3 $№ $MP /Vcr/429-02
3 CtraSa c p  -& On 3 Ш 40)9 —

z ifeejM t 20* 20*3; 2= /0 0 my On -*r- 3 4<# 027 /Х Г0 09-3 7
/ Заг/уа/лга J  2 У ~ 2 3 0 On Ц//П / // // ГАСГЖ36-67

* 2
Ф - yat//*f&/i'0Sa//o'& Atm. 1

1 / 2 92a/.
fovprewYce3 e c fm

С/>#(/1/фСГА’<7(/0’<9

------------- Г Е Т Р ------------
ГИПРОТРУБОПРОЬСШ 

г Москва
С/па/мм? f a
/мр/nt/ v  #/рт*ф0&r W  

елЯГАСГААР jtv *  J

0&>ууЯ>&л</е
Cmy/7*O/¥0/y f a  Se¥JlW <7

Jfc/7X2/V03foa /??0S&>/j?£p- 
M/A'a / x p -7

vex/n
7 0 4 -1 -3 /

s -  3



утоё&и лр.

w te s t 

эо- t
$сега-/ше& 

fS
П л а н

v3ow  <мшитб/ одиночного ^/олРиеяриемРикс? 
jftt 6б*еоюе

fflct&MA4& & & счет&  молниезащитЬ/ $

вр/рием
rf/tfog

вЬ/сотаMOKKUO-приемки.
Bbtcomcf
Ъ ж
" «А /

молмие-
Радиус
3GUfuT6f
- Ъ

а
а л

/ / 4 & & 89 S 4.9 — — — —

_^hrcyem ^pojosaufe/md/ произведем

п о  ерорнум  ‘ig .jS î L -

С п е ц и ф и к а ц и я
Мл!
п/ц //cfvMetfoBaMua SSlT/fcfpfta

h$UHLUiM-ье«Ц
Чолч.
ч ?

Моте-оиал Ш Ш
0Щ[

Приме-
Чса/ие

* Столб яруело* Ф /&ш &5ч Г о с т
fspasr Шщ 3 От. 3 <%3S

3 Рталб полосой ар сечением 
Ьо<Ьмм.

П е тnts-sy M /о Сю.З /5/ $?

ЕГСР
гипрптрубопровод

Г.МОСКВЯ
& тШ >
HBcpfiWi/

щтодтЬъ
V9#

/7?УЛ0Вой npoetfm
W 70±Ч-5/О&рууе & т  pejepSyapar с  

потаит дт оЫзимаг.

ёроэоэасци/пс* _ _ _ _ _ _
* Защита am етсточ&скоеск Ъ0~ 4

$л*хтричест6сг. aSomtai

JtjrbSoM /К



J/ojrnue о т  S  
J t t 'S

/>/<*

10

* [
•\л
Ц
/I

ф30*го
_ p

t

*—

i

&
Щ

$S7x33
I

l  i

U J

n

Узел/

/ Т Т а З л и Ц О  л г * /

д е т а л ь  п о э З  

A ft  *0

JH I'Z

. д е т а л ь  п о з #

2  0/Г&

flocjre efouAto 
of/ap/m b

^ / С р а т мемиа м о / г т / г о т З о & а  
>  /с^ь/ш е a е з e&direr

г о

l t ! ! l t  ~$Ц
ygj, JO  I J O ^ m

s o

Д е т а л ь  л о 2 &  

A ft to

J/е та п ь  грег/гения n o  fen*  
ЛР/7Т а  п е н т а н у  t/ гг 
£мртренно0 элероне крьлм  

pesepft/apey

£ MX Of mb fit*
/Глина 
Канат af/*/ ^гПЗес/кг/

3 , 9  /{млО ^ г ^  
^ 'G e tfc rA  ^^S e e fcz)

9з{нл0^г ^
^^oecfrtjL

JOO tZ-------.------
О 000 ZS00 ^ > Л&00 tOOO

J t e m a jrb  л о з . G  

M l’2

J?  e  m  а  л  Ь  поз. 7

M f - f

/М
МзимеУаЗзнае

Parr. f e /Сс/ш
</ес?6\\ ЛЬтериа- dec #кг

Ф mur ойл* ?/■//>
РримеУ

/ Tpyfo$57*3.s
room0794-3$ Н am ем. \

2 Труба ф J<?*£0
Гост0734-Si/ И от та Ъкно

J Tpyfa ф ZS*Zt0 Гост37J4-S# Л/ от А ( _

4 /Гегмзm 4S-#-0PS-C t
ГестJa&4V н гг от — — _____

s 1>11 Гостfj/o-sr гит 3 cm 0/4 о,/г

s /Срюче/е ф10мм fjers/fff**. Тостеззо-зг */т J от 009 0Z7 ____
7 Crafa /4oxS0; #*5hm.

гост
S6S/-S7и/т J от 9*7 0J1

0 /Сеоын/са JS2*ZZO;0•бнн. гостS60/-37 и/т J cm 93 99

9 /7ланка 90*90; 0 * 10мм.
То*тГ369/37 л/т 3 Crr гг/ 963

to 9?а муm 0  *4лгм. Гост
360/37 лот / cm 03 93

ft 3 оротник J} * 0ООлм0*4нн. ГостS6M-S7 и/т / cm 39 9/9

/г Таска fit to ГостSS/S-6I шт 6 am 901 003 __
/3 f 1 i

Гост 
зге а 4б М J am — —

/4 Гсгеелб ct/лоЗаи меанш еаЗнаи, е*/ениел/з9/а*Г»т. ГРОГ М го меуь — —
ts ParcHevnu/c /гвО&абньп> 

М*9НМ0 0037 /ктика OS-0 шт 1Z меуь — —
ts /ZeparcQHc/я /тжан/са а/ттАРляднеож /40*00*1 гит 4 отфтлнуь - -

СССР
г и п р а т р у б о п р о ь о д

гМаская
уз/Р нефти и нефЬт 
ot//rmao ^емкостью

09орууо&зние резерв**/*? 
е пентаном y/tP бензине/ 
граиоааги/ипкг с/ Jcrujum u  

am rm arm /vескоеа зл е /с- 
m pw eem fer J/e /п а ж /

Tv/faiatr лрое/ст
704-f-Sf

Лльб а м Ц ?

Z b to r3 0 '2  *

Типовой проект 704-1-51

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293818/4293818582.htm

