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I. ВВЕДЕНИЕ
Настоящая серия разработана по заданию Главпрокстройпроекта 
от 18.IV.78r.
Цель» данной работы является создание унифицированных 
«инструкций установки регулирующих клапанов калориферных 
у статеек с обвязкой трубопроводами и фильтром.
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t, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
В  смтемвщ 6т mtfcyiвеского регулирования тепло - в холодо- 

а Ш ш л я  ж м д а ц ф м ф е ащ приточных камер при тепло и холодо- 
нвеятеле вода прмюцрвб* дросселирующие клапаны, снабженные 
ел&ятрщ,ех«»чвса» м и  жевматическим исполнительным механиз
мом.

Для надёжной работы i  благоприятных условий его эксплуатации 
и обслуживания перед пкшаиоы, необходимо установить фильтр, а 
параллельно клапану - байпас с системой вентилей. Если перечис
ленные приборы объединить трубопроводами, образуется узел обвязки 
регулирующего клапана, который пригоден для использования в 
абсолютном большинстве конструктивного оформления вариантов уста
новки клапанов, где требуется автоматическое регулирование.

В настоящей разработке учтены сочетания диаметров трубэпро- 
I водов и регулирующих клапанов наиболее часто встречающихся в 
! практике проектирования.
| Узлы обвязки разработаны для установки их после теплообмен- 
. ников на трубопроводах прямой и обратной воды.

3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
В узлах обвязки применяются следующие типы клапанов автоыа-
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ОРК 0. 00. 00 Д
Узел обвязки регулирующего клапана
Технические требования

* Ш >  К Е Е И Ш
i-1.,1 ,l I

ГОССТРОЙ СССР '
гасхнмпроекг

%

А.

тического регулирования: - 25ч 93Хнж - с электромеханическим 
 ̂исполнительным механизмом. - 25ч30нж, 25ч32нж, ПОУ-7 - с пнев
матическим исполнительным механизмом
- ЕСПА02РГ - с электромеханическим исполнительным механизмом 
ЕСМ02ПВ (производство Н.Р. Болгарии)
- 15кч 877бр - с электромагнитным приводом и защелкой
- 27ч 5нж - с пневматическим мембраннш исполнительным механизмом
- 27ч 905нж - с электромеханическим исполнительным механизмом; 
и арматуры:
- для трубопроводов Ду 15«50мм вентили запорные муфтовые 
типа 15кч 18Ш
- для трубопроводов Ду 65км вентили запорные фланцевые типа 
15кч 22нж
- для трубопроводов Ду=80-150мм задвивки параллельные е выдвижным 
шпинделе, фланцевые, типа ЗОчббр.

В серию включены узлы обвязки 24 типоразмеров, отличающиеся 
величиной диаметра условного прохода регулирующего клапана от 
15 до 100мм, и диаметром технологического трубопровода от 15 ДО 
150мм.

Соединение трубопроводов производится на сварке; арматуры 
с Ду 15 до 50 ым - на резьбе с подмоткой пакля я на краске, 
арматуры с диаметром больше 50мм - на фланцах, уплотняемых 
паранитовыыи прокладками.

При использовании узла для холодоснабкения прокладки 
следует изготавливать из резины.

Для очистки воды от механических примесей перед регулируОрм 
клапаном устанавливается фильтр. Применение фильтров увеличивает 
срок службы аппаратуры, повышает долговечность И надежность 
работы системы.

Конструктивно фильтр представляет собой трубу, внутри 
которой закреплен фильтрующий элемент, выполненный же металла-
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ческой сетки.
К трубопроводам узла обвязки фильтр присоединяется при цомощи 

муфтового соединения (для фильтров Ду 15, 20 и 25мм) или фланцев 
( для фильтров с большим диаметром условного прохода). ,

В нижней части фильтра предусмотрена пробка длят спуска шлама.
Для монтажа отборного устройства для измерения давления в ̂узле 

обвязки перед регулирупцим клапаном и после него предусмотрена 
установка закладной конструкции (штуцера),разработанной ГПИ 
Проектмонт аж автоматика (чертеж 3K4-46-7Q.

■5. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И 
ЭКйПЯУАТАШИ.

Для периодической чистки фильтра ось нижнего трубопровода 
Необходимо располагать на расстоянии не менее 500-700мм от уровня 
пола.

I

£
tX£j*

При промывке, фильтра необходимо из нижней крышки фильтра 
удалить пробку , подставить ведро и выпустить воду, поток которой 
вымывает скопившуюся грязь на дне фильтра.

Периодически 1-2 раза в год производить разборку фильтра ж 

промывку фильтрующего элемента в чистой воде.
При сборке фильтра следить за целостностью фильтрующей 

сетки, заводить в корпус фильтрующий элемент плавно, осторожно 
( во избежание его потомки); установить на место крышку и затянуть 
болты (или колпачёк). После каждой переборки фильтре следует 
сменить прокладки (идп подмотку пакли).

Испытание фильтра производится гидравлическим давлением 
Р  »16кгс/см2 в течении 5 мин. ^ечь воды не допускается*

Для сброса грязи и окалины, скапливающейся в нижней точке 
отводящего трубопровода,имеется дополнительная пробка.

нс >< язз к ж ш т я  M i m a  ишз ОРК 0. 00. 00 д
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ц/п d  ш Д у  1Ш Шифр Обозначение Масса 

в xr
I к 15

t УР - 15/15 QFK I.00.00
tf

33
2 15 20 УР - 15/20 OPK I.00.00-01 38
3 15 25 УР - 15/25

J
OPK 1.00.00-02 42

4 15 32 УР - 15/^2 ; OPK 2.00.00 53
5 20 32 УР - 15/52 OPK 2.00.00-01 56,2
6 15 40 УР - 15/40 OPK 2.00.00-02 61,4
7 20 40 УР - 20/40 OPK 2.00.00-03 67,3
8 25 40 УР -25/40 OPK 2.00.00-04 70'
9 20 50 УР - 20/50 OPK 2.00.00-05 71,1
10 25 50 УР - 25/50 OPK 2.00.00-06 74,2
II 40 50 УР -40/50 OPK 2.00.00-0? 76
12 25 65 УР - 25/65 OPK 2.00.00-08 79,4

*
ц/п d. m

Ду ш Шифр Обозначение
Масса 
в кг.

13 40 65 УР - 40/65 OPK 2.00.00-09 86,3
14 50 65 УР - 50/65 OPK 2.00.00-10 92,5
15 40 ' 80 УР - 40/80 OPK 2.00.00-11 110,2

16 50 80 УР - 50/80 OPK 2.00.00-12 *121

17 80 80 УР - 80/80 OPK 2.00.^0-13 135
18 40 IOO УР - 40/100 OFK 2.0£Ш)-14 238
19 50 IOO УР - 50/100 OPK 2.00.00-15 242
20 80 IOO УР - 80/100 OPK 2.00.00-16 290
21 80 . 125 УР - 80/125 OFK 2.00.00-17 332
22 ioo 125 УР - 100/125 OPK 2.00.00-18 430
23 80 ISO УР - 80Д50 OPK 2.00.00-19 628
24 IOO 150 УР - 100Д50 OFK 2.00.00^20 __ ___ L_ _ _ — . 648

FF[~..I...Г I
: т  w ra; я п  м v l ’ m  и г р и в г?г щ OPK 0.00.00 Д
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V. Документация (чертеж ЗКЧ-46-70) *2 матиха.
S'is ОРК 1.00.00 СВ Сборочный чертеж i

*
ГЧ* ОРК 1.00.00 д Технические требования Переменные данные ля исполнений

Летали
I ] i ОРК I.00.01 Труба I ОРК 1.00.00

Сборочные единицы ......г 1 :
I ] 2 ОРК 1.00.02 Труба I

и 12 0FK 1.20.00 Фильтр жидкостной I3 -01 Труба I

Б1 4 ОРК 1.00.03 Прокладка 45/20 Детали1аронит П0Н-2Г0СТ481-71 2 II 13 ОРК 1.00.04 Труба IСтандартные изделия 14 -01 Труба J5 Болт MI2x45.58..096 II 15 ОРК 1.00.05 Труба 1ГОСТ 7798-70 8 16 -01 Труба 26 Гайка Ы12.5.096
ГОСТ 5915-70 8 Стандартные изделий

7 ■ Шайба 12.04.016
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17 Контргайка 15ГОСТ II37I-68 8 ГОСТ 8961-75 3
8 Контргайка 15 18 Колпак 15

:> ГОСТ 8961-75 2 ГОСТ 8962-75 19 Вентиль запорный я
*а
2
ЖX

19 Муфта короткая 15)
s 1 муфтовый 15кч 18П1 ГОСТ 8962-75 .2p
i Ду=15Г0СТ9986-66 . 1 21 Вентиль запорный

К Фланец 15-10 У
.£Xк

1
«
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ж
ло■Б
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муфтовый 15кч18Ш
it ГОСТ 1255-67 2 Ev-15 Г0СТ9986-66 ? -
1« --------- 1
3 “
« ■—H«

Прочие изделия 1 ОРК 1.00.00-01 , -

I Закладная конструкция ГПЙ про- Сборочные единицы
в (штуцер) Ы20х1.5 ектмок- 12 ОРК 1.20.00-01 Фильтр жидкостной 1
G

ОРК 1.00.008 Детали-  ь к Лист № аокум: Прдп. Д*та

i  - ЯЭраб. Хунцариг Обвязка регулирующего 
клапана

Лит. Лист Листов Б
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*
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L12 Труба 11и| I ___4____1 Пpoai* Зисьман >
ГОССТРОЙ СССР 
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г. Мосла
ОРК 1.00.00 Лю

5 н коггр* Ушакова ig r rV J L1э» Лист «  до ктм. Пол. А*т.* У СаЪЬин Т5£*-~

— —
K 7 S B  7  и в  1



ФЗ—56

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е  Кол, Приме-
чайке

§5

14 ОРК 1.00.04-03 Труба
15 ОРК 1.00.05-02 Труба
15 -03

Стандартные изделия
I? Контргайка 20

ГОСТ 8961-75
18 Колпак 20

ГОСТ 8962-75
19 Муфта 20x15

ГОСТ 8957-75
20 Муфта короткая 20

ГОСТ 8962-75
21 Вентиль запорный

муфтовый 15кч18Ш
Ду20 Г0СТ9986-66

ОРК 1.00.00-02
Сборочные единицы

12 ОРК 1.20.00-02 Фильтр ЖИДКОСТНОЙ

Девайн
[3 ОРК 1.00.04-04
[4 -05

Труба
Тыгба_

[5 ОРК 1.00.05-04 -ТРУ-fe.
-05 Труба

Стандартные изделия
[7 Контргайка 25

ГОСТ 8961-75
/S Колпак 25Г0СТ8962-75

ОРК 1.00.00
*оушгт 11
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19 Муфта 25x15
ГОСТ 8957-75 I

20 Муфта короткая 25
ГОСТ 8962-75 I

21 Вентиль запорный
- муфтовый 15кч18Ш

Ду=25 ГОСТ 9986-66 2
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Вход воды

in

CZJ
В

Выход воды

ЮСГ16057-:

Обозначение Шифр da Ду А Б" Массакг
О Ш .  00. 00 УР-15/15 15 15 87S 1260 33

-01 УР-15/20 15 20 875 1280 38
-02 УР-15/25 15 25 880 1300 42

й Ш
VssSw Регулирующий 

клапан Ъа

1. Размеры для справок.
2. До сборки и монтажа узла внутренние диаметры фланцев расточить по фактическому наружною диаметру привариваемой трубы, но неболее Змм.
3. До сборки и монтажа детали узла окрасить, например,_грунтовкой ХС-010- 2 слоя ГОСТ

Окончательный выбор окраски произвести при привязке к конкретному объекту.
Собранный узел спрессовать пробным давлением Р«1окгс/см2 в течении 5 мин. Течь не допускается.

Из* Лист Нкдокум. Подписи Двга
Назраб. Х у н и а ш я 1
Пров. Зисьман /
Гвоитр Зисьман-
Н.вонтр. Ушакова“ 'У™. Смвя ч

О Ш .  00. 00 СБ
Обвязка регулирующего клапана.
Сборочный чертеж.

'1 Ш 1.JL

Лит. Масса Масштаб

ИЕ с м ..табл. -
Лист _ 1 ___А*™ » I  -

ГОССТРОЙ СССРГ О С Х И М П Р О Е К Т
г1. Мосим
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Размеры в мм
Обозначение Б ,Дг

Массадг
OPKt. 00.02 205 15 0,27

-OI 505 15 0,66

1. Размеры для справок.
2. Предельные отклонения размеров; 

валов по &7, остальные по О Д .
3. Резьба по ГОСТ 6357-73.

О Ш .  00. <Й
Лта Лист*
Рдзрдб.
Пров.

ДЬдоку».
(унпярия

ЛоДПИС! Дгп

JHCbMBHаисьыанТ.К01ГТР.

Н-коитр. Ушакова
У т

Лит. Msec. 1г а в *
Труба

1
СМ.
табл.

Лясг — К ЛйётмЗ
Труба 15х2,8Г0С13262-75

ГОССТРОЙ СССР
госхимлроект

г. Моей*
V *n r-JU rf*\
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$ >1
_ _____________ ________ ___ < §

Размеры в нм
1 Обозначение В г Ду Д _ Д1 Д2 Е Ж Массаяг
ОРК I.00.0S 2,8 80 15 21,3 I/2'труб 15 260 16 0,34

-01 2,8 100 15 21,3 1/2" груб 22 665 16 0,86

-02 2,8 80 15 21,3 1/2''труб 15 235 16 0.31
-03 2,8 100 20 26,8 3/4^Tpy6 22 660 18 1,1
-04 2,8 ВС 15 21,3 1/2! труб 15 220 15 0.29
-05

v  ..... .... — ы . I0C 25 33,5 I * труб 22 650 20 J L & __

1. Размеры для справок.1
2. Предельные отклонения размеров:

отверстий кп, валов по В7 , остальных no CMq ,

3. Резьба по ГОСТ 6357-73



ФЗ-56

VI
§

Ф
ор

ма
т

Зо
на 3с

------------------------------------—---- ,
О б о з н а ч е н а * Н а и м е н о в а н и е Кол. Примече

на*

Документация
[2 ОРК 1.20.00 СБ Сборочный чертеж

Детали
БЧ г , ОРК 1.20.01 Прокладка 56/48

Паронит ПОН-2 Г0СТ481-'I 2
Стандартные изделия
Колпак Ц-50
ГОСТ 8962-75
(заготовка для
ОРК 1.20.03)

г Пробка Ц-15 \
ГОСТ 8963-75

, Переменные данные ия исполнений
ОРК 1.20.00

Сборочные единицы
II 3 ОРК I.20.10 Корпус I

II '
h -"

4 ОРК 2.20.20 Фильтрующий элемент I
Детали

п _

тт

5 ОРК 1.20.02 Ниппель I
f> ОРК 1.20.03- Гайка накипная 2

i

ОРК I.20.00-01
Сборочные единицы

3 ОРК I.20.10-01 Корпус I
4 ОРК I.20.20-01 Фильтрующий элемент I

Детали
5 ОРК I.20.02-01 Ниппель I

• OFK 1.20.00L  .
1г*̂ ЛйСТ № докум.’ Подо» Дета
Раз раб» Аунцари* Лит. Лист Листов
Пров» •ЗИСЫШН] 1̂ .4.

Фильтр жидкостной Z E E 1 4L
Т хгф г ГОССТРОЙ СССР

Н̂ кбатр» Ушакова госхимпроект
Утв. • р, Моса&а

♦осмвт 11В

нф2а
i

•aкоп 3с
О б о з н а ч е н и е Н а и м е  но  в а »  ч а Кол

Примеча
ет*

6 ОРК I.20.03-01 Гайка накидная 2

ОРК 1.20.00-02
Сборочные единицы -

3 ОРК I.20.10-02 Корпус I

4 ОРК 1.20.20-02 Фильтрующий элемент I

Детали
5 ОРК 1.20.02-02 Ниппель I

6 . ОРК 1.20.03-02 Гайка накидная 2

•

'

-

1_цз
'

V

. -  - '

« ■ ■ i n .  P H  1 f

■

ОРК 1.20.00 - J -
ia* Лист № аевум. Подл. Вен
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Вайнеры в на.

Обозначение А Б В Р о/</ «cga
ОРК 1.20.00 160 102 П О 1/2"труб. 22 15 1,9

-ОТ 180 112 120 З А"Труб. 28 ?П 2,0
-02 200 136 130 1"труб 32 25 2,3

1. Размеры для справок.
2. После изготовления и оборки фильтр испытать на герметичность давлением Ifixrc/oir в то- чешнг 5 мин. Течь вода не допускается.

~ |

1
I

щ Лист Мдокум 1о*ПИС» Д ш
Р«3р,в Д и м ки н а & W
Пров Зисънан f

Ткоктр. З и ська в

И 1 ]Н «М  «■НВВМЙНВ
КдшмеЦай я т ж :
* Ут* » I t" I

(ЯШ I. 20 . 00. CS
«ЫЬТР юдкостноа 
Сборочный чертей.

Лиг. Масс, Масштаб

и табл. -

Лист | Листе. I  
ГОССТРОЙ СССР

ГОСХИМПРОЕКТ.____jtJIJsgsHL-emJ  ♦оцат Ц

I

г ш * ш &
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ФЗ-61
д о о г  ? м о

Обозначение Д - Ж Дг Ач Массакг
О Ш .  20.02 16 24 1/2^труб 22*3 0,2

-01 22 30 5 $ * труб 28Х, 0,23
-02 26 34 l ' 1 труб Ж з 0,25

I. Предельные отклонения размеров 
отверстий по к/, валов по В?, 
остальных по СМ8.

Ы Лист
Нмраб.
Про».

.контр

тгдохуи.
ХунцаоияЗисьман
Зиеьиая

Подпись

вД«т»

О Ш .  20. 02

Ниппель см
табл

» тдсшт

Л» “

Диет , | Листо* /
n r n r a w a m i  Я В С тЗ  ГОСТ 380-71

1 Ут* I X X

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОВСТ

г. Мосхаа______
Формат 11

»a .6 i

SOW  '/XdO
т

32*

Размеры в мм •
Обозначение Д Массакг
О Ш  .20.03 25 0,46

-01 32 0,45
-02 35 0,44

д «ьояо̂й f*r*-*i Viipcwvibe
2. Предельные отклонения размеров по к ).

ОТО. 20. 03
Лит. Масеа Масштаб

и с и ,табл.
_ ... \

Пнет 1 Лиеп» 1

Гайка накидная

Ш Е И  ‘Ш ’Ш Я  !
X У т X X

ЗаготовкаКолпак ЦЭ0 ГОСТ 8962-75 ГОСХИМПРОВСТ I 
г. Моежи» • |

и*1*Ш ГЛ{



2 8
SI &

Н < I И ) • g > • < > < Коя.
Прлиечя--> 1ШО

Документация
tl ' ОРК 1,20.10 СВ Сборочный чертеж

& Переменные ланньк для исполнений
§ ОРК I.20.10

Летали
Зч I ОРК I.20.11 Труба

Труба Ц50хЗ,5
Г0СТ3252-75 ; |_=95 87 I 0,5кг

>4 2 ОРК I .20.12 Патрубок
Труба Щ5х2,8
Г0СТ3262-75 ; L=42 В7 I 0,05кг

ОРК I.20.10-01
Летали

?■ I ОРК I.20.13 Труба
Труба Ц50хЗ,5

I .. Г0СТ3262-75 ; L -105 В? 0,6кг
■ A

e 3t 2 ОРК I.20.14 ! Патрубок -
W —оC Труба Ц20х2,8. [ _

Г0СТ3262-75 ; L=55 By I 0,Сбкг5 "s? ОРК 1.20.10-02
-£

s Детали
X ч I ОРК I.20.15 Труба<
в Труба 1150x3.5 '
У “"
я Г0СТ3262-75 ; L-I25 В? I 0,8кг
n *“m
— —  3ч 2 ОРК I.20.16 Патрубок• ™ Труба Ц25хЗ,2
X
ли Г0СТ3262-75; L-65 В, I 0,15кг
e “
§ — ОРК I. 20. 10 1C

73* Лист № дскум. Пода. Дета --------------

§ iмр4б. КлимкинаЗЙй£Г
Г Корпус

Лист Листов 1
НПТ 1

, S Eров. Зйсьман,

3 ' , rOCCTFOгосхимпЯ СССР 1

Ш Б г г я з ш з ш я к э я _Р 0 . Е К Т  1
m > I г  z : —

I Г. mvwaiiM у

•яки 11



ФЗ-G!v ~ О б о з  н а н t  и i t Н а и м е * о в д и в е  Коп.
Примеча

ние

Документация
II

II

Зч

[I

5ч

ОРК 1.20.20 СВ Сборочный чертеж ННЧ-

Детали
ОРН 1.20.21 Фланец

Переменные данные л я  исполнений

ОРК 1.20.22
ОРК 1.20.23

ОРК 1.20.24

OFK I.20.22-01
ОРК 1.20.25

ОРК 1.20.26
/

п - г -

м 1Л̂ст № докум; Подо* ЦатаРАЭДО б.Климкина
Пров* ЗииышН /
т а и т я а
|Ут». | '

ОРК I.20.20
Детали

Фланец
Пруток
Проволока 4,0-1
ГОСТ 3282-74
Ь=78 В? 0,007кг
Сетка
Сетка подутошаковая
» 09. ГОСТ 6613-73

_ .7Q_B.yXl.35 В?. О^Ики.
ОРК I.20.20-01
Детали

Фланец
Пруток
Проволока 4,0-1
ГОСТ 3282-74
L-96 В? 0,008кг
Сетка
Сетка поиутоцлакпяая

» 09. ГОСТ 6613-73
ОРК 1.20.20

й и ыруии* меиеат Ж
ГЫХ Лист Листов 

~2—
ГОССТРОЙ С С С Р  
ГОСХИМПРОЕКТ

г. Москва_____
Формат 11В

ь
<0
>ао

а>Восо
8

О б о з н а ч е н а » Н а й м е * а в а н в е Кол» Примеча
ние

I 90 b^ i s s  я , I 0,012кг
■

ОРК 1.20.20-02
Детали

II 2 OFK 1.20.22-02 Фланец I

Бч 3 ОРК 1.20.27 Поуток

Проволока 4,0-1
ГОСТ 3282-74
L =118 В7 6 0,009кг

Бч 4 ОРК 1.20.28 Сетка
Сетка полутомпаковая

/ »  09. ГОСТ 6613-73
но â ci35 в? I 0,015кг

‘

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

| /

ч
ч,ч
*
оВ
X

2
£
Xк
243
<8

4 Ь «  
р

А
V
Ж
5
§
С

-  -

4
I
5■
S

ЛастOFK 1.20.20 —
Лист N. дож ги. J sa



И
я»

-№
по

дл
| 

П
од

пн
сь

н 
да

та
 

|В
за

м
,и

нв
.№

1 
И

н
в№

ду
бл

| 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
| 

30
3*

"̂
з э  о ? ‘о гш о

2 k 3  1

____ С _
Раэгары в ии

Обозначение Б Г д Массакг
ОШ.2О.20, 68 80 22 - 0,2

-01 88 100 28 0,25
-02 108 120 32 0,28

1. Размеры для справок.
2. Паять припоем Пр2 П О Х  4-6 Г0СТ21931-76.

г1эм Лист
Раараб.
Про».
Т.контр,

игдокуй.

^униария.ЗисьманЗйсьман

Подпись

'1~^к

шр
Д « Т |

г

гг»:

0PKI. 20. 20 СБ

Фильтрующий элемент
Сборочный чертеж.

Лит.

и
Масса

см«табл.
Лист

Масштаб

| уПистоа X
ГО ССТРО Й  С С С Р

ГОСХИМПРОЕКТ
г» Моек—

______ Формат 11



L____ _________ . 1
ФЗ-61

Я
егоо'г xdO

$ У )

Размеры » мм
Обозначение Б Г Ду Д R Массакг
ОРК 2.00.15 • 3 175 80 89 40 W

-01 3 775 80 89 40 4,9
-02 3 175 80 89 50 М
-03 3 930 80 89 50 Ь,9
-04 3 140- 80 89 60 0.9
-05 . 3 1040 80 89 60 6,6 ^
-06 4 140 100 108 60 1,4
-07 4 1240 100 108 60 12,7
-08 3 140 80 89 75 0,9
-09 3 1110 80 89 75 7.1
-10 4 140 100 106 75 1.4
-И 4 1200 100 108 75 Jg-,3

I * Размеры для справок.
2. Предельные отклонения размеров: 

валов по &7, остальных no CMq .

S  JG»
Про».
fjewp,

lir"tLLJ-пдмтр.

Ху н п я в я я  и
аисьиаи

Ц .1 ~ т

Ли»

ОРК 2. 00. 15

Тру* »

ВЕЯ К? "’-'Л ИЕЗа

п и  -•Ж»1 ГГОССТРОЙ СССРО Х р
ГОСХММЛРОЕКТ

1 Е ± = 5 в й ± ± 1 - -н.
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Обоэначеие

............. ... 1
В м м в х о в  а  ..л я  9

1--
Кол. П р и м е ч а ние

Документация • 4Ц, '
12 0FK 2.00.00 СБ , . Сборочный черте*

ОРК 0.00.00 Д Технические требования *
Поочие изделия ’

I Закладная конструкция . ГПИ Щэо-
, (штуцер М20х1,5 ектыонп

1 - i / UlOOBr, (чертеж ЭКЧ-
. f

тажавто-
/ -46-70) 2 »мазика

Переменные данные д[я исполнений
ОРК 2.00.00 Рис1 ;

Сборочные единицы „_\---
12 . 2 ОРК 2.10.00 Фильтр жидкосной I

Детали
II 3 ОРК 2.00.01 Прокладка 2

4 -03 Прокладка 2
II б .ОРК 2.00.02 Переход 'I
II б ОРК 2.00.03 Труба I
II 7 ОРК 2.00.04 Труба I
-II' 8 ОРК 2.00.05 Труба 2
II 9 ОРК 2.00.06 тРУба I
II 10 ОРК 2.00.07 Труба I
“И II ОРК 2.00.06 Труба I
II 12 ОРК 2.00.09 Труба' I

Стандартные изделия
Болты Г0СТ7798-70 **

14 MI2x45.58.096 8
15 . MI6x50.58.096 8

ОРК 2.00.00
to У: ЛИСТ
Рдэраб.
Про»
Н «КОИТр. 

у, ™ - -

Ns докум.~
Климкина
Зисьман

Ушакова

Подп. Дата

к

Обвязкарегулирующегоклапана
Лит, Лист

~шг 1 1 26
ГОССТРОЙ СССР •ГОСХИМПРОЕКТ

г, Москва
Формат 11В

И
нв

.№
 п

од
я.

| 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
"|

В
аа

м
«и

нв
.№

 |
Йн

в.
,№

 f
ly

6n
'»'

f П
од

пи
сь

f*О)2о,
$

аXою 1
Обозначение Нааменова н>ч е Кол Примечание

Гайка Г0СТ5915-70 •
16 ■ MI2.5.096 8
17 MI6.5.096 8

1 Шайбы ГОСТ II37I-66 ‘
18 12.04.016 а N
19 16.04.016 8 *
20 Колпак 32 Г0СТ8962-75 I а ,
21 Контргайка15 Г0СТ8961-75 I
22 Контргайка32 Г0СТ8961-7,! 2

Фланцы Г0СИ255-67 ч
24 • 15-10 2
25 32-10 2

Вентиль запорный
муфтовый 15кч I8IH
ГОСТ 9986-66

26 Ду=15
27 Ду=32 ,

ОРК 2.00.00-01 Рис.1
Сборочные единицы ■

2 ОРК 2Л0;00 Фильтр жидкостной I' Детали
3 ОРК 2.00.01-01 Прокладка 2
4 -03 Прокладка 2
5 ОРК 2.00.02-01 Переход I *

6 ОРК 2.00.03-01 Труба I
7 ОРК 2.00.04-01 Труба I

и 8 ОРК 2.00.05 Труба 2
9 ОРК 2.00.06 Труба I
10 ОРК 2.00.07-01 Труба I
II ОРК 2.00.08-01 Труба I
12 ОРК 2.00.09 ' Труба I

■
ЛисуОРК 2.00.00‘ '

dawЛист 1* до кум. Подп. Д212 /<S'76'£ Формат 11В ^



Сгувцифях^дия. Последующий лист1
'

5
iсЭ с
аaв 8 Наимввоввив Кол. Примечание

/ Стандартные изделия
V - Болты Г0СТ7798-70
§ 14 MI2x45.58.096 ' ' 8

15 MI6x50.58.096 8
Гайки ГОСТ5915-70

16 MI2.5.096 8
17 MI6.5.096 8

■ Шайбы Г0СТП371-7Й
\ 18 12.04.016 8

19 16.04.016 8
20 Коллак32Г0СТ8962-75 I
21 Контргайка20Г0СТ8961-55 I
22 Контргайка32Г0СТ8961-75 2

i . ' Фланцы Г0СТ1255-67
24 20-10 2

—т !25 32-10 2Н3 Вентиль запорныйя
«5 муфтовый '15кч18П1
| ; ГОСТ 18X61-72
7 — 26 ' Ду=20 I
1 27 Ду=32 2
SSвX — ОРК 2.00.00-02 Рцс.1
£«3
1

Г Сборочные единицы

л,

,2 0FK 2.10.00̂ 01 Фильтр жидкостной I
Детали

1 3 ОРК 2.00.01 Прокладка 2а 4 -04 ..Прокладка _SL1и
I 5 0FK 2.00.02-02 Переход IОс ,п 6 ОРК 2.00.03 Труб» I

|§ 13 7 ОРК 2.00.04 ' Труба I

% Г Г п г Г ” г ---- [Лист

1 ■гг ■ J  ■ ОРК 2. 00. 00 п г
is 'liS!LшЕЗЕЗЗЕШ ЦЕНЗ* ЦШИИИИИ 1 ” 1

Форми IX

<а
1в
«
3 8с Обозначение Наименован!# Кол. Прям»-

чайке

8 ОРК 2.00.05-01 Труба 2
9 ОРК 2.00.06-01 Труба I

II 10 ОРК 2.00.07 Труба I
II II ОРК 2.00.08 Труба. ■ I

12 ОРК 2.00.09-01 Труба I
Стандартные изделия
Болты Г00Т7798-70

14 MI2x45.58.096 8
15 MI6x50.58.096 8

Гайки Г0СТ5915-70
16 MI2.05.096 8
17 MI6.05.096 8

Шайбы Г0СТ11371-73
18 12,04.016 8
19 16.04.016 8
20 I Колпак40 Г0СТ8962-75 I
21 1 КонтргайхаХ5Г0СТ8961-7> I
{22 | Контргайжа40Г0СТ8961-7,Г 2

i. ,. 1 Фланцы Г0СТ1255-67 -
24 • 15-10 2
25 ! 40-ю ; 2

| Вентиль запорный
1 нуФтовый 15кч18П1
I ГОСТ I8I6I-72

26 ' 1 Ду=15 . . I
27 I ДУ“40 . 2

ОРК 2.00.00-03 РИС.1
В Сборочные единицы

2 ОРК 210.00-01 1 Фильтр жидкостной I

ОРК 2.00.00
?k?S £ S.D 'фовмт'Ц

Л*ст
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Сц<зцйфикадия. Последующий лист
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О б о з н а ч е н и е . Н а и м е н о в а н и е Коп. *Приме~
ч&ние

' Детали .

3 ОРК 2.00.QI-0I Прокладка . , 2
4 -04 Прокладка 2
5 ' ОРК 2.00.02-03 Переход 'I
6 0FK 2.00.03-01 Т р у б а ________ I °

7 ОРК 2.00.04-01 , Труба s I
8 '■ ОРК 2.00.05-01 Труба 2
9 ОРК 2.00.06-01 Труба I
10 0FK 2.00.07-01 Труба I

II ОРК 2.00.08-01 Труба I
12 ОРК 2.00.09-01 Труба • I

Стандартные изделия
Болты ГОСТ 7798-70

14 MI2x45.58.096 . 8 '

15 MI6x50.58.096 8 *

Гайка Г0СТ5915-70
16 MI2.5.096 8
17 MI6.5.096 ' 8

Шайбы Г0СТ11371-76
18 12.04.016 8
19 • ■ 12.04.016 8
20 Колпак40Г0СТ8962-75 I
21 Контргайка20Г0СТ8961-/3 I
22 Контргайка40Г0СТ8961~7§ 2

, Фланцы Г0СТ1255-67
-  24 20-10 2

25 40-10 2
Вентиль запорный —

муфтовый 15кч 18П1
ГОСТ I8I6I-72 *

26 Ду=20 I
j Лист

ОРК 2;00.00 j 5
ib  докум. Дата |И
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 n
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Спесяфикасиз. Последуюший_лист Ш
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QЯ
А 8с ' О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол. Приме

чание

27 Д=40 2
ОРК 2.00.00-04 Рис.1
СбоЬочные единицы

2 ОРК 2.10.00-01 Фильтр жидкостной I

Детали ?-----------  ^

3 ОРК 2.00.01-02 Прокладка 2
4 -04 Прокладка 2
5 ОРК 2.00.02-04 Переход I

6 ОРК 2.00.03-02 Труба I

7 •ОРК 2.00.04-02 Труба I
8 ОРК 2.00.05-01 Труба 2
9 ОРК 2.00.06-01 Труба - I

10 ОРК 2.00.07-02 Труба I

II ОРК 2.00.08-02 Труба I

12 QFK 2.00.09-01 Труба I

Стандартные- изделия
Болты Г0СТ7798-7О

14 MI2x45.58.096 ■ в

15 MI6x45.58.096 *

в
- Гайки Г0СТ5915-70

16 MI2.5.096 8
17 MI6.5.096 8

Шайбы Г0СТ11371-76 ~

18 12.04.016 8
19 ( 12.04.016 , 8
20 Колпак40 Г0СТ8962-75 I -
21 Контргайка25Г0СТ8961-75 I

22 Контргайка4ОГ0СТ8961-75 2

Фланцы Г0СТ1255-67
24 25-10 . 2

Лам Ляс док̂ гм. Подл. Цата
ОРК 2.00.00

£■/• ♦ооматТГ

Лжет
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Спецификация, Последующий лист

Ф
ор

м
ат

i ' U a i u t i o i i n t Кол. Приме
чание

25 40-10 ■ 2
* Вентиль запорный

муфтовый 15кч 18П1
ГОСТ 18161-72

26 • Ду=25 I
27 Ду=40 2
т •

ОРК 2.00.00-05 Рис.1
Сборочные единицы

2 ОРК 2.10.00-02 Фильтр жидкостной I
•Детали

3 ОРК 2.00.01-01 - . Прокладка 2
4' -05 Прокладка . 2
5 ОРК 2.00.02-05, Переход I
6 0FK 2.00.03-01 Труба I
7 ОРК 2.00,04-03 Труба I
8 ОРК 2.00.05-02 Труба 2
9 ОРК 2.00.06-02 Труба ■ * I

- 10 ОРК 2.00.07-03 Труба I
II 0FK 2.00.08-01 Труба I
12 ОРК 2.00.09-02 • Труба I

Стандартные изделия
, « *• Болты ГОСТ 7798-70

14 MI2x45.58.096 '8
15 ( MI6x50.58.096 8

Гайки Г0СТ5915-70,
/" 16 . MI2.5.096 8

17 MI6.5.096 8
• Шайбы ГОСТ I1371-78 -

18 12.04.016 8
19 * 16.04.016. 8

0FK 2. ро. 00 Лист
"Г”&к Лист <>* оопгм. Пою. Дата

Формат 11
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азЯ<8 1 ' О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол. Приме

чание

20 КолпакбО Г0СТ8962-75' I
21 Контргайка2СГ0СТ8961г75 I
22 Контргайка50Г0СТ8961-75 2

Фланцы Г0СТ1255-67
24 20-10 2
25 • 50-10 2

* Вентиль запорный
муфтовый 15кч18Щ

О ГОСТ 18161-72
26 V Av=20 I
27 ■ Ду=50 2

орк г.оо.оотоб рис. 1

Сборочные единицы
2 ОРК 2.10.00-02 Фильтр жидкостной I

Детали
3 ОРК 2.00.01-02 Прокладка 2
4 -05 Прокладка 2
5 ОШ 2.00.02-06 Переход ’ I
6 ОРК 2.00.03-02 Труба I
7 ОШ 2.00.04-04 Труба I
8 ОШ 2.00.05-02 Труба 2
9 ОШ 2.00.06-02 Труба I
10 ОРК 2.00.07-02 Труба I
II ОШ 2(.00.08-02 Труба . 1 1

12 ОШ 2.00,09-02 Труба Г
Стандартные изделия

Болты Г0СТ7798-70
14 MI2x45.58.096 8
15 MI6x50.58.096 8

? ■
Лает

ОРК. 2. 00. 00 “ВТг1эьЛист 'Лк докум. Подл, Дата

T m Z Z B E Z S S K
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Спецификация, Последующий лист

Ф
ор

м
ат

З
он

а

И
оэ

.

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол.
Приме
чание

; ' • "айки F0CT59I5-70 . - -

1б ■ Я12.5.096 8
17 ■ №6.5.096 8

■""ч

\ ' Лайбы Г0СТП371-73
18 12.04.016 8
19 ' 16.04.016 8
20 -Солпак 50 Г0СТ8962-75 I
21 1онтргайка25Г0СТ8961-75 I

22 г[онтргайка50 Г0СТ8961-75 2
' Фланцы Г0СТ1255-67

24 25-10 2
25 50-10 2

Вентиль запорный
■ муфтовый 15кч 18П1

ГОСТ I8I6I-72
26 Ду25 I

27 Ду=50 2
'

ОРК 2.00.00-07 рис i
Сборочные единицы

2 ОРК 2.10.00-02- Фильтр жидкостной I

Детали'

3 ОРК 2.00.01-04 . Прокладка 2
4 -05 Прокладка 2
5 ОРК 2.00.02-07 Переход' I

-  6 0FK 2.00.03-03 Труба I
7 ОРК 2.00.04г05 Труба I

8 ОРК 2.00.05-03 Труба 2
9 ОРК 2.00.06-07 Труба I
К ОРК 2.00.07-04 Труба I
I1 ОРК 2.00.08̂ -03 Труба • , I

Лист

эк Лис Ffc ДОКумГ Подл. Дат*! ОРК 2. 00. 00
Формат 11

n
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j 
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П
од
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Спедификапяя, Последующий лист]{-"S
V А i Обозначение Наименование Кил. Приме**

чате

12 0FK 2.00.09-02 Труба I
■Стандартные изделия

14 Волт MI6x50.58.096
ГОСТ 7798-70 16

16 Гайка М16.5.096
Г0СТ5915-70 16

18 Шайба 16.04.016
ГОСТ И371-7Й 16

20 КолпакбО Г0СТ8962-75 I

21 Контргайка40 Г0СТ8961-75 I

22 КонтргайкабО Г0СТ8961-75 2
Фланцы ГОСТ1255-67

24j 40-10 ’ , ' 2
25 50-10 2

■ - Вентиль запорный
муфтовый 15кч 18П1
ГОСТ 18161-72

26 « Ду=40 ■ I

27 - Ду=50 2

ОРК 2.00.00-06 Рме.2
Сборочные единицы

2 0FK 2.10.00-03 Фильтр жидкостной I

Детали -
3' 0FK £.00.01-02 Прокладка ■' 2
4, -Об Прокладка 6 .
5 ОРК 2.00.02-08 Переход I

6 ОРК 2.00.03-04 ' Труба I

7 ОРК 2.00.04-05 Труба I
:i 8 0FK 2.00.10 Труба 2

Ласт
ОРК 2. 00. 00 10

Аэь Лист Ni докум* Поди. Цат»
,/£ ? iiL. ?
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Спецификация. Последующий лист

Ф
ор

м
а

т

З
он

а

П
оэ

.

О б о э н а . в а ш в Н а и м е н о в а н и е Кол.
Приме
чание .

Б4 9 0FK 2.00.II Труба •

Труба 76хЗГ0СТ10704-76
Б СтЗ .Г0СТЮ706-76

L =110 В? I
10 ОРК 2.00;07-05 Труба I
п 0FK 2.00.08-02 Труба I

11 12 ОРК 2.00.12 Труба I
11 '  13 ОРК 2.00.13 Заглушка I

Стандартные изделия
Болты Г0СТ7798-70

14 MI2x45.5a.096 8
15 MI6x50.58.096 24

Гайки ГОСТ5915-70
16 У MI2.5.096 8
17 MI6.5.096 24

Шайбы ГОСТ I1371-76
16 12.04.016 8
19 16.04.016 • 24 ■>

гг j Контргайка» Г0СТ9861-75 I
23 ПробкаШ Г0СТ8963-75 I

Фланцы Г0СТ1255-67
24 25-10 2
25 65-10 6
26 Вентиль запорный

( муфтовый 15кч18П1
, ГОСТ I8I6I-72 I

27 . Вентиль запорный
фланцевый 15кч 22т

■ • ГОСТ 18162-72 Ду=65 2
*

‘

Нэк ТЕГ № докумТ* Дата
ОРК 2. 00. 00

Фовшг 11
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С
'  О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е К о л .

Приме
чание

ОРК 2.00.00-̂ 09 Рис.2
Сборочные единицы

2 0FK 2.10.00-03 Фильтр жидкостной I

Детали
3 ОРК 2.00.01-04 Прокладка 2
4 -06 Прокладка 6
5 ОРК 2.00.02-09 Переход I
6 ОРК 2.00.03-03 ■ Труба I

О 7 ОРК 2.00.04-07 Труба ' I
8 ОРК 2.00.10-01 Труба 2

Б4 9 ОРК 2.00.II Труба
Труба 76хЗГ0СТ10704-76

Б'_СтЗ"1ТСТ1070б-76
U  =110 By ■ I

10 ОРК 2.00.07-04 Труба I

II ОРК 2.0Q.C6-03 Труба I
II 12 ОРК 2.00.12 Труба I
II 13 ОРК 2.00.13 Загдувка I

Стандартные изделия
14 Болт UI6x50.58.096

ГОСТ 7798-70 32
16 Гайка MI6.5.096

ГОСТ 5915-70 32
18 Шайба 16.04.016

ГОСТ 11371-73 32
21 Контргайка40 Г0СТ8961-75 I -

23 Пробка15 Г0СТ8963-75 I

Фланца ГОСТ1255-67
2 4 40-10 2

25 65-10 6

Яэк Аист “ ЯГМКидгм* Подл. Цата
ОРК 2.00.00

Ласт
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Спбоификаиия» Последующий лист

О б о з н а ч е н и е Н а й м а н о в ^
Приме
чание 1

26 Вентиль запорный
муфтовый 15кч 18П1
ГОСТ I8I6I-72 Д 40

27 Вентиль запорный
фланцевый 15кч 22нж
ГОСТ 18162-72 Ду=65

ОРК 2.00.00-10 Рис.2

ОРК 2.10.00-03

ОРК 2.00.01-05
-Об

Сборочные единицы
Фильтр жидкостный

Детали
Прокладка
Прокладка

ОРК 2.00.02-10 Переход
ОРК 2о00.03-05 Труба
ОРК 2.00.04-08 Труба

64

10
II

ОРК 2.00.10-01

12‘

13,

14,

ОРК 2.00,11

0FK 2.00.07-06
ОРК 2.00.08-04
ОРК 2.00.12
ОРК 2.00.13

Труба
Труба
Труба 76хЗГ0СТЮ704-76

б СтЗ Г0СТЮ706-%
L =110 В7

Труба
Труба
Труба
Заглушка
Стандартные изделия
БолтМ16х50.58.096
ГОСТ 7798-70 32

16' Гайка Мб.5,096
ГОСТ 5915-70 32

,^ШзЗ*асаз2ян1ШЯ11Шз ОРК 2. 00. 00 13
Формат 11
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ощий_л»ст12Ч
Приме
чание .

18 Лайба 16.04.016
ГОСТ I1371-76 32

21 КонтргайкабО Г0СТ9в61-75 I
23 Пробка15 Г0СТ8963-75 I

- Фланцы Г0СТ1255-67 >
24 ’ 50-10 2
25 65-10 6

26 Вентиль запорный
муфтовый 15кч18П1
ГОСТ I8I6I-72 Дт_50 I

27 Вентиль запорный
фланцевый 15кч 22нж
ГОСТ 18162-72 чДу=65 2

> ОРК 2.00.00-Н Рме.2'
Сборочные .единицы

2 ОРК 2.10.00-04 Фильтр ЖИДКОСТНЫЙ I
« Детали

3 ОРК 2.00.01-04 Прокладка 2
4 '-07 Прокладка 6
5 ОРК 2.00.02-1I Переход I
6 ОРК 2.00.03-03 Груба I
7 ОРК 2.00.04-09 Труба I
8 ОРК 2.00.10-02 Труба 2

£4 9 ОРК 2.00.14 Груба
' Груба 89хЗГ0СТ10704-76 -

В Ст3̂ 0СТ10706-7Б
L -120 В, I 0,65кг

10 ОРК 2.00.07-04 ' Груба I
II ОРК 2.00.06-05 Груба . I
12 ОРК 2.00.12-01 Груба I

Ямс Пода. Дата ОРК 2. 00. 00
--... ctf~ ,. »ормот,.4̂ ,„

Ласт

14
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Спецификация. Последующий лист

З
ов
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П
о

з. Н а и м е н о в а н а * Кол.
Приме
чайте

13 ОРК 2.00.13-01 Заглушка I
Стандартные изделия

14 Болт MI6x60.58.096
ГОСТ 7798-70 32

16 Гайка MI6.5.096
\
- \ ■ ГОСТ 5915-70 32
18 Шайба 16.04.016

ГОСТ II37I-78 32
21 Контргайка40Г0СТ8961-75 I
23 Пробка15 Г0СТ89§3-75 I

Фланцы Г0СТ1255-67
24 40-10 2
25 80-10 6
26 Вентиль запорный

. муфтовый 15кч 18П1 I
ГОСТ I8I6I-72 Дуа40 I

27 Задвижка параллельная
с выдвижным1 шпинделем
фланцевая ЗОчббр
ГОСТ 8437-75 Ду=80

ОРК 2.00.00-12 Pke.2
Сборочные единицы

2 ОРК 2.10.00-04 Фильтр жидкостной I
• . Детали

3 ОРК 2.00.01-05 ПроКладка 2
'' 4 .-07 Прокладка . • • 6
5 ОРК 2.00.02-12 Переход I
б ОРК 2.00.03-05 Труба I
7 ОРК 2.00.04-10 Труба I

Лист

Формат 11
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1 I- О б  o t i d i i i t . ‘ Н а и м е н о в а н и е Кол.
Приме
чание

ОРК 2.00.00-13 Рмс.З . -

Сбовочные единицы v

2 ОРК 2.10.00-04 Фильтр жидкостный I

'■ Летали
4 ' ОРК 2.00.01-07 Прокладка 10 D

и б ОРК 2.00.15 Труба I

7 ОРК 2.00.15-01 Труба I

8 ’ ОРК 2.00.10-03 Труба 2
Б4 9 ОРК 2.00.16 Труба

Труба 89хЗГ0СТЮ704-76
Б СтЗГ0СТЮ706-7б

L  -120 а, I 0 , 6 5 k i

I I 10 ОРК 2.00.17 Труба I

I I I I ОРК. 2.00.18 Труба I

12 . ОРК 2.00.12-01 Труба I

13 ОРК 2.00.013-01 Заглушка
Стандартные изделия

14 Болт MI6x60.58.096
ГОСТ 7798-70 40

16 Гайка MI6.5.096
ГОСТ 5915-70 40

18 Шайба 16.04.016
ГОСТ I1371-76 40

23 ПробкаХЭ Г0СТ8963-75. I

25 Фланец80-10Г0СТ1255-67 10
ят 27 Задвижка параллельная

. с выдвижным шпинделем.
фланцевал ,

• ЗОчббр Г0СТ8437-75
, • Ду-80 3

. *
' • ’ ‘..........  ■ ■

1 Лист
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3C Н а и м е н о в а н и е Кол. Приме
чание

OPK 2.00.00-14 Puc.£
Сборочные единицы

2 ОРК 2.10.00-05 Фильтр жидкостной I
Детали

3 0PK 2.00.01-04 Прокладка 2 ' 'ч

4 -06 Прокладка 6
5 ■ 0FK 2.00.02-13 Переход I
6 0FK 2.00.03-06 . Труба I
7 OPK 2.00.04-11 Труба I
3 0FK 2.00.10-04 Труба 2

34 9 0FK 2.00.19 Труба
Труба 1О0Х4ГОСТ1О7О4-76

Б СтЗГ0СТЮ706-76
L -145 I 1,3кг

10 OPK 2.00.07-04 Труба I
II OPK 2.00.08-05 Труба I
12 OPK 2.00.12-02 Труба I
13 OPK 2.00.13-02 Заглушка I

Стандартные изделия
14 БолтМ16х60.58.096

ГОСТ 7798-70 56
i6; ГайкаМ16.5.046

ГОСТ 5915-70 56 f.

18 Шайба 16.04.016
f ГОСТ I1371-76 56

21 Контргайка40Г0СТ8961-75 I " -
23 Пробка90Г0СТ89бЗ-75 , I

Фланиы Г0СТ1255-67
24 40-10 2

25', 100-100 6

JSi f f l 'JSSDit Т1ШГ* tut* орк г. оо. op
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Приме
чание

26 Вентиль запорный
> муфтовый 15кч 18П1

ГОСТ I8I6I-72 Ду=40 I
27 Задвижка параллельная

с выдвижным шпинделем,
1 фланцевая

30ч6брГ0СТ8437-75l'*' ̂- Ду=Ю0 2

1 ОРК 2̂ .00.00-15 Риг 2
Сборочные единицы

2 ОРК 2.10.00-05 Фильтр жидкостной I
’ Детали_

3 ОРК 2.00.01-05 Прокладка 2
4 -08 Прокладка . 6
5 * ОРК 2.00.02-14 .Переход I -
6 ОРК 2.00.03-07 Труба I
7 0FK 2.00.04-12 Труба • ' I.

- 8 ОРК 2.00.10-04, | Труба 2
-б* 9 ОРК 2.00.19 Труба

Труба 108х4Г0СТЮ704-7б
Б СтЗГ0ОТ070б-76

L=I45 В., I 1,3кг
10 0FK 2.00.07-06 Труба I
II CFK 2.00.08-06 • ' Труба I

~ 12 ОРК 2.00.12-02 Труба I
| 13 0И{ 2.00.13-02 Заглушка I

Стандартные изделия
I* Болт MI6x60.58.096

ГОСТ 7798-70 56
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Приме»
чанне

16 Гайка MI6.5.096
ГОСТ '5915-70 56

18 - Шайба 16.04.016
- ГОСТ II37I-78 56

21 ______________ _____________ 1________1--------- Контргайка50ГОС18961-75 I
23 Пробка20 Г0СТ8963-75 I

Фланцы Г0СТ1255-67
24 50-10 2
25- 100-10 6

Вентиль запорный
муфтовый 15кч 18П1
ГОСТ 18161-72 1̂ =50 I

27 Задвижка параллельная
е  выдвижным 'шпинделем,
фланцевая
ЗОчббр Г0СТ8437-75

................................................... Г ь. II
I s 0

 
i

1 2 г )

-

1 1 
! * ОРК 2.00.00-16 Puc.3

Сборочные единицы
2 ОРК 2.10.00-05 Фильтр жидкостной I

Детали
3 орк 2.00.01-06 ; Прокладка 2
4 -06 Прокладка 8
5 ОРК 2.00.02-15 Пеоехоя . I

6 ОРК 2.00.15-02 Труба 'I
Г 7 ОРК 2.00.15-03 Труба I

8 ОРК 2.D0.I0-Q5 Труба 2
'

L4 9 ОРК 2.00.19 Труба I

Труба 108х4Г0СТ10704-76
Б СтЗГ0СТ1070б-7б

Ласт

Пэм Лист № докум. Подл. Q ari ОРК 2.00.00 20
г/#/.уу
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. О б о з н а ч е н а * . ‘ Н а и м е н о в а н и е Коя. Приме
чание

L =145 Ъг, , I 1,3кг
ю ОРК 2.00.17-01 Труба I

и 0FK 2.00.18-01 Труба ■ I

• 12 ОРК -2.00.12-02 Труба I
13 ОРК 2.00.13-02 Заглушка I

-.1 Стандартные изделия
' }4 БолтМЮхбО .58.096

У ГОСТ 7798-70 56
16 ГайкаМб.5,096

ГОСТ 5915-70 56
18 Шайба 16.04.016

ГОСТ 11371-78 56
23 Пробка20 Г0СТ8963-75 I

Фланцы Г0СТ1255-67
24 80-id 2
25 , 100-100 8

- Задвижка параллельная
с выдвижным-шпинделем,

- ' - фланцевая
ЗОчббр Г0СТ8437-75

26 . Ду=80 I
2? Ду=100 2

ОРК 2.00.00-17 Рис.З
Сборочные единицы

2 ОРК 2.I0.00-Q(j Фильтр жидкостной I
Детали

3 ОРК 2.00.01-01 Прокладка 2
4 -09 Прокладка 8
5 ОРК 2.00.02-16 Переход I
б ОРК 2.00.15-04 Труба I

ЯаГ Лист тедокум. ТТодпГ Дата
ОРК 2. 00. 00 21
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А 2с Обозначение Н « к м в ю м 1 1 «

следу»
Кол.

ОЩИИ_ЛЯСТ|£
Примечание

7 ОРК 2.00.15-05 Труба т
8 ОРК 2.00.10-06 Труба 2

Б4 9 ОРК 2.00.20 Труба I
Труба 13Эх4Г0СТ10704-7б

В СтЗГОСП0706-76
• L=II2 I

10 QFK 2.00.17-01 Труба I
II ОРК 2.00.18-02 Труба I
12 ОРК 2.00.12-03 Труба I
13 ОРК 2.00.13-03 Заглушка I

Стандартные изделия
14 , Болт MI6x65.58.096

ГОСТ 7798-70 64
16 Гайка MI6.5.096

- ГОСТ 5915-70 64
18 -- Шайба 16.04.016

>0СТ 11371-76 64
23 Пробка20 Г0СТ8963-75 I

Фланцы Г0СТ1255-67
< 24 80-10 2
Г 25 125-10 8
| Задвижка параллельная

* с выдвижным шпинделем
фланцевая/
ЗОчббр Г0СТ8437-75

26 Ду*80 I - •
27 Ду=125 2

•
ОРК 2.00.00-18 РЬо.З
Сборочные единицы

2 ОРК 2.10.00-06 Фильтр жидкостный I

&2L2. , „ t°r*rt ТГ

Ласт

Пэм Лист М дочум. Поля. Ц.т.
ОРК 2.00.00 22



И
нв

.№
 п

од
л.

Т 
П

од
пи

сь
 н

 д
ат

а 
|В

за
м.

ин
в,

№
 

I И
ив

,№
. д

уб
л.

 | 
П

ощ
та

сь
 и

 д
ат

а—
I 

[̂9
9
3
-{

Споги-фпуяпия. Последующей лист

ф
ор

м
ат

З
он

а

П
о

з.

,
О и о з н а ч е н к е Н а и м е н о в а н и е Кол.

Приме
чание

■ Детали
' 3 0FK 2.00.01-08 Прокладка 2

4 -09 Прокладка 8
5 ОРК 2.00.02-17 Переход I
6 ОРК 2.00.15-06 Труба I
7 ОРК 2.00.15-07 Труба I
8 , 0FK 2.00.10-07 Труба 2

34 9 ОРК 2.00.20 Труба
Труба! 39х4Г0СТЮ704-76

Б СтЗГ0СТЮ706-76
' 1=112 Ъгу I

10
OFK, 2.00.17-02 Труба I

Г  п ОРК 2.00.18-03 Труба I
12 ОРК 2.00.12-03 Труба I
13 ОРК 2.00.13-03 Заглушка I

Стандартные изделия
14 Болт MI6x65.58.096

ГОСТ 7798-20 80
1 !16 Гайка MI6.5.096

ГОСТ 5915-70 80
. ,18 Шайба 16.04.016
)\ ГОСТ I1371-78 80

"1 23 Пробка20Г0СТ89бЗ-75 I
■ Фланцы rGCTI255-67

24 100-10 2
125-10 8

* Задвижка параллельная
с выдвижным шпинделем,

11 фланцевая

26
,

кз*. Finer № докум. Подл. Дата

30ч6брГ0СТ8437-75 
Ду-100______
ОРК 2. 00. 00

I  _________
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чание

27 Ду=125 • 2

ОРК 2.00.00-19 Рис.3
Сборочные единицы

2 0FK 2.10.00-07 Фильтр жидкостной I
. Детали

3 ОРК 2.00.01-07 Прокладка 2
4 -10 Прокладка 8
5 0 ОРК 2.00.02-18 Переход I
6 0FK 2.00.15-08 Труба I
7 ОРК 2.00.15-09 Труба I'.
8 ОРК- 2.00.10-08 Труба' 1 , 2

34 9 ОРК 2.00.21 Труба
Труба 159х4Г0СТЮ7О4-%

Б СтЗГ0СТЮ706г7б
С =180 Вт, I

ОРК 2.00.17-03 Труба ' I
II ОРК 2.00.18-04 Труба I
12 ОРК 2.00.12-04 Труба I
13 OFK 2.00.13-04 Заглушка I

Стандартные изделия
14

-J
БслтМХ6x65.58.096
ГОСТ 7798-70 80,

is Гайка Ы16.5.096I ГОСТ 7798-70 80
18 Шайба 16.04.016 -

ГОСТ 11371-73 80
23 Пробка25 Г0СТ8963-75 I

Фланцы Г0СГ1255-67
24 80-10 , 2
25 150-10 в

Л.ст

г1эмЛист N* докум. Пода. Дет.
ОРК 2. 00. 00 .24

А?&<£ зо  Форм» ц
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Задвижка параллельная
с выдвижным шпинделем,
фланцевая

26 ЗОчббр Г0СТ8437-75
27 Яу=80 I

Ду=150 2
'

ОРК 2.00.00-20
• ! Сборочные единицы
2 0FK 2.10.00-0? Фильтр жидкостной I

- Детали
3 ОРК 2.OO.OI-C0 Прокладка 2

4 -ВО Прокладка 8
5 ■ ОРК 2.00.02-19 Переход I
6 ОРК 2.00.15—lb Труба I,
7 . ОРК 2.00.I5-H Труба I
8 0FK 2.00.I0-Q9 Труба 2

54 9 1 ОРК 2.00.21 Труба
Труба159х4Г0СТЮ704-76

Б СтЗГ0СТ10706-76
1 ь  =180 Ъ у I

10 ОРК 2.00.17-«2 Труба I
- II ОРК 2.00.18-|5 . Труба I

12 ОРК 2.00.I2-H Труба I
12 ОРК 2.00.13-44 • Заглушка I

Стандартные изделия
14 Болт MI6y.65.08.096

ГОСТ 7798-70. ' 80
16 Гайка MI6.5.096

- ГОСТ 5915-70' 80
16 Шайба 16.04.016

| Лист

0FK 2. 00 . 00 рЕГ
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А 3с д О б о з н а ч е н и е Н а и м е ,  к о в а н и е Кол. Прим»- - 

чанке

ГОСТ I1371-76 80
23 Пробка25Г0СТ8963-75 I

Фланцы Г0СТ1255-67
24 юо-ю ■ 2
25 . 150-100 8 ----4“

1
Задвижка параллельная 1
с выдвижным шпинделем,
фланцевая |IОсо

26 Ду«Ю0 I27 Ду«150 2

(
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4эм Лист N. аох/м. Подл, а .т *
от 2 . оо. оо

l / e ? s s  з / '

Лист
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Остальное см. Рис.1

ГОСТ №37-70 ‘ У^-ЬК

1. Размеры для справок.
2. До сборки и монтажа узла по рис.1-расточить внутренние диаметры фланцев по фактическому наружному диаметру привариваемых труб.
3. До сборки и монтажа детали окрасить, например, грунтовкой XC-0I0-2 слоя Г0СТ9355-бб Ш.7/1. , окончательный выбор окраски произвести при привязке конкретного объекта.
4. Собранный узел опрессовать пробньы давлением Р=1бкгс/см2 в течении 5 минут. Течь воды не допускается.

Таблицу исполнений см. на листе 2.

Нэк Лист /* докуй. ПоДПИСяДат»
Раэраб. Хунцария
Про*. зисьман
Г.коктр. оисьман
Н.контр. Ушакова

Утаи Саввин

OFK2.00.00 СБ
Обвязка регулирупдего 

клапана
Сборочный чертей

Лит. Масса Масштаб

И
СМ.

табл. -

Лист , | Листе* 2
ГОССТРОЙ СССР

ГОСХИМПРОЕКТ
г. Моек»._______

12
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»3-ии 1ST
30 00'ОО'Я МО

Р  ш х е р ы  в  мм

О б о з н а ч е н и е Шифр Р и с .
, ^

d a А. Б В Г д •Е  . '.Ж И К л М П а с с а
КГ

ОРК 2.00.00 У Р -15/32 I 32 15 910 800 380 4® 240 ш 1235 140 3,0 558 I ® 53,0
4)1 У Р -20/32 I 32 20 910 800 400 400 250 1® 0:1335 140 3,0' 535160 56.2
-02 У Р -15/40 I 40 15 935 " 8Q0г  380 400 240; Щ Ю 1235 140 3,0 §58 I ® 61,4

У Р -20/40 I 40 Г 20 -935 800 400 4® ; 2S0 10® 1235 160 3,0 535 150 S7.3
-04 У Р -25/40 I 40 25 1035 900 420 400 260 10® 1235 г 160 э ; о 565160 70,0
-05 У Р -20/50 I 50, - Ж 1040 900 400 450 260 10® 1245 J6Q Э . о 535 I ® 71Д
-О б У Р -25/50 I 50 25г. 1040 ,’900 s 420 450 260- 1®0 1245 160 3,0 565 160 74,2
-07 У Р -40/50 I 50 40 1140 1000. 450 450 250 11® 1345 230 3,0 615’2® 76,0
-06 У Р -25/65 2 , 65 25 Ш О 9® 420 500 270 10® I ? ® I ® 3,0 ' 5651160 79.4
-09 У Р -40/65 2 65 40 1210 1000 450 5® 260 I I ® 1360 2® 3,0 е й ; 2® ; 86,3
- I Q У Р -50/65 2 65 50 1310 Ш О 480 5® 260 I I ® 13® . 230 , 3,9 615 230 92.5
- Н У Р -40/80 2 80 40 1280 1100 450 500 260 I I ® 1365 230 3,0 615 гост Н О,2
-12 У Р -50/80 2 80 ЬО I28Q 1100 480 500 " W I I ® 1365 230 3,0 613230 »  I -

-13 У Р -80/80 3 80 80 1380 1200 5® 500 3® 13001565 290 3,0 7® 310 135 ,

-14 У Р -40/100 2 100 40 1280 1070 450 600 260 11001385 230 3,0 615200 238 •

-15 У Р -50/100 2 ' 100 50 1410 1200 480 6® 270 I I ® 1385 * 230 3,0 615230 242
-16 У Р -80/100 3 100 80 1610 1400 460 600 320 13001585; 2® 3,0 7® 310 2®

-17 У Р -80/125 3 ' 125 80 1745 1500 5® 600 3® лз®:1605 * 2® 3,0 7® 310 332
-18 У Р -100Д 25 3 125 100 1945 1700 540 6® 3® Л 5® i s ® : 3201 4,0 ШО.350* 4®
-19 У Р -80/150 3 150. 80 1840 16® 5® 7® 290 Д 4001730 ; 2® * 3,0 7® 310 628

’ -20 У Р -100Д 50 .3 150 100 1940 1700 550 т 280- 15® 1830 320 - М ШО
т .

648
РИС.3

Лист № до* ум. Нош. Ц«т» o p k z .oo.oo се

~  /ш з а
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ФЭ-61
О ’ t o w d x j o X

А
(

И
+

Размеры в мм.
Обозначение ■J> Di касса , -кг
ОРК 2.00.01 14 45Gi006-01 20 58 ,̂01

~02 28 680,014
. • -03 40 780,017

46 Ш 0,02"
■ ‘ -Об 60 1020,028

-Об 78 1250;03
-07 92 1380,04
-06 110 1580.ti5
-09 1 135 1880,06

— ___ — att-J _212flJSL-.
1. *Размеры для оправок.
2. ' Размеры» обеспеч. технологией.

»3»61

I

ЪО '00 ?  Х с/о
ит

- - А

,

< «5 \ Г <$

V I V )

Размеры к мм
Обозначение Б Г Д ft Масса-М,_

„ ОРК 2.00.02 2,0 50 . 22 44 0,41
-01 2,0 60 22 50 0,35
-02 3.0 50 26 44 0.47
-03 3̂0 '60 26 50 0,62
-04 3;0 60 26 65 0,67
-05 3;0 60 34 50 0,62
-Об 3,0 60 34 65 0,67
-07 3*0 80 34 85 1.10
-08 3,0 60 48 65 0,76
-09 3,0 70 48 65 I.I4
-10 3;0 80 48 95 1.4
-II 3,0 ~Ш 48 115 £.8

---:---- =ЕГ”“З̂ Г 70 60 88 1.34
-13 3,0 80 60 95 1.3
-14 ..3,0 140 60 115 3,0
-15 3,0 160 90 115 4,0
-16 3,0 180 90 140г  5,1
-17 3,0 200 90 166 6.3
-18 4,0 200 108 140 5.9
-19 “4^ 200 108 166

Предельные отклонения размеров по В̂.

Пп Лист

Про».Tjcoptjl
Нлоапр.“Ка

£штшаисьман
Зи&ЫЬн

У ш а к о в а

ТОИ1ИС1Д1Т»
Ж  2 .  00.  02

Переход

Ос. 3 ГОСТ 380-71

М а са  М »сш мб'

см.табл.
Г ■ лж иГГ

, ГО ССТ РО Й  С С С Р

ГОСХИМПРОЕКТ
и т - а * : .: .:  i'l i H r J 1-::



ФЗ-61

V i

SQOO'ZXdO

*ш

Е

«

£ I

Обозначение
Размеры в нм

дм Д ft Масса кг__
ОРК 2.00.03 2.8 10 15 21,:1/2'труб 185 16

26,8 3/4"труб
0,3

-01 2,8 10 20 200 ,24 0,4
-02 3,2 12 25 33t5I .труб,

1̂ 2" труб
200 16 0.6

-03 3,5 12 40 48,0 170 24 0,7
«04 3,2 12 25 33,5 I__Ш*. 195 30 0 .6
-05 3,5 14 50 60,0 2* труб 160 50 1.0

-06 л л ж 40 48.0 I //?ТРУб 150 50 ОЛ
-07 3,5|; 14 I 50 60,0 |2У труб 140 38 0,9

I.1*Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения 
размеров:

валов - Вт,, 
остальных - по

3. резьба по ГОСТ 6357-73.

О Р К 2. 00. 03
5й: |]Шз и ш е е* ши: г гг
ш а я ш т ш х ш  

i ш я  гж ш ш 1 шв». tm uas а <гкггнги &wa ш»
Труба

ых.’зэ ш ш а  наш* ш  
ш п ё  &ЛГШ' сам я и
«и*.

ТрубаДухБ Г0С13Я62-75
... |; Лжсто» / "
№СТЙГ®Г"

ГОСХИМПРОЕКТ

J.



Размеры в ш
Обозначение в Г д Д г Др Ду Б X Массакг
ОРК 2.00.06 3,2 I0C 42,3 16 1А/4'труб 32 80 6Б( 2,4

-01 3,8 т 48 24 Х^труб 40 90 665 2,9
-02 . 3,Е ICX 60 16 2*/ труб 80 100 575 3,5
-03 3,Е их 60 24 2' труб 50 too 675

I. Размеры для справок.
S, Неуказанное-предельные отклонения размеров: 

отверстий - по htf,

валок - по By, 
остальных - по С М д .

3. Резьба по ГОСТ 6387-73.

и «з р «а

Проа.
Т-коитр,

Ылист _Мдо|2г>1_ laaimci
taatfipi
ЗИСЬИ;

« А
1вНзисЕваг

Дат»

О Р К  2. 00. 05 '

Труба
Лит. Масса Масштаб

СМ.
та б л .

-

ь 3 S S

цддав/мтп т щ  25 ТРУба ДухВ Г0СТ3262-75
Ута

ГОССТРОЙ СССРГ ОСХИМПРОЕК 
г .  М о е т' ii

W

«0-61
9 0  оо г  м о

ш

♦ш
■

-'

3> Е ,<s-

Размеюы в мм.
Обозначение в Г Д h Ду Б Массакг
GFK 2.00.06 3,2 10 42,3 I Х/4труб 32 190 0.6

-01 3,5 12 48,0 I l/2tpv6 40 ш Т.04
-02 3,5 16 60,0 -g-^EigL 50 130 0.72

1. Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклоненияразмеров:

валов - по В7, 
остальных - по CMq . 3. Резьба По ГОСТ 6357-73;

fleet

Н-кипр-М Vta

j*»»p«a Хунпапия 
проа З и с ь м а н  

Т.юнгп», ЗДСЬМан <
шалава

Ши.
ш г

ш

Дета

О Р К  2. 00. 06

•Труба
Лат. Масса Масштаб

I СМ*
та б л .

Лжт • л® 59-L-

Труба ДухВ Г0СТ3262-75 ГОСХИМПРОВСТ
г . Мес«1«

УД «*»“*-**- "



% 0  0 0  ’Z  Х</0.

Размеры в мм. Размеры в мм

%ЛXX
*

Г ..... ..
Обозначение £ Г R А Ду & Касса,кг.

. ОРК 2.00.08 2.8 70 16 21,3 15 195 0.3
-01 2.8 70 24 26,8 Й) 255 0,5
-02 3,2 60 16 33,5 25 300 0,9
-03 80 24 48 40 3W .I.3L...
-04 4 3,5 80 30 60 50 330 2.0
-05 3,5 70 24 4,8 40 310 1,3

■ -Об 3,5 70 30 60 50 320
1, Размеры для справок.
2, Предельные отклонения размеров:

отверстий по А?, валов no В7, ' .
остальных по СМд.

Ш

Обозначение В Г А АУ Е Массакг
ОРК 2.00.07 2,8 70 21,3 15 255 0,4

-01 2,8 70 26,8 20 165 0,3
-02 3,2 60 33,5 25 200 0,6
-03 2,8 8Q 26,2 20 24Q 0.4
-04 3,5 80 24,8 40 215 0,9
-05 3.2 75 33,5 25 175 0,5
-06 3,5 75 60 50 240 1.5

1. Размеры для оправок.
2. Предельные отклонения размеров отверстий 

по А?, валов - по В7, остальных - СЫв(

ОРК 2. 00. 06

ЙЕ ЙДЗ ИШИЯ1ШПЯ ЕСТ
Ш Г З  1ИЕШ2Э 9ЛШ Ш
я г ш ш т м ш ж ш  
■ жгпга еш-д-ив вяга ш

Труба'

I Н.«отр|уЕакова Труб* ДухБ Г0СТ3262-75

Лит. Мисс* Масштаб

И
1 см.
табл. -

Лист 1 «Л нстои 1
ГОССТРОЯ С ССР  •

ГОСХИМПРОЕКТг. Мое им*ЦМИ ц

1эь Лист
Нтзраб.
Про».Т.иоятр.письмен,

kb локуи. Толпись Дст»

Хунлария ЗДбу Зисьман OLA.

0 РК2.00. 07

Труба
Лит. Масса Масштаб

Т СМ.табл. -
Лист 1 Листа* #

с ш и  ш г ш л  iisss яга
X

Труба ДухБ ГСШ262-75
1 ' ' M t t ' A

го схи м п ро« Т |
р. М осли
" Ц м Д Г

ж
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ФЗ-61

6 0  0 0  3XdO

<4 ш
-? Е . , D/ . г

__ I— L .....

4, ■ ■ "LO

8 >
£Ц5°

)К йчюсти

Размеры в мм
Обозначение В Ду Д Д1 Дг В ж МассаКР
0РК2.00.09 3,2 20 32 42,3 16 I  ^"труб 12 435 1.3

. -01 3,5 k 40 4В 16 I  ^/труб 14 422 1,6
■ ’ -02 м 24 50 60 24 2 ^  труб 460 2,0

I .^Размеры для справок*
2. Неуказанные предельные отклонения 

размеров: отверстий - по А^, 
валов - по В7;
остальных - по CMg. 

3, Резьба ПО ГОСТ 6357-73,

р 3 i
Г
I
1

ШПатштЕШРАШЛШйШШ ш ? ш *  ш я ■ ■  I
иззст ешзшшЕ нт.% яя 1

11 й; г Ь а™ "  h 4 - -

ОРК 2* 00. 09

Труба
Лит. Мисс» М»сип«б
* СМ.

табл. -  _

Лист I Л истое L

IPyfi*  Дуяв rocm ee-75.;
ГОССТРОЙ СССР - .

ГОСХИМПРОЕКТ

Аз- 6 1

Of OO S MdO
и

1 Щ

'.‘‘i

ТЧ ‘«

m / j  Ьт7/тгг>

§>

То

■ < Э

Размеры в мм
ООбозначение Б Г Д ;Дт д* Б Массакг

0НС2.0О .Ю 3,0 100 76 30 70 4 5а 2,4
-01 3;0 1<*> 76 42 70 550 2,9
-02 3,0 100 89 42 83 600 3,8
-03 ~шг ~т~ 54 83- ~ШУ 5#1

-04 4,0 120 106 42 100 500 б ,1

-05 4,0 120 108 54 100 700 7.2
-06 4,0 120 133 64 125 540 6,9

-07 4,0 120 133 104 125- 740 М  _
-06 4,0 120. 159 84 l£l 680 10,4
-09 4,0 120 159 64 151 780 12,0

1. Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения 

размеров: отвергай - по А7,
валог - по 57, 
остальных -  по СМэ*

ОHf2. 00. 10
Sit Лй _̂b£oj4«̂*Jattniici

аисьман >4ыА у
Рюрдб.
Про».Т.иоитр.

НД«т»

ИсьманПисьмам
¥

Труба
Лит. Масс» Масштаб

И см .

табл. —

Лист 1 Листе» 1
ГОССТРОЙ СССР

ГОСХИМПРОЕКТ
г. Моей»»

Н-комтр.
Уп.

Ушакова Труба Л у ЕГОСТТ 07Q4-7ft
в-в Атаае,- НЕЙ Формы Ц



03-61
з г о о в м о

I

Di
1

• >Р>0‘ £с̂

5 _ . Е <§

Размеры в мм
Обозначение Б Г» Д к Е МассакгОРК 2.00.12 3,0 100 76 30 460 2,8

-01 _3*0 105 89 42 490 4.9
-02 4,0 125 , 106 42 600 6,1
-03 __4д0. . 128 133 94 990 8:7-04 4,° 130 159 84 680

х
л■и

*1. Размеры для справок.

«X.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров отверстий - по А7, валов - по В7 остальных - по 0% .  *

ОРК 2. 00. 12
ПКтН Масс*

Труба к СМ .
табл.

3
Лист 1 Листок, 1

Г0СТ10704-76 ,
I ГОССТРОЙ С С С Р  ]
1ГОСХИМПРОЕКТ IjiMoen* ♦ормаг IXikwwh в гг/7г л//л

03-61
ш :

£/ 0 0 ' ?  М О

'
я ____________
'/7777ТП

- А  л

,1 У /  J / И

А .

/.{S, ( /  / А  

2
Ы 5 *

л2<раско

Размеры в мм.
Обозначение Д Дг ч Б Массакг
ОРК 2.00.13 1/2^труб 70 65 25 0,48

•Л)1 1/2Утруб 80 98 25 0.56
-02 3/4*труб 100 120 .25 0,81
-03 3/4#tdv6 Т24 145 20 1,20.
-04 I* труб- 150 170 25 1,60

I /Неуказанные предельные отклонения размеров: 
отверотий - по Ау,
валов - no В?.

2. Покрытие: Хим. Оке. при.
3. Резьба по ГОСТ 6357-73.
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ФЗ-61
о о  г  м о
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03̂ 1

Раамеры 8 мм

Обозначений В г д Ду 8 Наосакг
CHf2.00.X7 3,0 180 89 60 355 2.3

-01 8,0 ХЭО 89 80 400 2.6
-02 3,0 130 № ?0Р Щ 5.6__
-08 3,0 180 89 80 500 J & -

Ж
<Р/ ОО'? М О

К8
V

_

из

Е
■Г ,

я

Ш

Размеры в мм
 ̂ оОбозначение Б г- Д Ду Б 2 а̂ссаКР
0PK2.00.I8 3,0 135 89 80 325 44 2.1

-01 3,0 135 89 80 260 64 1,7
-02 -3,0 135 • 89 60 300 65 1,9-03 3,0 135 108 100 320 65 3,3
-04 4,0 145 89 80 275 80 1.7‘ -05 4,0 145 108 100 320 80 3,3

*Л»емори дм вправо*.

2. Предельные отклонения размеров 
- отверстий- по А7,
■ валов - по В7 

остальных - по СМ9,

I*
- §

1. Размеры для справок.
2. Предельные отклонения размеров! 

отверстий - по iy ,
валов « по By,
Остальных - по

> < ►

I

i -

331 Лист
РюрдО.
Про».
Т-контр,

Ж

z d k

юшме>

ВЗоДаУШ бИ

IS
1У“

СЙЙ» 00. ; 17

Труба
ЮЯе2ЕВ1Ш5Ш1

см
табл.|

Труба ДкБ roRTTnwu-Oft
В-Воа ГППТТгдлеН|

ист | ли сте »!
ГОССТРОЙ СССР , 

ГОСХИМПРОЕКТ
J .  М ооц»П

ГОССТРОЙ СССРгосхимпрбест
г .  М остмд . 
iatuut it



-0  ̂ -15 
2 а

' §

V  iх Q о 5 ■о В
О б о з н а ч е н ! * Н а и м е н о в а н и е Кол. Примеча

ние

Документация
\  12 ОРК 2.10.00 СЕ Сборочный чертеж
<S

§ Детали
II I ОРК 2.10.01 Втулка I

II 2 ОРК 2.10.02 Колпак I

II 3 OFK 2.10.03 Прокладка 2

\ Переменные данные длI исполнений
ОРК 2.10.00

\* Сборочные единицы
-II ' 4 ОРК 2.II.00 Корпус I
11 5 ОРК 2.12.00 Фильтрующий элемент I

Детали
11 |6 ОРК 2.10.04 Заглушка I

«ь<00а
JCLас'Сс
£

с
\саса
с
а

S

1

»
с

7 ОРК12.10.03-01 Прокл&дка I
‘ •8 -02 Прокладка I

, Стандартные изделия
I 9 ! Болт MI6x65.58.096

ГОСТ 7798-70 4
I { i f . Гайка MI6.5.096
1 ГОСТ 5915-70 4

_ Заглушка 65-10
ас , ГОСТ 12836-67
\ 1 в I ( заготовка для
3

в J—Ь У Q Да ж
к> * *

•• ОРК 2.10.04) I
1 гт

Шайба 16.65 Г.099
1 " ;

ГОСТ 6402-70 4
![♦ '

ОРК 2.10.00а • ■ о
~F £ >. Лифт № во.ум. Попп. Дата

<

<

ч . < Р лэр а О * Климкина ’Л >7
Фильтр ЖИДКОСТНОЙ

Лит. Лист Листов **
|| | I 6

1 ■ 1 ров. Зисьман /, '& й Л У
ГОССТРОЙ СССР 
ГОСХИМПРОЕКТ 

г. Москва

р - ,

т  г жеятр. У ш а с о б *S у Г».
Формат 11В

±0_

1

наз
2
ао
Ф

О
X
ого 8

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол Примечя- 
* ние

_ ОРК 2Л0.00-01
Сборочные единицы

± _ ОРК 2.II.00-01 Корпус т
5 _ ОРК 2.12.00-01 Фильтрующий элемент _1_

Детали
j f i_ ОРК 2.10.04-01 Заглушка I
7 _ ОРК 2.10.03-03 Прокладка I
8_ -04 Прокладка _ _ _

Стандаотныё изделия
I

9 _

j

Болт MI6x70.58.096
1 ГбсТ 7798-70 8

|J0 Гайка MI6.5.096 I

J j ГОСТ 5915-70 8
> I

L i ___ - Заглушка 100-10,
ГОСТ 12836-67

2§
а
л
о
Sс
.§
С

(заготовка для
ОРК 2.10.04-01) I

Л Шайба 16.65 Г.059
ГОСТ 6402-70 8

J

с
р ,

ч
2 ;
оX
X

%
аX

2
<0
33 
{- <94

ОИ
§■с
4
8:В
t£
.а
5

\

t

1

. ОРК 2.10.00-02
|| Сборочные единицы |

4 ОРК 2,11.00-02' Корпус ” Т

5 ОРК 2.12.00-02 Фильтпупций элемент ~т
Детали

_б_ ОРК 2.10.04-02 Заглушка I
J L OFK 2.10.03-06 Прокладка I -
8 -06 Прокладка . I

Стандартные изделия •_
г Л . Болт MI6x70.58.096

1
i—!
L - 1__ ГОЙ 7798-70 _8_

L
1

’ Лист |

ОРК 2.10.00 2 |
1эЕ Лист ]*  ЯОКГМ, Поди. А п »

-  /< Г 7 Л ?  М  Формат 11В |



' I F  
го* Зо

на
П
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. OtgiiMiiia Н ш м е н о в а и в  . Кол, Приме

чание

ю Гайка MI6.5.096
ГОСТ 5915-70 8

N - Заглушка 125-10
ГОСТ 12836-67 *■

* (заготовка для
ОРК 2.10.04-02) I

IX Шайба 16.65.Г.059
ГОСТ 6402-70 8

0FK 2.10.00-03
Сборочные единицы

1 0FK 2.II .00-00 Корпус I
> 0FK 2.12.00-00 Фильтрующий элемент I

Летали
6 ОРК 2Л0.04-03 Заглушка I
7 ОРК 2.10.03-07 Прокладка IЬа 8 -68 Прокладка I5

6 Стандартные изделия
е§о 9 Болт М20х75,58.09б

ГОСТ 7798-70 8
& • Ш Гайка М20.5.096
2 1 в . ГОСТ 5915-70 8
S , —

- Заглушка X50-I0
в ГОСТ 12836-67
1 - : (заготовка для

(ЯК 2.10.04-03) IвН>3 [J Шайба 20.65.Г.059
И ГОСТ 4402-70 8■о ; “ ■
с - ОРК 2.10.00-04
1 Сборочные единицы
« И Е, « 0FK 2.10.00 Лист
J . ‘ 3х Ял». Пнсг ** авктм. Попп. Дата 'law Ля I дожум. Попп, ttara

Ш

| Фо
рм

ат
!

X
А 8с О б оз а а ч е н я е Н а и м е н о в а н и е Коя, Приме-ЧАИяе
4 ОРК 2.II.00-04 Корпус I
5 ОРК 2.12.00-04 Фильтрующий элемент. I

Детали
6 0FK 2.10.04-03 Заглушка I
7 ОРК 2.10.03-09 Прокладка I
8 -10 Прокладка I

Стандартны! изделия
Болт М20х75.58.096
ГОСТ 7798-70 8

10 Гайка М20.5.096
ГОСТ 5915-70 8

- - Заглушка 150-10
ГОСТ 12836-67
(заготовка для
ОРК 2.10.04-03) I

II Шайба 20.65.Г.059
ГОСТ 6402-70 8

ОРК 2.10.00̂ 05
Сборочные единицы

4 ОРК 2.II.00-05 Корпус I '
5 ОРК 2.12.00-05 Фильтрующий Элемент I

Летали
6 ОРК 2.10.04-04 Заглушка X
7 ОРК 2.10.03-11 Прокладка I
8 -12 Прокладка I -

Стандартные изделий
9 Болт М20х75,58.096

ГОСТ 7798-70 8
10 Гайка М20.5.096

ГОСТ 5915-70 * 8
ОРК 2.10.00 ,

т е г  i& ... f w i C
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О б о а к Н а и м е в о м ш Кол. Приме-
чдяно

Заглушка 200-10
ГОСТ 12836-6?
(заготовка для
0FK 2.10,04-04)

II Шайба 20.65.Г.059
ГОСТ 6402-70

ОГК 2.10.00-06
Сборочные единицы

0FK 2.II.00-06 Корпус
ОРК 2.12.00-06 Фильтрующий элемент

Детали
ОРК 2.10.04-05 Заглушка
ОРК 2.10.03-13 Прокладка

-14 Прокладка

10

Стандартные изделия
Болт M20x80.58.096
ГОСТ 7798-70 12
Гайка М20.5.096
ГОСТ 5915-70 12
Заглушка 250-10
ГОСТ 12836-67
(заготовка для
ОРК 2.10.04-05)

II

ОРК 2 Ш  .00-07
ОРК 2.12.00-07

Шайба 20.65.Г.059
ГОСТ 6402-70 12

ОРК 2.10.00-07
Сборочные единицы

Корпус
Фильтрующий элемент

г поп ОРК 2.10.00
Формат 11

|Йз
ам.
инв
.№ 
1Ик
в.>
& д
убл
. f 
Под
пив

tа
к

6

а

1п

гг
1
i

«0
1 8с HiiMDioiim Кол.

--- и
Примочили#

1 Детали
6 ore 2.10.04-05 Заглушка - I
7 ОРК 2,10.03-10 Прокладка I
8 -14 Прокладка I

Стандартные изделия
9 ' Болт M2Qx80.58.096

ГОСТ 7790*70 12
10 Гайка М20.5.096

о ГОСТ 5915-70 . 12
- Заглушка 250-10

ГОСТ 12836-67
(заготовка для
ОРК 2.10.04-05) I

II Шайба 20.65 Г.С59
ГОСТ 6402-70 12 /

'

- -

1

1
1

■
*

к Лист № докум. пот. Дат* ОРК 2.10.00
~ т $ : : т .

Л ает

6



ie
*

Размеры в
Обозначение 6 Г В Dl Вг Вз d Е И масса.кг

ОРК 2.10.00 2В0 145 100 39 56 68 18 135 4 10,8

-OI 325 190 н о 46 80 100 18 155 4 16,0
-02 375 230 125 59 97 125 18 170 4 22,5
-03 410 250 145 ТВ 117 149 18 180 4 29,2
-04 430 265 160 91 131 149 18 190 4 31,2
-Об 5X5 330 180 Н О 188 207 18 220 8 44,9
-06 555 350 210 135 202 257 18 235 8 64,3
-07 600 370 240 161 218 257 23 255

J j
68,7

2. После изготовления и сборки фильтр' испытать на герметичность давлением 16 кгс/см2 в течении 5 мин. Теи» вода не допускается.

4эь Л ист

Рираб.
Пров.
|’.ионтр-

Н.коитр.
УтвГ

М  докум. Подпись
КЛИИИ1ШЭи стан и
Зисьман̂
Ушакова

Т>Г

ОРК'2. 10. 00 СВ
Фильтр жидкостной 
Сборочный чертеж

Лит. Масс. Масштаб

И СМ .табл. - -

Диет 1 Листе* X

ГОССТРОЙ С С С Р
г о с х и м п р о е к т

г . М оей*та



U61 т
ГО*01Ш0

1. Предельные отклонения размеров:
отверстие по валов по В? ротальннх по СМд.

2. Покрытие Хин, Око. при.

0 Ш Ю . 0 2
к»с

is» лТ «ДОК]ГМ. 1оапи<̂
Н »»р «6 . Щ Я Ц в Р И Я

Про»
Y.Koi

аиоыин>|др.|Зиоы>ан
TEZL

Дат»

Колпак
Лит. ■СО M»CUIT*ff

0,3 1:1
Лист | -Писто, Т

ГУП, л
Ст*ь 3& /ZX TM X W

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ

♦ормот П



.3 -61

s o ' О г  г м  о

-VII
§

2

2

Обозначение D D i
Массакг

ОРК 2.10.03 45 36 0,002

-01 39 > 32 0,001

-02 122 48 0,023
-03 46 40 0.001

| -04 158 Ц 0 0.034-
-05 58 50 0,045
-06 188 135 0,002

-07 77 70 C.00I
-с е 212 160 0,062
-09 90 62 0,002

-10 160 152 0,004
-II Н О 102 0.002
-12 268 220 0,059
-13 134 125 0,003
-14 320 270 0.070

1. Размер для справок.
2. Размеры обеспеч. технологией.

ОРК 2.10.03

Прокладка

Ларонит ПОН 2.0 
ГОСТ 481-Л

Лит. Масс* Масштаб

1 см.табл. -
Лист I «Листов I

ГО ССТРО Й  С С С Р
ГОСХИМПРОЕКТ 

г. Месим
♦opMf 11

♦ 3-61
W V r d X d Q

3>,

3

Обозначение
CFK 2,10.04

-01
-02
-03
-04
-05

Размеры в мм.

65
100

125
150
200

250

D
180
215
245
280
3%
390

П /

145
180
210

240
285
350

18
18
18
23
23

Ж

14
14
18
16

16
16

П

Размеры для справок.

ОРК 2.10,01

Заглушка

Заготовка 1аглуотса Ду-1СГ0СТ1283б-67

T W

Масса __ кг
1.9
2,8

4,6
6,9
5,9

З Л .

Лиг. Масса Масштаб

И СМ.та$л. -

Лист 1 Листов 4.
госсп 

ГОСХИ
г, »

! ^ >  «ЧМИ ц

ТРОЯ СССР
ХИМПРОЕКТ
г. Моей*



ФЗ-55

■I

[ф
ор

ма
т

Зо
на

П
оз

. О б о з н а ч е н и е Н а я м е я о в а и в е Кол. Примеча
ние

Документация
II ОРК 2.И.00 СБ Сборочный чертеж

■
> Детали

и  I ОРК 2.II.0I Стрелка I

I Переменные данные ия исполнений
' 0Ш 2.II.00

II 2 ОРК 2.II.02 Втулка I
II 3 ОРК 2.II.03 Дно I
II 4 ОРК 2.И.04 Патрубок I
II 5 ОРК 2.II.05 Труба I

Стандартные изделия
Фланец ГОСТ 1255-67

б 32-10 2
1 7 . 65-10 I

ОШ 2.II.00-01
Детали

тTJ 2 ОРК 2.II.02-01 Втулка
3 0Ш 2.II.03-01 Дно I
4 0Ш 2.11.04-01 Патрубок I
б 0Ш 2.II.05-01 Труба I

Стандартные изделия
Фланец ГОСТ 1255-67

— 1 б 40-10 2
/ 1 100-10 I

la* Лист M докум.’ Подп. Дат а
О Ш  2 Л  1.00

Раз раб. Климкина
Про». Зисьман
Н.юатр. Ушакова
У т л ,

Корпус
Лит. 1 Даст I Листов

Ш
ГОССТРОЙ СССР 
ГОСХИМПРОЕКТ 

Г, Москва 
._______ Формат XIВ

hа2а,
Ов

63X0го 8с О б о з  к а ч е н и е Н а й м е м  > о в а н ч е Кол
Примеча

ние

ОРК 2.II.00-02
Детали

2 ОхШ 2.II.02-02 Втулка I
3 О Ш  2.II.03-02 Дно т4 О Ш  2.И . 04-02 Патрубок I 1

5 О Ш  2.II .05-02 Труба 1 ----- }

Стандартные изделия
Фланец ГОСТ 1255-67

6 , 50-10 2
7 .125-10 I

О Ш  2.Н.00-03
Детали

— 2 О Ш  2.II.02-03 Втулка I3 . О Ш  2.II.03-03 Дно . I
4 О Ш  2.II.04-03 Патрубок 1
5 О Ш  2.11.05-03 Труба I

Стандартные изделия
Фланец ГОСТ 1255-67

6 65-10 г
7 150-10 I

О Ш  2.II.00-04
' Детали

2 О Ш  2.11.02-04 Втулка I
3 О Ш  2.II.03-04 Дно I
4 ОРК 2.II.04-04 Патрубок I
5 О Ш  2.II.05-04 Труба I' Стандартные изделия

Фланец ГОСТ 1255-67
б 80-10 2

7 150-10 ' I

Л и пО Ш  2.II.00 “2“
1эь Лист М аопгм. Подп. 1ат*

а
*

£6хк
i«*2

&
/S '7 ^  I f  7 Ооршт n F



1
'■ H fc'i Mil.tl'Mi* Коя. и ш  ‘

.QfK.2JIi0Q-.06 в
.д. Детали t
• 8 2 0PK.2.II.02-06 Втулка • 1

3 0PK.2.II.03-05 Дно I
4 QPK.2.1I.O4-06 : Патвубок i

. i OFK.2.II.06-06 Твуба • . 1

1 ' ■ Стандартные лиявлия
Т * . ‘ , « Фланец Г0СТ1256-67

J
6 100-10 ; 2
7 200-10 I

• . .

Ш ш
2 ОРК.2.П .02-06 1 Втулка . I
3. . 0PKi2.1I.03-06 Дно I

S 4' . OPK.2.11.04-06 • Патрубок I
1 5 0РК;2.Ц.06-06 f , Труба 1

Стандартные иалелия
I Фланец ГОСТ 1255-67
м 6 125-10 2
1 1 7 250-10 1

? ОРК 2.11.00-07
/• . М т

ii. «ЯК2.И.02-07 Втулка I
1 j 3 OPK 2.11.00-07 fao I
• 4 OPK 2.11.04-07 . Патрубок 1
а - 5 OPK 2.11.06-07 Труба I
в . , Стандартные изделия
1 ■ Фланеп ГОСТ 1255-67

6 150-10 2
1 7 250-10 1

Ласт

— ИS res ОРК ,2. .11. 00 , 3
«w.

Обозначение 5 Г D А d df т /) Ивеса 
в к ГС

. (ЯК 2.II.00 225 225 100 145 18 18 4 4 7,3
-01 270 260 н о 180 18 18 4 8 10,5
-02 320 290 125 .210 18 18 А 8 14,8
-03 355 320 145 240 18 23 4 8 18,9
-04 375 330 160 240 18 23 4 8 20,4
-05 460 305 180 295 18 23 в 8 29,0 *
-Об 500 430 210 350 18 23 8 12 40,4
-07 540 450 240 350 18 23 8 12 44,6

1. * Размеры для справок.2. Стрелку, дет. поэ.1, приваривать симметричноотносительно торцев. корпуса.
3. Покрытие: Хим. Оке.при.

ОРК 2.11.00 СБ
Корпус

Сборочный чертеж

ymz."M

' Л т. Мкс* М*ст*0
См.т«бл

fixer | Листов Г
ГОССТРОЙ СССР

ГОСХИМПРОЕКТр. Маем* • •



й
н

^
п

о
д

л
.1

 
П

о
д

та
й

 и
 д

ат
а*

 
|В

з«
м

.и
н

в
.м

1
 

ин
в.

№
 Д

Уб
л|

 
П

од
пи

сь
 и

 д
а

т
а

!

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

I 
Вэ

ам
, и

нв
^

М
 1

 
И

нв
.М

 д
уб

л.
 | 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

■*3-61

го we мо
ш

■ щ
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%
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Размеры в мм.
Обозначение Б Г D Di Е Массакг
ОРК 2.II.02 75 30 38 37 Х4 з' 0,04

-01 80 30 45 44 *4 3 0,05
-02 ■80 30 57 66 х4 3 0,056
-03 85 30 76 те х4 3 0,08
-04 85 32 89 88 Х4 4 0,095
-05 90 32 108 107 Хд 4 0,117
-06 90 32 133 132 Х4 4 0,156
-07 90 32 j 159 158 Х4 4 0,167

1. ^Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: 

отверстий - А7» валов по Вр,
остальных - по 0 %.

о р к 2.11.02

Втулва

Лит. Масса Масштав

И см.табл
1ист | Лнсте»~Г
ГОССТРОЙ СССР

ГОСХИМПРОЕКГ
г. Мосса*

7

Т«вм!иПиГ



Ф З - 6 1

iI

a

t O ' H ' S X d O

72zzz

E * W

<221
№

■ 4

6 Л
щ

| Обозначение Б г D Di Вг Е
Масса 
в кгс

ОШ 2 .II.Q 3 и 6 4 76 37Д4 66 г 0 .4

-01 14 6 108 44А4 98 2 0 ,8

-02 14 6 134 56А^ 124 2 1 ,6

-03 14 6 160 75А4 148 2 1 .74

-04 16 8 160 88А4 148 3 1 ,8

-05 i s 8 220 107А4 206 3 3 ,7

-06 к 8 274 1 3 2 ^ 256 3 5 ,7

-07 16 8 274 I58A4 26$ 3 6 ,0

Неуказанные предельные отклонения размеров: валов -  
-  по 09# остальных

»ные откло! 
•  по С |£«

Л1цЛист
'«араб.
ро».

-

Климкина
Зисьман
ЗНСЬман

УО Д П И С!

ш

Дата

в ш з и т а ш !и я а
I Ут>1 I,

ОШ 2 .I I . 03

Дно

С т З  ГОСТ 380-71

СМ. I
табл.1 -

Лист \ чП истов Т
ГОССТРОЙ СССР

Г О С Х И М П Р О Е К Т
г^Мосхде

* г т т
Формат 11

W

ФЗ-61
hO'H 2>dO

и п

5
С

I

■S

S

Обозначение Б в г D Масса в кгс
ОШ 2 .I I . 04 221 98 '3 38 38 0,2.

-01. 256 100 3 45 .54 ' 0 ,3

-02 286 106 3 57 66 ' 0,4

-03 316 106 3 76 80 0 .5

-04 ' 326 120 4 89 80 22L-
-06 381 127 4 108 по
-06 326 115 4 133 136 1 ,4

-07 446 144 4 159 136 г,г
Предельные отклонения разыеров валов -  по By, 

остальных -  по Cuq.

ОР К  2.II.04

§

i  Н -
ДД5 ♦ I.;-j fTWfWWffl ЯМ
к т в в л з ж Е в м я м я ш
ш ^ ш ш т ъ т т ш л

Патрубок И СМ*
-  1 1тГ ь Ь :  -

Готба ЛхГ ГОСТ 10704-76 , 
В Б СтЗ ГОСТ10706-76

ГОССТРОЙ СССР 
ГОСХИМПРОЕКТ

г* Моек»*
fH . контр. Ушакова JiA t^ *1,?5ь. jy
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f,
Q

0
3

-L
s o w  ‘г м о

Г
р / #

Г / ®
#

-

Б  ' е

£*45°
Zcpacxu

Размеры в мм.
Обозначение 5 Г D Di £ Ж Маем в кг.

OFK 2.II.05 160. 86 76 39 2 4 1,1

-01 200 126 106 46 2 4 2,0

-02 250 166 133 58 2 4 3.2
-00 280 181 159 77 2 5 4,3
-04 • 300 198 159 '90 3 5 4,5
-05 380 258 • 219 Н О 3 б 8,0

-Об 420 278 273 135 3 8 II .7
-07 460 298 273 160 3 8 12,2

If1. Размеры для справок.
2. Предельные отклонения размеров: - по А^;

валов - по В^; остальные - по СMg.

ОРК 2.11.06

Труба

ТрубаВгБст!

Лит. Масса Масштаб

СМ.табл. -

Пнет 1 Л и с т о н  1

ГО ССТРО Я. С ССР
ГОСХИМПРОЕКТ

г . Москва
Формат 11 Г/#/Й



ФЗ-SS

О б I H i i u i i o i i i i i Ко.-, Приме
чание

Сетка полутомпаковая

$I
* 09. ГОСТ 6613-73
158 Вг,х255 В? ' 0,04кг

ОРЕ 2.12.03-01
ОРК 2.12.04-01

Фланец
Фланец

34 QPK 2.12.06 Штырь
Проволока 4.0-01
ГОСТ 3282-74
L= 8 В»; 0,00071

ОРК 2.12.00-02
Детали

34 ОРК 2.12.09 Пруток
Проволока 5.0-01
ГОСТ 3282-74
Ь=212 0.019кг

34 ОРК 2.12.10 Сетка
Сетка полутомпаковая
* 09. ГОСТ 6613-73
204 В^х308 Be, 0,06кг

3 ОРК 2.12.03-02 Фланец
ОРК 2.12.04-02 Фланец
ОРК 2.I2.II Штырь

Проволока 5.0-01
1 ГОСТ 3282-74

L=I3 В? 0 .0 0 1кг

ОРК 2.12.00-08
Детали

fit ОРК 2.12.12 Пруток
Проволока 5.0-01

Из* 'и с Пом? Дат»
ОРК 2.12.00

Формат 11

ЩS
1о
ф

4
Я

Я
.8 - с Н и м а ю в а ш Кол, Прима»

чипе

ГОСТ 3282-74
' L  =232 Вт, • б 0,0 2кг

БЧ 2 ОРК 2.12.13 Сетка
Сетка полутомпаковая

. * »  09. ГОСТ 6613-73
224 Вг,х370 8 7 I 0,08кг

3 ОРК 2.12.08-03 $iaaeu т
4 ОРК 2.12.04-03 Фланеп т

Б4 5 _ ОРК 2.12.14 Штырь

Проволока 5.0-01
ГОСТ 3282-74
L=I2  а, 4 3,001кг

OFK 2.12.00-04
Детали

?
в

с

в
£
й
К

*0
ч
1 
<3

1а
а
в
I
&

I
1

64 I OFK 2.12.15 Пруток
Проволока'' 5.0—01
ГОСТ 3282-74
L=25Z Ъгу 6 3,023кг

Б4 2 ОРК 2.I2.I6 Сетка
Сетка полутомпаковая

' *  09. ГОСТ 6613-73
244 В,х415 Вт, I ).-1 0кг

3 ОРК 2.12.03-04 Фланец •I
4 ОРК 2.12.04-04 Фланеп I

34 5 ОРК 2.12.17 Штырь ,
Проволока 6.0-01
ГОСТ 3282-74
L-7 В? 4 I.OOOQki

1
Ласт

ОРК 2.12,00 з4эмВЛист М Дожум, Поль Цата

SS76P f t ' . . . ' . . ' . . . * * ма.и!
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1

-86 г  . ‘<0 4 •Г в g Обозначен!»
v Л с Н в к м « и о в а 1 1 • Кол. Приме

чание

ОРК 2.12.00-05
Детали

34 J ОРК 2.12.18 Пруток
Проволока 6.0-01
ГОСТ 3282-74
L =332 &7 8 ),029кг

34 2 ОРК 2,12.19 Сетка
*• Сетка полутошаковая

Я* 09, ГОСТ 6613-73
324 &-.Х595 В7 1 ).20кс_

3 ОРК 2.12.03-05 Фланец I
4 ОРК 2.12.04-05 Фланец I

34 5 ОРК 2.12.20 Штырь
Проволока 6.0-01
ГОСТ 3282-74
1= 9 В7 4 ).001кг.

ОРК 2.12.00-06
. Детали !

—фц I ОРК 2.12.21 Пруток
Проволока 6.0-01
ГОСТ 3282-74
L,= 368 В, 8 ),033кг

34 12 ОРК 2.12.22 Сетка
Сетка полутоыпаковая

^  • № 09. ГОСТ 6613-73
/ 360 В7 х 640 &7____ 1 0.24кг
V 3 ОРК 2.12.03-06 Фланеп I
Г" 4 OHt 2.12.04-06 Фланец I

_34 5 ОРК 2.12.23 Штырь
Пооволока 8.0-01

< 1

ОРК 2.12.00
Ласт
41Йэк Пнсг N» ДОК7М, Подл. Дат»

ГОСТ 3282-74
Кол,

\$2,
Приме
чание

0.003кг

0FK 2.12.00-07
Детали

54 OFK 2.12.24 Пруток
Проволока 6.0-OI
ГОСТ 3282-74
L- 406 В? О.ОЗбяг

ОРК 2.12.25 Сетка

И

ОРК 2.12.03-07
ОРК 2.12.04-07
ОРК 2.12.26

Лист вотум. hoon. Цата

Сетка подутомпаковая
# 09. ГОСТ 6613-73
400 Я,х 690 а,
Фланец
Фланец
Штырь
Проволока 6*0-01
ГОСТ 3282-74
L -  19 ь.

Ш Зз:

0.29кг

0,003кг

Лжет

♦«»* И
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Размеры в ш .

Обозначение 6 Г Ъ Di Dv масса, 
й кгс

0PK2.I2.00 130 118 56 32 67 65 0,3

-01 170 158 80 40 98 • 90 0,6

-02 220 204 97 50 125 105 1 ,0
-03 240 224 117 70 148 125 I ,*
-04 260 244 Ш 82 148 140 1 ,7
-05 340 324 188 102 206 ' 195 5 ,7

-06 380 360 202 125 256 210 5 ,0
-07 420 400 218 152 256 225 5,3

1 . Разиеры для .справок.

2 . Паять припоем Пр. ПОСб̂  4-6 Г0СТ21931 76

О Р К  2 1 2  0 0  С Б

Фильтрующий елемент 

Сборочный чертеж.

Лит. Масс.

СМ.
табл.

Масштаб

Лист [ Листоа**Т
Го с с т р о й  с с с р  

ГОСХИМПРОЕКТ
г .  М осааа
Формат 11(ТТТ?

Уй
ай

ум
.Л

ож̂
р-
иА
Йа

д____
А _ _ _

Разиеры в мм.
Обозначения Б Г $ 2>/ Ъг V i Л

Пасса 
5 кгс.

0РК2.12^СВ 6 4 4 50 32 39 65 0,11

-СП 6 4 4 74 40 46 90 0,24
-02 8 6 5 90 50 58 105 0,41

-Q3 8 6 5 н о 70 77 .125 0,53
-04 8 6 5 124 82 90 I4C 0,64

-05 8 8 6 ■ 180 102 110 195 1,4

-06 10 8 6 194 125 D4 2IC 1,8

-07 10 8 6 210 152 160 225 167
Предельные отклонения размеров: отверстий -  по А^, 
валов -  по остальные -  по Смр. •

О Р К  2 1 2  0 3 .
-

*  I А Н К Ц
■ Лит. Масса Масштаб

1з» Лист М лакун . Подпись Дат,
с и .

габл.
-Разраб. Слимкина /

сПроа. Ьисьман/ Ч гГМ.
*Г.коктр. ’Зиеьиан;

*

Ст 3 Г 0 С Т 380*71
, ГО ССТРО Й  С С С Р

ГОСХИМПРОЕКТ
г. Мосааа

Н.контр. У о а н о в а ■ Ш
У п .

г /.* /.у я т *
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W 'Z I 'Z  X d O
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§  Л  
>а ^

•о

Р а з м е р ы  в ым«
J..U J '

П р е д е л ь н ы е  отк л о н е н и я  размеров: о т в е р с т и й  
ва л о в  -  п о  By, остальных -  п о  C&g,

по

m

Обозначение 5 г D £( Dz Д ? £ Масса.
кг.

ОРК 2.12.04 6 4 50 65 4 4 3 0,13

-01 6 4 74 90 4 4 • з 0,28

-02 8 6 90 105 ку 5 4 0,42
-03 8 6‘ ПО 125 5 5 4 0,65

-04 в 6 124 140 5 6 4 0,84

-05 8 8 180 195 6 6 4 1,87

-Об 10 8 194 210 6 в 5 2,70

-07 ,ю 8 210 225 б 8 S 3.00

ГО ССТРО Й  С С С Р
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