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Введен впервые

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 
30.06.80 № ЮК-002/6260 срок введения установлен

с 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по аакону

1. Настоящий стандарт распространяется на хомутоаые блоки 
для подвесок горизонтальных трубопроводов наружным днамет 
ром:

57—720 мм из хромомолибденованадиевых, кремнемарганпови- 
стых н углеродистой сталей для ТЭС;

57—630 мм нз углеродистой и кремкемарганцозистых сталей 
для АЭС.

2. Конструкция, основные размеры, допускаемые нагрузки и 
материал деталей должны соответствовать унизанным на «epieate 
и в табл. I—4.

Допускается замена контргаек (поз. 4 и 5) на низкие гайки по 
ГОСТ 59 S 6 -70 .

3. Маркировка н остальные технические требования но 
ОСТ 108.275.50—80.

4. *1!ример условного обозначения хомутового блока для под* 
вески горизонтального трубопровода наружны*.* диаметром 
108 мм:

БЛОК ХОМУТОВЫП 04ОСТ 108.275,52—
Пример маркировки:

04ОСТ 108.275.52-80.

Издание официальное Пэреп« огня во'-прещенв

2.1

стоимость сметных работ

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html


Стр, 2 ОСТ 108,276.52-80

> —  падухомут; $ —  Полт; 3 —  хппилькй-, ■* —  гаПко; 
S — ГпПка
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Таблица 1
Характеристики и размеры хоиутовых блоков трубопроводов ТЭС из хромомоднбденованадяевых сталей

Размеры в мм
'

Исполнение
Наружный

диаметр
трубопро

вода

Допускае
мая на
грузка, 
кН (кге)

Л* 4 a & d di 4 L* Масса, кг

(И 57 121 | 106
M12 Min 269 i! 1,14

02 76 2,9 130 1 1?3 30

vn \Z

12
295 1,24

03 108*
(300)

140 f 176 3 и  * ft 370 2,55
04 133 160 202

MtO il l i*>
415 2,91

05 159 5,0 (510) 144 | 249 457 6,31
06 1 194 172 | 281 50 M20 M20 522 |1 6,85
07 1 219 14,7 159 | 308

12
16 536 7,31

08 1 245 (1500) 179 356 6i6 !1 15,98

09 1 273 1 m j 386 M24 M24 611 16,18

10 325 33,2 II 152 1 440
16

80
24 673 17,72

П 1 377 (3400) 1 160 518
ЛШ Ш 0

777 . 27,84

[2 426 54,0 134 567 :
I 20 
t

30 801 29,70

13- ! 465 (5500) 161 | 603
100 M36

884 32,40

14 ! 330 78,5(8000) | 182 687 24 M36 35 989 15,70

IV 630 108,0 j 162 783
30

\
130 45 1079 63,22

и* j 720 (11 G00) ! .52 | 889
in-ti

1170 |i 69,88

* Ромеры для справок.

О
СТ 106.275,52—

80 
С

)р, 3



Таблица 2
Спецификация хомутовых блоков для подвесок трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей

<*;

j-t
ё;
С

^  £

гг

п  §  
2  

а  5  
=

~1*9
гс JT1'

•А*

Полухомут, поз. /
2 шт.

Исполнение 
по ОСТ 3 08.382.0’ —80

! 1

1

Болт ГОСТ 7798—70, 
по< 2 

Сталь 35 
ГОСТ 3050—74 

1 шт.

1

Шпилька ГОСТ 9066—75, 
аоз 3

Сталь 20Х1М1Ф1ТР 
ГОСТ 20072—74 

2 шт.

Г ай кг*
ГОСТ 5915—70, 

поз. 4  
Сталь 35 

ГОСТ 1050—74
2 шт.

Г аика
ГОСТ 5915—70, 

поз. 5
Сталь 20Х1М1Ф1ТР 

ГОСТ 20072—74 
8 шт.

£
С .
£ 2  
£ ©  
*  £

« § !

г
£

«?
X

Масса, кт
s

в , *
& 3  
£ ©

S й

3
£

2
S

5

Масса, кт
S

«ь.55
о  3

со £  х  п  
JZr V
Р З  а

Масса, кг
ж  

с . 35
с; з~  
S ©  
а  .о  
S  <*>

CIS.

Масса, к г

1 шт. общая 1 шт. общая 1 Ш Т . общая 1 шт. общая

01
0-2

571 ГО
761 02

М12 45 0,057 0,057 М12 70 0.055 0,110 М12 0,015 0,030 М12 0,015 0,120

03
т

106} 93 
1331 04

АШ 60 0,130 0.130 М16 90 0,126 0,252 М16 0,033 0,066 М16 0,033 0,264

05 1159
06 j 194
07 ГЛ9

05
06 
07

1
М20 70 0,21 0,24 М20 100 0,220 0,440 т о 0,063 0,126 .М20 0,063 0,504

-W >245 08 
0 9 U 7 3 | 09 
5 0  : 325! 10

М24 } 90
I1

0,44 0,44 М24 130 0,410 0,820 М21 0,107 0,214 iM24 0,107 0,856

;1 5-377 
Ь’ ! 126

t
п
12

мзо 11о |о ,86 0,86 .мзо 160 0,790 1,580 мзо 0,225 0,450 МЗО 0,225 1,800

* 3 t Ю6
п ; ш

п
и

1
М36 120

130
1,39
1,47

1,39
1,47 М36 180 1,280 2,560 МЗб 0,377 0,754

Л136 0,377 3,016
35 j 0,30 
J f> j 720

15
16 м « 140 2 , 2 ! 2 , 2 1 М36 200 J 1,440 2,880 М42 0,624 1,248

С
тр. 4 

О
С

Т 108.275.5
2

-8
0



Таблица $

Характеристик» н размеры хомутааых блоков трубопроводов ТЭС в АЭС из углеродистой » кремнемарганцовистой сталей

Размеры в мм

Исполнение
Наружный

диаметр
трубопро

вода

Допускае
мая на
грузка, 
кН(кгс)

Л* А а &* d 4 А 1* Масса, кг

17 57 121 106
М 2 М12

269 1,12
18 76 130 123 295 U24
19 89 2,9

(300) 141 НО
8

30 12 323 1,38
20 108 140 176 М16 М16 370 2.61

21 ! 133 127 202 383 2,67
>2 ! 159 |1 5,0(510) 108 249 426 6,28
23 1 194 126 281 so М20 М20 476 6.87
24 1 219

И,7 
(1500) 112 308 12

IQ
489 7,07

25 ! 273 Ш 386
Л124 л ш

593 16,65
26 I 325 33.2(3400) ]| 125 440

16 80
' ' I

[ 646 17,95
27 1 377

54,0
(5500)

120 518
мзо

24 |
I 687 25,59.

28 | 426 114 567
20

Мои ' ' I 
30

780 29,41
29 | 465 151 603

100 м зв §94 41.50,

30 I 530 78,5(8000) 112 687 24
Л\36

36 919 43.46
3! i 630 108,0 Ш | 788

30 130 Л142 45 1028 62.51
32 1 720 (П  000) 105 | 389 1 1123 68,73

О
СТ 106.275.52—

80 
С

тр. 5



Таблица 4
^m-инфикацяз» хомутовых блоков для подвесок трубопроводов нз углеродистой и -кремнемарганцовистых сталей

Исполнение

•

Наружный 
juatterp' 

трубоиро* 
вода, авм

Полухомут, доз. /
2 шт.

Исполнение 
по ОСТ 108.382.01—80

Болт ГОСТ 7798—70, 
поз. 2 

Сталь 35 
ГОСТ 1050—74 

1 шт.

Шпилька ГОСТ 9066—75, 
поз. 3 

Сталь 35Х 
ГОСТ 4543—71 

2 шт.

Гайка
ГОСТ-5915—71, 

поз. 4, о 
Сталь 35 

ГОСТ 1050—74 
10 шт.

а
а *
IS a  s o  <я я“ П
Ctou

a3 
5
X*5
4

Масса, кг
X 

о.* 
о  а 
**3

XX
со
S

Масса, кг
S

с,*
2 Я s o  «а я

Масса, кг

1 шт: общая 1 шт. общая 1 шт. общая

17 57 
1$ 76 
11» 39

17
18 
19

М12 45 0,057
1

0,057 j М12
1•

70 0,055 0,110

1

М12 0,015 0,150

20 1 №8 
2i | 1».

20
21 М16 €0 0,130 0,130 М16 90 0,126 0,252 М16 0,033 0,330

22 j 158
23 191
24 S 219

22
23
24

М20 70 0,24 0.24 М20 100 0,220 0,440 М20 0,063 0,630

25 j J73
26 ! 3^5

25
26

М24 90 0,44 0.44 М24 130 0,410 0,820 М24 0,107 1,070

27 377
28 , pj6

27
28

МЗО 110 0,86 0.86 МЗО 160 0,790 1,5?0 МЗО 0,225 2,250

29 ! u;5
30 : 5do

29
30

МЗб 120
130

1,39
1.47

1,39
М 7

МЗб 180 1.280 2,560 i486 0,377 3,770

i пза
32 fift 31

1 32
М42 140 2 .21 2,21 МЗб | 200 1,440 2,880 А142 0,624 6,240

С
гр. О 

О
СТ >08.275.62—
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К О М И Т Е Т  
Российской Федерации 

по машиностроению

г Г ен ер а льн о м у  д и р ек т о р у  НПО ЦКТИ1 

Е .К .Ч а в ч а н и п зе

1 2 5 0 4 7 . М о с к в а ,
1 -я Т в с р с к а я - Я м с х а я у л . ,  1 -3  

Д л я  т е л е г р а м м : А - 4 7  

Д л я  т е л е т а й п а :  4 1 7 8 0 2 . О Б З О Р

1 5 .0 2 .9 4  № I/ 2 & -3 3 2

^  N8 2 3 -TK / I3 5  от 1 2 .0 1 .9 4

п  Г 0 ср о к а х  д ей ст в и я  НТД п

j  В с в я зи  с  введением  в  д ей ств и е  с  0 1 .0 1 .9 3  Г о с уд а р ст в ен н о й  с и 

стемы стан дар ти зац и и  Р о с с и и ,и  принимая во внимание реш ения М еж госу

д а р ст в ен н о го  С овета  п о  стан дартизации , м ет р о ло ги и  и сертификации о 

снятии  о гр а н и ч ен и я  ср о к а  действия  м еж государствен н ы х  ста н д а р то в , 

К ом итет РФ  п о  машиностроению сним ает о гр ан и ч ен и е с р о к а  действия  о т 

раслевы х нормативных докум ентов  на э н е р ге т и ч е с к о е  о бор уд ов ан и е  по  

перечню с о г л а с н о  приложению.

Прошу В ас  д ов ести  ук азан н ое  решение до  д ер ж а т ел ей  подлинников 

НТД, р у к о в о д и т е л е й  предприятий и организаций  э н е р г е т и ч е с к о г о  машино

строения  .

Прилож ение: на 2  л .

З а м ести тель  П р ед сед а теля А . А .К у т у к о в

L



Прилож ение

к п и сьм у Р о с к о к к а в а  
о т  I5 .0 2 .S 4  

J? 1 / 2 0 -3 3 2

П Е Р Е Ч Е Н Ь

о тр аслев ы х  н орм ативны х д ок ум ек тсв , о гр а н и ч ен и е  
срока  д е й с т в и я  к отор ы х  сним ается

ОСТ 2 0 6 .0 3 0 .1 3 9 -8 5  Т о п ли в а  тв ер д ы е  э н е р ге т и ч е с к и е . Методы о п р е д е л е н и я  
в зр ы в аем ости  пыли

ОСТ 1 0 8 .3 3 0 .4 5 -6 2  З озд  у х с п о д о г р е в а т е л и  трубчаты е стац и он ар н ы х  к о т л о в .
С б зд е  т е х н и ч е с к и е  ус ло в и я

ОСТ IG 3 .C 3 4 .04 -3 2

РТМ IC 6 .G 3 0 .I2 -3 2

РТЫ 1 0 3 .0 3 0 .2 1 -7 6  

т а  K B .0 3 I .0 9 - 6 3

т а  I C 8 . I 3 I . 1 0 1 -76

ОСТ I 0 6 .1 2 3 .0 2 -8 1

ОСТ К б . 2 7 1 .1 7 -7 6

ОСТ IC S . 0 3 5 .1 0 3 -7 9  

СОТ 10 3 .2 7 0 .0 3 -3 0

ОСТ IG 6 .2 7 1 .2 6 -8 1

К отлы  п аровы е стационарное у ти ли за то р ы  и э н е э г с — 
т е х н о л о г и ч е с к и е .  Методы испытаний

К отлы  п ар ов ы е  стационарные с  верх  к р и т и ч е с к о г о  д а в л е 
н и я . Нормы к а ч ест в а  п и та тельн о й  воды и п а р а

Р а с ч е т  и проекти рован и е терм ических  д е а э р а т о р о в

К аркасы  ст а ль н ы е  паровых стационарны х к о т л о в .
Нормы р а с ч е т а

К отлы  в о д о гр ей н ы е . О рганизация в о д н о -х и м и ч е с к о го  
режима

П о д о г р е в а т е л и  регенеративны е смешивающие д л я  э д ек т х х  
стан ц и й  на ор ганическом  т о п ли в е . Типы, о сн ов н ы е  
парам етры

П о д о г р е в а т е л и  поверхностны е н и зк о го  к в ы с о к о го  даьл€  
кия д л я  си стем ы  регенерац ии  стационарны х п а р о в ы х  т у :  
б и н . Типы и основны е параметры . 1 е х к й ч е с к и е  т р е б с з в :

П и т а т ели  скр ебковы е д ля  тверды х т о п ли в

«е ль н и ц ы  м олотковы е тангенц иальны е д л я  р а з м е л а  
т в е р д о г о  топ ли в а

П о д о гр е в а т е л и  поверхностны е н и зк о го  и в ы с о к о го  д а в 
лен и я  с и с т е м  регенерац ии  паровых ста ц и о н а р н ы х  т у р б и : 
АЗС. Т ех н и ч еск и е  услови я

ОСТ I0 Q .3 0 I .0 2 - S I  Д еаэраторы  терм ические атомных э л е к т р о с т а н ц и й . Ос
новные парам етры  и общие тех н и ч еск и е  т р е б о в а н и я

Сборник отр аслев ы х  Д етали  и сборочны е единицы из у г л е р о д и с т ы х  и к р ем н е- 
стан дар тов  м арган ц ови сты х  ста лей  д ля  т р уб о п р о в о д о в  г о р я ч е й  водь

с д а в лен и ем  ру  ъ 4 ,0  Ш а  1ру 4 0  к г с / с м ^ )  т еп ле

вых э л е к т р о с т а н ц и й . Типы, к он стр ук ц и я , р а зм ер ы  к 
т ех н и ч е с к и е  требования

Сбооник отр аслев ы х  Д етали  и сборочны е единицы из х р о м о м о л и б д е н о в а к а з к е -  
стан дар тов  вых с т а л е й  д л я  паропроводов  теп лов ы х  э л е к т р с т а к ш г й .

Типы, к он стр ук ц и и , размеры и т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я

Сборник о тр аслев ы х  Опоры станционны х и турбинных т р у б о п р о в о д о в  т еп лов ы х  
стан дартов  и атомны х элек тр о ста н ц и й . Типы, к о н с т р у к ц и я , р а зм ер ь

и т е х н и ч е с к и е  требования

Сборник о тр аслев ы х  П о д о гр е в а т е л и  пароводяные тепловы х с е т е й  
стан дартов



2

Сборник о т р а с л е в ы х  
стан дар тов

ОСТ 1 0 6 .8 3 8 .1 2 -7 8

ОСТ 1 0 8 .0 3 0 .1 3 2 -8 0  

ОСТ 1 0 3 .8 3 8 .0 2 -8 1

ОСТ 1 0 6 .0 2 3 .1 5 -8 2

РТМ 1 0 8 .0 2 1 .1 0 2 -8 5  

ОСТ 1 0 8 .8 3 8 .0 1 -8 2  

ОСТ 1 0 3 .8 3 8  Д 1 - 8 1

Сборочны е единицы и л е т а л и  п о д в е с о к ■станционны х и 
турбинны х т р уб о п р ов о д ов  т еп лов ы х  и атомны х э л е к т р о 
стан ц и й . Типы, основны е п арам етры , разм еры  и т ех н и 
ч е с к и е  требован и я

Щиты а в т о м а т и ч еск о го  уп р а в лен и я  аппаратам и обдувки  
и у стан ов к ам и  д р обев ой  о ч и с т к и . Типы и основны е разь

Котлы  паровы е стац и он арн ы е, Методы испытаний

Аппараты  паровой  и воздуш ной о бд ув к и  п о в е р х н о с т е й  
н а гр ев а  паровых стационарны х к о т л о в .  Т ех н и ч еск и е  
у с ло в и я

Турбины ги д р а в ли ч еск и е  в ер ти к альн ы е  п о в о р о т н о -  
ло п а стн ы е , осевы е и р а д и а л ь н о -о с е в ы е . Типы, о с н о в 
ные параметры  и размеры

А гр ега ты  паротурбинны е э н е р г е т и ч е с к и е .  Т р ебо в а н и я  к 
фундаментам

Сепараторы  непрерывной п р одув к и  Д у -8 0 0 . К он стр ук ц и я  
и т ех н и ч еск и е  у с ло в и я

Сепараторы  непрерывной п р одув к и  Д у -3 0 0 . Т ех н и ч еск и е  
у с ло в и я

Н ачальник  Главтяжмаша Л . Д . С лавин
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Телефок:

Н а Ваш  запрос о т  5 ноября  2004 г. №  24/6063 отдел  п р ом ы ш лен н ой  

политики в обрабаты ваю щ их отраслях Департамента п ром ы ш лен н ости  

подтверждает действие отр аслевы х  стандартш на опоры  и п одв еск и  

сталц и ою ш х и тур би н н ы х  трубопроводов  т е ш  оных и атомных стантш й, 

утверж дении х указаниями М мнэнергомаш а Cl "'.ГР  К? Ю К-002/;>?60 и 

ЮК-002/5261 от 30.06.80 г.
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