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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на переходный кованый тройник с условными про
ходами 400 и 300 мм для трубопроводов питательной воды тепловых электростанций с абсолют 
ным давлением воды р =  37,27 МПа (380 кгс/см2) и температурой / = 280°С.

2. Конструкция и размеры тройника должны соответствовать указанным на чертеже.
3. Материал — поковка из стали марки 15ГС̂  (или 16ГС) по ОСТ 108.030.113. Масса трой

ника 2247 кг.
4. Тройник поставляется только в составе блока. К свободным концам должны быть прива

рены патрубки, предусмотренные в спецификации блока. Тройник применять по согласованию 
с предприятием-изготовителем.

5. Механические испытания проводятся на тангенциальных образцах.
6. Маркировка и остальные технические требования — по ОСТ 24.125.60.
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