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О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

ОТВЕТВЛЕНИЯ ПАРОПРОВОДОВ ТЭС ОСТ 108.038.62—82
Введен впервые

ТИПЫ
О КП  31 1312

взанием Министерства энергетического машиностроения от 04 06 82 № ВВ 002/4628 срок действия установлен

Н астоящ ий стандарт распространяется на ответвления трубопроводов пара и горячей воды 
(Шовых электростанций с абсолютным давлением  и температурой среды:

единение трубопроводов осуществляется согласно табл. 1—7, в которых приняты следую- 
ФЗначения:
I — ответвление штуцером;
( — ответвление тройником штампованным;
Г — ответвление тройником штампованным с вытянутой горловиной;
) — ответвление тройником штампованным с вытянутой горловиной и обж атыми концами;
( — тройник кованый;
[t — тройник с вытянутой горловиной;
) — тройник с вытянутой горловиной и обжатыми концами;

Сш — штуцерное соединение;
Отг — ответвление тройниковое с вытянутой горловиной;

Тс — ответвление тройником Сварным;
1ГО -— ответвление тройником сварным с обжатыми концами;

А — ответвление вваркой трубы в трубу.
SL Взамен сварных тройников рекомендуется применять ответвления тройниками штампован- 

ВВДйй йлй с вытянутой горловиной с приваркой переходов соответствующих типоразмеров.
3. Ответвления, условные проходы которых указаны в скобках, применять по согласованию 

£ ЦВДДОриятием-изготовителем.

с 01 01 85 

до 01.0196
Несоблюдение стандарта преследуется по закону

р =37,27 М П а (380 кгс/см2), <=280°С; 
р — 23,54 М Па (240 кгс/см2), /=250°С ; 
р =  18,14 М Па (185 кгс/см2), / =  215°С;
р =  3,92 М Па (40 кгс/см2), / =  440°С; 
р =  7,45 М Па (76 кгс/см2), / =  145°С; 
р =  4,31 М П а (44 кгс/см2), / =  340°С; 
р =  3,92 М Па (40 кгс/см2), t= 2 00°С.

В бфнциальное Перепечатка воспрещена 

71



Таблица t

Трубопроводы р = 37,27 МПа (380 кгс/смг), / =  280°С
Проходы условные ответвляемых трубопроводов Dv

Услов
н ы й

проход
D y

Размеры
труб

D HX s

10 | 20 | 40 | 100 | 150
Размеры труб ответвляемых трубопроводов

16X2,5 28X4 57X9 133X18 194X26

10 16X 2,5 Тш
01 ОСТ 108.720.01

20 28X4 Тш
01 ОСТ 108.720.02

Тш
02 ОСТ 108.720.01

40 57X9

Ш
01 ОСТ 108.462.01

Нс применяется Тш
03 ОСТ 108.720.01

100 133x18

Ш
02 ОСТ 108.462.01

Ш
01

 О
С

Т 
10

8.
46

2.
02

Сш
01 ОСТ 108.313.06

Тсо
01 ОСТ 108 104.01

150 194x26 Сш
02 ОСТ 108.313.06

Сш
08 ОСТ 108.313.06

Тшг
01 ОСТ 108.104.08

Ш
01 ОСТ 108.462.03

200 273x36

Ш
01 ОСТ 108.462.01

Ш
02 ОСТ 108.462.01 Ш

01
 О

С
Т

 1
08

.4
62

.0
2

Сш
03 ОСТ 108.313.06

Ш
02

 О
С

Т
 1

08
.4

62
.0

3 Сш
09 ОСТ 108.313.06

Тс
01 ОСТ 108.104.02

250 325X42 Сш
04 ОСТ 108.313.06

Сш
10 ОСТ 108.313.06

Ш
04

 О
С

Т
 

10
8.

46
2.

03

Сш
14 ОСТ 108.313.06

300 377X50 Сш
05 ОСТ 108.313.06

Сш
11 ОСТ 108.313.06

Сш
15 ОСТ 108.313.06

(350) 465x60 Сш
06 ОСТ 108.313.06 CN

О

и
оо

а ?
н
и
О

8

Сш
12 ОСТ 108.313.06 ш

05
 О

С
Т

 
10

8.
46

2.
03

Сш
16 ОСТ 108.343.06

400 530 X65

1

Сш
07 ОСТ 108.313.06

Сш
13 ОСТ 108.313.06 ш

в
о

е
т

 
10

8.
46

2.
02

Сш
17 ОСТ 108.313.06

О
С

Т 108.038.62—
82



Заказ 65

р = 37,27 М Па (380 кгс/см2) ,  f=280°C
1 руиопроьиды

Проходы условные ответвляемых трубопроводов Dy

Условный 
проход D у

Размеры 
труб D n X s

200 250 I 300 | (350) 400
Размеры труб ответвляемых трубопроводов

273X36 325X42 377X50 465 X 60 53 0 x 6 5

200 273x36 Тсо
02 ОСТ 108.104.01

250 325X42 Тсо
01 ОСТ 108.104.03 Н е применяется

300 377X50 Ш
30

 О
С

Т
 

10
8.

46
2.

03

Сш
18 ОСТ 108.313.06 Не применяется Тшг

22 ОСТ 108.104.08

(350) 465 x  60 Ш
07

 О
С

Т
 1

08
.4

62
.0

3

Сш
19 ОСТ 108.313.06

3
CN
СОтр
об- о

Сш
21 ОСТ 108.313.06 Н е применяется Не применяется

400 530X65 Ш
08

 О
С

Т
 1

08
.4

62
 0

3

Сш
20 ОСТ 108.313.06

я -  н и о
СПо

Сш
22 ОСТ 108.313.06

Тк
ОСТ 108.720.04—82 Не применяется Тк

ОСТ 108.720.03

О
С

Т 108.038.62—
82



^  Таблица 2
___________________________________________ мм

Трубопроводы /7=23,54 МПа (240 кгс/см!), 1=250°С
Проходы условные ответвляемых трубопроводов Dv

Условный 
проход Dy

Размеры труб 
DhXs

Ю | 20 | 65 | 100 150
Размеры труб ответвляемых трубопроводов

16X2 28X3 76X9 | 133X13 194X17

10 16X2 Тш
04 ОСТ 108.720.01

20 28X3 Тш
02 ОСТ 108.720.02

Тш
05 ОСТ 108.720.01

65 76X9

Ш
03 ОСТ 108.462.01

Ш
04 ОСТ 108.462.01

Тш
06 ОСТ 108.720.01

100 133X13

ш
04

 О
С

Т 
10

8.
46

2.
02

Сш
23 ОСТ 108.313.06

Тшго
ОСТ 108.104.09

150 194X17 Сш
24 ОСТ 108.313.06

Тшг
01 ОСТ 108.104.16

Тшг
02 ОСТ 108.104.08

175 219X19 Сш
25 ОСТ 108.313.06 Не применяется Тшг

02 ОСТ 108 104.16

225 273x24 Сш
26 ОСТ 108.313.06

Тс
02 ОСТ 108.104.02

Тшг
03 ОСТ 108.104.16

250 325X28 Сш
27 ОСТ 108.313.06

Тс
03 ОСТ 108.104.02

Тс
05 ОСТ 108.104.02

300 377x32 Сш
28 ОСТ 108.313.06

Тс
04 ОСТ 108.104.02

Тс
06 ОСТ 108.104.02

350 426X36 29 ОСТ^108 313 06 | пРименяется ] Не применяется
Продолжение табл. 2

Р =23,54 МПа (240 кгс/см2), t= 250“С
Проходы условные ответвляемых трубопроводов Dy

Условный 
проход Dу

.Размеры труб
Xs

175 225 | 250 1 300 1 350
Размеры труб ответвляемых трубопроводов

219X19 273X24 325X28 | 377X32 | 426X36

175 219X19 Тдлг
03 ОСТ 108.104.08

225 273X24 Тсо
02 ОСТ 108.104.03

Тшг
04 ОСТ 108.104.08

250 325X28 Тс
07 ОСТ 108.104.02

Тшг
04 ОСТ 108.104.16

Тшг
05 ОСТ 108.104.08

300 377X32 Не применяется Не применяется Тшг
05 ОСТ 108.104.16 Не применяется

350 426X36 Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется

П

4 ОСТ 108.038.62—
82



ям

Трубопроводы
р —18,14 МПа (185 кгс/см2), 1=215°С

Проходы условные ответвляемых трубопроводов Dy

Условный 
проход Dy

Размеры труб 
DBXs

10 | 20 65 100 | 150
Размеры труб ответвляемых трубопроводов

16X2 28X3 76X9 133X13 | 194X05

10 16X2 Тш
04 ОСТ 108.720.01

20 28X8 Тш
02 ОСТ 108.720.02

Тш
05 ОСТ 108.720.01

65 76X9

Ш
03 ОСТ 108.462.01

Ш
04 ОСТ 108.462 01

1

Тш
06 ОСТ 108.720.01

100 133X13

Ш
04

 О
СТ

 1
08

.4
62

.0
2

Сш
23 ОСТ 108.313.06

Тшго
ОСТ 108.104.09

150 194X15 Сш
30 ОСТ 108.313.06

Тшг
06 ОСТ 108.104.16

Тшг
06 ОСТ 108.104.08

175 219X16 Сш
31 ОСТ 108.313.06 Не применяется Тшг

07 ОСТ 108.104.16

225 273X20 Сш
32 ОСТ 108.313.06

Тс
08 ОСТ 108Л 04.02

Тшг
08 ОСТ 108.104.16

250 325X22 Сш
33 ОСТ 108.313.06

Тс
09 ОСТ 108.104.02

Тс
11 ОСТ 108.104.02

300 377X26 Сш
34 ОСТ 108.313.06

Тс
10 ОСТ 108.104.02

Тс
12 ОСТ 108.104 02

Продолжение табл. 3

Трубопроводы р=18Д4 МПа (185 кгс/см2), ?=215°С
Проходы условные ответвляемых трубопроводов Dy

Условный 
проход Dу

Размеры труб 
Du X 5

175 | 225 I 250 300
Размеры труб ответвляемых трубопроводов

219X16 273 X 20 325 X 22 377X26

175 219X16 Тшг
07 ОСТ 108.104.08

225 273X20 Тсо
03 ОСТ 108.104.03

Тшг
08 ОСТ 108.104.08

250 325X22 Тс
13 ОСТ 108.104.02

Тшг
09 ОСТ 108.104,16

Тшг
09 ОСТ 108.104.08

300 377X26 Не применяется Не применяется Тшг
10 ОСТ 108.104 16 Не применяется

ОСТ 106.038.62—
82



4̂О Таблица 4 р
ММ ____________________________________________________ СП

Трубопроводы р =  3,92 МПа (40 кгс/см2), 1=440°С
Проходы условные ответвляемых трубопроводов £>у

Условный 
проход £>у

Размеры 
труб DhXS

10 | 20 | 25 | 32 | 50 | 80
Размеры труб ответвляемых трубопроводов

16x2 j 28x3 32X3 38X3 | 57X4,0 j 89X6

10 16x2 Не применяется 1 1

20 28x3 А Не применяется | |

25 | 32x3 А 1 А I Не применяется |

32 | 38X3 А А | А 1 Не применяется 1

50 | 57X4 А 1 А 1 Не применяется ! Не применяется Не применяется

80 89X6 А А А Не применяется Не применяется Твго
01 ОСТ 108 104.04

100 108X8 А А А А Не применяется Твго
01 ОСТ 108.104.05

150 159X9 А А | А А Не применяется Твг
05 ОСТ 108Л 04.06

200 219X13 А А А А А

Ш
05

 О
С

Т
 1

08
.4

62
.0

2 Сш
35 ОСТ 108.313.06

250 273X16 А А А А А Сш
36 ОСТ 108.313.06

300 325x19 А А А А А Сш
37 ОСТ 108.313.06

Продолжение табл 4

Р= 3,92 МПа (40 кгс/смг), t= 440°С
1руиииривиды

Проходы условные ответвляемых трубопроводов £>у

Условный Размеры труб 
DBy s

100 150 200 250 300
Размеры труб ответвляемых трубопроводов

108X8 159X9 219X13 273X16 325X19

100 108X8 Твго
02 ОСТ 108.104.04

150 159X9 Твг
01 ОСТ 108.104.06

Тшг | 
10 ОСТ 108.104.08 j

200 219X13 Твг
02 ОСТ 108.104.06

Твг
06 ОСТ 108.104.06

Тщг
11 ОСТ 108.104.06

250 273X16 Твг
03 ОСТ 108.104 06

Твг
07 ОСТ 108.104.06

Твг
08 ОСТ 108.104.06

Тшг
12 ОСТ 108.104.08

300 325X19 Твг
04 ОСТ 108 104.06

Твг
09 ОСТ 108.104.06

Твг
10 ОСТ 108 104.06

Твг
11 ОСТ 108 104.06

Тшг
!Я ОСТ 1ЛЯ 104 пя

О
СТ 108.038.62—

82



p= ij4a  МПа (76 кгс^ем2) ,  ________
Проходы условные ответвляемых труоолроводов Р г

Трубопроводы

Условный 
проход £>у

Размеры 
труб DHXs

10 20 25 | 32 50 | 80
Размеры труб ответвляемых трубопроводов

16X2 28X3 32X3 38X3 57X4 89X6

10 16X2 Не применяется I |

20 28X3 А Не применяется 1 |

25 32X3 А А Не применяется I

32 38X3 А А А Не применяется

50 57X4 1 А А А А Не применяется

80 89X6 А А А Не применяется Не применяется Твго
01 ОСТ 108.104.04

100 108X6 А А А Не применяется Не применяется Твго
02 ОСТ 108.104.05

150 159X9 А А А А Не применяется Твг
05 ОСТ 108.104.06

200 219X13 А А А А А
<МО
CNигтГ

Сш
35 ОСТ 108.313 06

250 273x16 А А А А А
СО

3 2
f-

Сш
36 ОСТ 108.313.06

300 325X19 А А А А А
о
о

Сш
37 ОСТ 108.313.06

Продолжение табл. 5

Трубопроводы р =  7,45 МПа (76 кгс/см2), ?=145°С
Проходы условные ответвляемых трубопроводов Dy

Условный 
проход £>у

Размеры труб 
DH X s

100 150 | 200 | 250 1 300
Размеры труб ответвляемых трубопроводов

108X6 159X9 219X13 273x16 325X19

100 108X6 Твго
03 ОСТ 108.104.04

150 159X9 Твг
12 ОСТ 108.104 06

Тшг
10 ОСТ 108.104.08

200 219X13 Отг
01 ОСТ 108.104.07

Твг
06 ОСТ 108Л04.06

Тшг
11 ОСТ 108.104.08

250 273X16 Отг
02 ОСТ 108.104.07

Твг
07 ОСТ 108.104.06

Твг
08 ОСТ 108.104.06

Тшг
12 ОСТ 108.104.08

ЯПП 1 QOSy.lQ 1 Отг 1 Твг 1 Твг 1 Твг| ciZ0Xia j оз о с т  io8.104.07 | 09 ОСТ 108.104.06 I 10 ОСТ 108.104.06 1 11 ОСТ 108.104.06
Тшг

13 ОСТ 108.104.08

О
С

Т 108.038.62—
82 
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Таблица 6 р

Трубопроводы
р=4,31 МПа (44 кгс/см2), *=340°С

Проходы условные ответвляемых трубопроводов Dy

Условный 
проход £>>

Размеры
труб Dn Xs

10 | 20 25 | 32 | 50 65 | 80 | 100
Размеры труб ответвляемых трубопроводов

16X2 | '28X3 3 2 x 3  38 x 3 57X4 76x3,5 | 89X4 | 108X6

10 1 16X2 Н е  п р и м е н яет ся I

20 28X3 А Н е  прим еняется}

25 | 32X3 А Д  [Не при м е н яет ся 1

32 38X3 А А | А Н е пр и м е н яет ся 1 1

50 57X4 А А А А Н е  при м е н яет ся 1

65 76X3,5 А А | А А Н е  п р и м е н яет ся Н е  п р им еняется ]

SO 89X4 А А А Не приме
няется

Не приме
няется

Не приме
няется

Твго
04 ОСТ 108.104.04

100 108X6 А А А Не приме
няется

Не приме
няется

Не приме
няется

Твго
03 ОСТ 108.104.05

Твго
03 ОСТ 108.104.04

150 159X7 А А А А А А Твг
17 ОСТ 108.104.06

Твг
13 ОСТ 108.104.06

200 219X9 А А А А А А 1

Ш
08

 О
С

Т
 L

08
.4

G
2.

02

Сш
42 ОСТ 108 313.06

Твг
44 ОСТ 108.104.06

250 273X10 А Л А А А А Сш
43 ОСТ 108.343.06

Твг
15 ОСТ 108.104.06

300 325X13 А А А А А А Сш
44 ОСТ 108 313.06

Твг
16 ОСТ 108.104 06

350 377X13 А А А А А А Сш
45 ОСТ 108.313.06 Не применяется

400 426X14 А А А А А А Сш
46 ОСТ 108.313.06 Не применяется

450 465 X 16 А А А А А А Сш
47 ОСТ 108.313.06 Не применяется

600 630X17 5
СО

ОО32
Н
Оо
СОо

1

Ш
04

 О
С

Т 
10

8 
46

2.
01

 
1

Не приме
няется

Не приме
няется

Ш
06

 О
С

Т
 1

08
.4

62
.0

2 
1 i

С
ш

38
 О

С
Т

 
10

8.
31

3 
06

Ш
 

1 
07

 О
С

Т
 1

08
.4

62
.0

2 
1

С
ш

 
j 

С
ш

 
О

С
Т 

10
8 

31
3 

06
 j 

40
 О

С
Т

 
10

8 
31

3 
06

Сш
48 ОСТ 108.313.06

Ш
09

 О
С

Т
 1

08
.4

62
.0

2 Сш
50 ОСТ 108.313.06

700 720X22

V
Не приме

няется
Не приме

няется С
ш

О
С

Т 
10

8 
31

3 
06

Сш
49 ОСТ 108 313.06

Сш
51 ОСТ 108.313.06

О
С

Т 108.038.62—
82



Трубопроводы
Проходы условные ответвляемых трубопроводов Оу

Условный 
проход Dу

Размеры 
труб DBXs

150 | 200 | 250 | 300 | 350
Размеры труб ответвляемых трубопроводов

159X7 219X9 273X110 325X13 | 377X13

150 159X7 Тшг
14 ОСТ 108.104.08

200 219X9 Твг
18 ОСТ 108.104.06

Тшг
15 ОСТ 108.104 08

250 273X10 Твг
19 ОСТ 108.104.06

Твг
20 ОСТ 108.104.06

Тшг
16 ОСТ 108.104.08

300 325x13 Твг
21 ОСТ 108.104.06

Твг
22 ОСТ 108.104.06

Твг I Тшг 
23 ОСТ 108.104.06 1 17 ОСТ 108.104.08

350 377X13 Не применяется Твг
24 ОСТ 108.104.06

Твг
25 ОСТ 108.104.06

Твг
26 ОСТ 108.104.06

Тшг
18 ОСТ 108 104.08

400 426X14 Не применяется Твг
27 ОСТ 108.104.06

Твг
28 ОСТ 108.104.06

Твг
29 ОСТ 108.104.06

Тшг
11 ОСТ 108.104.16

450 465X16 Не применяется Твг
30 ОСТ 108.104.06

Твг
31 ОСТ 108.104.06

Твг
32 ОСТ 108.104.06

Твг 33 ОСТ 108.104.06 
Тшг 12 ОСТ 108.104.16

609 630X17 Не применяется Тс
<14 ОСТ 108.104.02

Тс
15 ОСТ 108.104.02

Тс
16 ОСТ 108.104.02 Не применяется

700 720x22 Не применяется
Сш 52 ОСТ 108.313.06 Сш 53 ОСТ 108.313.06 Сш 54 ОСТ 108.313.06

Не применяетсяШ 20 ОСТ 108 462.03 Ш 22 ОСТ 108.462 03 Ш 24 ОСТ 108.462.03

Продолжение табл. 6

Трубопроводы
р= 4 ,31 МПа (44 кгс/см2), f=340°С

Проходы условные ответвляемых трубопроводов Dv

Условный 
проход Dу

Размеры труб
Dn Xs

1

О О сл О 600 I 700
Размеры труб ответвляемых трубопроводов

426X14 465X16 630X17 | 720X22

400 426X14
Т,шг

19 ОСТ 108.104.08

450 465X16
Тшг

13 ОСТ 108.104.16
Тшг

20 ОСТ 108,104.08

600 630X17 Тс Тшг 
17 ОСТ 108.104.02 14 ОСТ 108.104.16

Тс
18 ОСТ 108.104.02 Не применяется

700 720x22
Сш 55 ОСТ 108.313.06 Сш 56 ОСТ 108.313.06

Не применяется
Ш 26 ОСТ 108.462.03 Ш 28 ОСТ 108.462.03

О
С

Т 108.038.62—
82 

С. 9



Таблица  7 о

Трубопроводы
р = 3 ,9 2  М П а (40 кгс/см 2), /= 200°С

Проходы условные ответвляемых трубопроводов D y

Условный 
проход £>у

Разм еры  труб 
D » X s

10 1 20 1 25 | 32 | 50 | 65 | 80

Размеры труб ответвляемых трубопроводов

16X2 28X 3 32X 3 | 38X 3 57X 4 76X3,5 89X 4

10 16X 2 А 1 1 1

20 28X 3 А А 1 I |

25 32X 3 А А | А | 1 1

32 38X 3 А А А 1 А

50 57X 4 А А А А Не применяется

65 76X 3,5 А А А А Не применяется Не применяется

80 89X 4 А Л А А Не применяется Не применяется Твго
04 ОСТ 108.104.04

100 108X4,5 А А А А А

1
11

1
29

 О
С

Т
 

10
8.

46
2.

03 Сш
57 ОСТ 108.313.06

Твго
04 ОСТ 108.104.05

125 133X5 А А А А А Сш
58 ОСТ 108.313.06

Твг
34 ОСТ 108.104.06

150 159X 7 А А А А А А
Отг 04 ОСТ 108.104.07 
Твг 17 ОСТ 108.104.06

200 219X 9 А А А А А А Отг
07 ОСТ 108.104.07

250 273X 10 А А А А А А Отг
10 ОСТ 108.104.07

300 325X 13 А А А А А А Отг
14 ОСТ 108.104.07

350 377X 13 А А А А А А Отг
19 ОСТ 108.104.07

400 426X 14 А А А А А Отг
23 ОСТ 108.104.07

450 V 465 i А AS Ост"/0# /ОьОt

10 О
СТ 108.038.62—

82



;аказ 
65

Трубопроводы р^Ъ.Ш  Ш1а (40 кге/ен2}, #=ШНГС
Проходы условные ответвляемых трубопроводов ,Dy

Условный 
проход Dy

Размеры труб 
В а X s

100 1 125 150 | 200 | 250
Размеры труб ответвляемых трубопроводов

108X4,5 | 133X5 159X7 | 219X9 273X10

100 108X4,5 Твго
05 ОСТ 108.104.04

125 133X5 Твг
35 ОСТ 108.104.06

Тшг
21 ОСТ 108.104.08

150 159X7 Отг
05 ОСТ 108.104.07

Отг
06 ОСТ 108.104.07

Тшг
44 ОСТ 108.104.08

200 219X9 Отг
08 ОСТ 108.104.07

Отг
09 ОСТ 108.104.07

Твг
18 ОСТ 108.104.06

Тшг
15 ОСТ 108.104.08

250 273X10 Отг
И ОСТ 108.104.07

Отг
12 ОСТ 108.104.07

Отг 13 ОСТ 108.104.07 Твг
20 ОСТ 108.104 06

Тшг
16 ОСТ 108.104.08Твг 19 ОСТ 108 104.06

300 325X13 Отг
15 ОСТ 108.104.07

Отг
16 ОСТ 108.104.07

Отг 17 ОСТ 108.104.07 Отг 18 ОСТ 108.104.07 Твг
23 ОСТ 108.104.06Твг 21 ОСТ 108.104.06 Твг 22 ОСТ 108.104.06

350 377X13 Отг
20 ОСТ 108.104.07

Отг
21 ОСТ 108.104.07

Отг
22 ОСТ 108.104.07

Твг
24 ОСТ 108.104.06

Твг
25 ОСТ 108Л 04.06

400 426X14 Отг
24 ОСТ 108.104.07

Отг
25 ОСТ 108.104 07

Отг
26 ОСТ 108.104.07

Отг 27 ОСТ 108.104.07 Твг
28 ОСТ 108.104.06Твг 27 ОСТ 108.104.06

450 465X16 Отг
29 ОСТ 108.104.07

Отг
30 ОСТ 108.104.07

Отг
31 ОСТ 108.104.07

Отг
32 ОСТ 108.104.07

Твг
31 ОСТ 108.104.06

Продолжение табл. 7

Трубопроводы р = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 200°С
Проходы условные ответвляемых трубопроводов Dy

Условный 
проход Dy

Размеры труб 
Dh X s

300 350 | 400 1 450
Размеры труб ответвляемых трубопроводов

325X13 377X13 426X14 465X16

300 325X13 Тшг
17 ОСТ 108.104.08

350 377X13 Твг
26 ОСТ 108.104.06

Тшг
18 ОСТ 108.104.08

400 426X14 Твг
29 ОСТ 108.104.06

Тшг
11 ОСТ 108.104.16

Тшг
19 ОСТ 108.104.08

450 465X16 Твг
32 ОСТ 108.104.06

Твг
33 ОСТ 108 104.06

ОСТ 108.038.62—
82
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