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1. Норматив потребности в резервных трансформаторах -  это 
их максимальное количество, которое необходимо дополнительно 
иметь к работающим для замены поврежденных или подлежащих ка
питальны! ремонтам.

2. Обменный фонд трансформаторов 1-3 габаритов организует
ся на ремонтных предприятиях (цехах) энергосистем в целях уско
рения замены сдаваемых в ремонт трансформаторов.

3. Норматив обменного фонда количество трансформаторов 
(отремонтированных и находящихся в ремонте), которые необходимо 
иметь ремонтному предприятию энергосистемы для обеспечения опе
ративной замены сдаваемых в ремонт трансформаторов.

4. На основании нормативов и количества эксплуатируемых 
взаимозаменяемых трансформаторов определяется общее количество 
резервных трансформаторов энергосистемы, т.е. резервный запас 
предприятий электрических сетей и обменный фонд ремонтных пред
приятий (цехов) энергосистемы.

5. Норма расхода -  это ежегодная потребность в трансформа
торах в процентах от числа работающих для восполнения резервно
го запаса и обменного фонда в связи со списанием части повреж
денных трансформаторов из-за больших объемов разрушений или из
ношенности.

6. Целесообразный уровень централизации управления резерв
ным запасом и группы взаимозаменяемых трансформаторов устанав-
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ливаются руководством энергосистемы. Резервный запас трансфор
маторов 6-20 кВ мощностью до 180 кВ-A включительно рекомендует
ся централизовать в предприятиях электрических сетей, трансфор
маторов 250 кВ-A и вше -  в энергосистемах. Резервный запас 
трансформаторов 35 кВ централизуется только в энергосистемах. 
Если управление резервным запасом осуществляется на уровне энер
госистемы, имеющей предприятие (цех) по централизованному ремон
ту трансформаторов, то вось резервный запас переходит в его об
менный фонд.

7. Для энергосистем, не имеющих централизованного ремонта 
трансформаторов с обменнш фондом, резервный запас рассчитыва
ется согласно табл.1. Для энергосистем с двухуровневой орга
низацией резервного запаса трансформаторов 6-35 кВ (резервный 
запас предприятий электрических сетей и обменный фонд ремонтно
го предприятия) резервные запасы и обменный фонд рассчитываются 
согласно табл.2-4. В зависимости от длительности технологическо
го процесса ремонта (менее двух недель или более двух недель) 
для расчета обменного фонда применяется табл.З или табл.4.

Т а б л и ц а  I

Типовые нормы расхода и нормативы резервного запаса 
трансформаторов 6-35 хВ мощностью до 6300 кВ «А 

при ремонте без обменного фонда

Класс на
пряжения, 

кВ

Норма рас 
хода* % 
от числа

- Нормативы резервного запаса при количестве 
эксплуатируемых взаимозаменяемых трансфор

маторов. шт.
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6-20 0,6 2/1 3/2 4/3 5/3 6/4 7/4 8/6 9/6 10/7
35 0,1 I 2 2 2 2 3 3 3 3

П р и м е ч а н и е .  В знаменателе указана аварийная состав- 
ляюиря резервного запаса. При сникении запаса до уровня 
аварийной составляющей его использование для плановых 
замен не допускается. Резервный запас увеличивается на 
I единицу на каждые последующие 100 трансформаторов 6- 
20 кВ сверх 520.
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Т а б л и ц а  2
Типовые нормативы резервного запаса 

трансформаторов 6-20 кВ предприятий электрических сетей 
при налипни обменного фонда на ремонтном предприятии

Норматив резервного запаса при количестве 
эксплуатируемых взаимозаменяемых трансфор-

до Ipo
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П р и м е ч а н и е .  В знаменателе указана аварийная сос
тавляющая резервного запаса. При сншении запаса до 
уровня аварийной составляющей его использование для 
плановых замен не допускается.

Т а б л и ц а  3
Типовые нормы расхода и нормативы обменного фонда 

ремонтного предприятия при средней продолжительности 
ремонта трансформатора менее двух недель
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Норматив обменного фонда при количестве 
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Т а б л и ц а  4

Типовые нормы расхода и нормативы обменного фонда 
ремонтного предприятия при средней продолжительности 

ремонта трансформатора более двух недель
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Норматив обменного фоцца при количестве 
взаимозаменяемых трансформаторов, об-
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8. Типовые нормы расхода и нормативы резервного запаса и 
обменных фондов (табл.1-4) определены для средних по Минэнер
го СССР показателей повреждаемости: трансформаторы 6-20 кВ -  
ежегодно 2,356 от числа работающих, в том числе не подлежит ре
монту 0,656, трансформаторы 35 кВ -  1%. Если условия эксплуатации 
существенно отличаются от средних, то энергосистемами в соответ
ствии с "Методикой по разработке нормативов потребности в ре
зервном оборудовании и запасных частях для ремонтного обслужива
ния энергосистем" (М.: СПО Союэтехэнерго, 1984) разрабатываются 
местные нормы расхода и нормативы резервного запаса и обменного 
фонда, которые утверждаются руководством выпестоящей организации.

9. Ври проведении переписи неустановленного оборудования 
трансформаторы резервного запаса и обменного фонда учитываются 
под шифром "Технически-необходимый резерв".
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10. Сведения о ежегодном окисшими, hupmbtmimu ■ фаитмчениим 
наличии ревервннх треноформаторои амьиких раип|шд»1яитм1»и||* 
влектричвских сетей направляются в техничаикоа ущшвямие елевт 
рификации овльокого хозяйства.

11. Пример расчета количества обменного фонда и рмаренм* 
запасов приведен в приложении.

12. С выходом настоящих Нормативов отменятся "Типовые иор> 
мы расхода и нормативы резервного запаса сетевых трансформаторов 
6-35 кВ мощностью до 6300 кВ*А С М . :  СПО Соватахвнарго, 1904).

Заместитель начальника 
Главт ехуправления К.М.АНМЮВ
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П р и л о ж е н и е

ПРШЕР РАСЧЕТА КОЛШЕСТВА ОВМЕНЮГО ФООДА 
И РЕЗЕРВНЫХ ЗАПАСОВ

Энергосистема состоит из семи ГОС, в каждой из которых 
эксплуатируется по 230 трансформаторов 10 кВ мощностью 100 кВ-А 
и 45 трансформаторов 6 кВ мопвюстью 100 кВ*А. При одноуровневой 
организации резервного запаса без обменного фонда на ремонтном 
предприятии каждый из ПЭС должен согласно табл Л  располагать 
семью резервными трансформаторами 10 кВ и тремя резервным 
трансформаторами 6 кВ, т.е. всего 70-в резервными трансформато
рами. При наличии обменного фонда резервные запасы в ПЭС соста
вят по два трансформатора 10 кВ и одному трансформатору 6 кВ. 
Обменный фоцд при длительности ремонта менее двух недель дол
жен составить согласно табл.З девять трансформаторов 10 кВ и 
пять трансформаторов 6 кВ, т.е. всего 44 трансформатора.
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