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Срок действия установлен 
с 01 01 96

Настоящие Норны устанавливают состав и периодичность тех
нического обслуживания, нормы группового эксплуатационного 
комплекта запасных частей для газоанализаторов кислорода твер
доэлектролитных ПСТ-1АН, эксплуатируемых на ТЭС

Нормы предназначены для планирования на электростанциях 
технического обслуживания газоанализаторов ГКТ-1АН и расчета 
годового эксплуатационного комплекта запасных частей для этих 
приборов

К ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

К Нормы эксплуатационного комплекта запасных узлов (блоков) 
для газоанализаторов ГКТ-IAH, эксплуатируемых на ТЭС, опреде
лены по методике расчета группового эксплуатационного комплек
та ЗИП для восстанавливаемых элементов в соответствии с “Мето
дическими указаниями по расчету комплекта ЗИП устройств тепло
вой автоматики и измерений электростанции МУ 34-70-064-84” 
(М СПО Союзтехэнерго, 1984) Эти нормы с заданной вероятнос
тью P(t) = 0,95 гарантируют, что в течение года в любой произ
вольный момент времени функционирование газоанализаторов не 
будет остановлено из-за отсутствия запасных >злов (блоков)

2 Нормы эксплуатационного комплекта запасных частей (дета
лей, элементов) для газоанализаторов, определены по методике 
расчета гр>ппового эксплуатационного комплекта ЗИП для невос- 
станавливаемых устройств в соответствии с “Методическими указа
ниями по расчету ЗИП устройств тепловой автоматики и измере
ний электростанции МУ 34-70-064-84" и с заданной вероятностью 
Р{!) = 0,95 tapainupy ioT , что в течение года функционирование га-
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эоанализатора не будет остановлено из-за отсутствия запасных де
талей, элементов

3 Состав технического обслуживания сформирован из перечня 
операций и работ, которые необходимо выполнить в регламентные 
сроки. Периодичность проведения каждой операции рассчитана ис
ходя из условия минимума удельных суммарных трудозатрат на 
эксплуатацию и ремонт

4. Порядок выполнения операций по техническому обслужива
нию газоанализаторов определяется заводской инструкцией по экс
плуатации.

2. СОСТАВ И  ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ КИСЛОРОДА 

ГКТ-1АН

Состав технического 
обслуживания

Периодичность
технического

обслуживания,
мес

Примечание

t Внешний осмотр, проверка и 
подтяжка штепсельных разъемов 
н резьбовых присоединении, уда
ление пыли и грязи со всех эле
ментов

датчика б
измерительного блоха, блока 
трансформатора,

— По мере накопления пыли

показывающего блока — -- 9--
2 Замена фильтра датчика 6 Для котлов, работающих на 

угле или мазуте с большим со
держанием серы Для другого 
топлива -  по необходимости

3 Проверка герметичности 
уплотнений датчика

— По необходимости

4 Проверка работоспособности 
икшородомера (с определением 
основной приведенной погреш
ности)

12 Один раз в год или после 
каждого ремонта каналов 
измерения прибора

5 Замена “Чехла внутреннего* 
датчика

30 Замена чувствительного 
элемента датчика
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3. НОРМ Ы  ГРУППОВОГО ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО 
КОМПЛЕКТА ЗАПАСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ КИСЛОРОДА ГКТ-1АН

Наименование 
и тип элемента

Количе
ство 

элемен
тов в 

приборе, 
шт

Норма one 
на количество i

ратнвного запаса 
шт ) кислородомеров

2 4 S 12 16 20 24

Фильтр датчика
для котлов, работающих на 1 4 8 16 24 32 40 48
угле и мазуте с большим
содержанием серы
доя остальных котлов 1 1 2 3 4 5 5 6

Электронагреватель датчика 1 2 4 7 10 13 15 18
Микросхемы

К140УД13 1 1 1 1 1 1 1 1
К155ЛЕ1 1 1 1 1 1 1 Е 1
К15УГМ2 1 1 1 1 1 1 1 1
К554САЗ 1 1 1 1 К 1 1 1
КР140УД608 2 1 1 1 1 1 1 1
КР140УД20А 2 1 1 1 1 1 1 1
КР142ЕН5А 1 1 1 1 1 1 1 1
КР142ЕН8Б 1 \ 1 1 \ 1 1 1
KPI42EH8B 4 1 1 1 \ 1 1 1
КР544УД1А 1 1 1 1 ] 1 1 1
КР554СА1 1 1 1 1 1 1 1 1
КР554САЗ 1 I 1 1 1 1 1 1

Транзисторы
КП 301Б 1 1 1 1 1 1 1 1
КП392Б 1 1 1 1 1 1 1 1
КТ562 2 1 1 1 1 1 1 1
КТ503 2 1 1 1 1 I 1 1
КТ630 1 1 1 1 1 1 1 1
КТ3102А 3 1 1 1 1 1 1 1
КТ3102В 5 1 1 1 1 1 1 1
КТ3107 4 1 1 1 1 1 1 1
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Продолжение табл
Количе

ство на
Норма one 

количество |
рагннкого запаса 
'шт } кислородо мер о в

Наименование 
и тип элемента

эяенен- 
тов в 

приборе, 
шт

2 4 ( 12 16 20 24

КТ3107А 4 1 1 i . 1 , i
КТ815А I 1 1 1 1 1 j 1

Тиристоры
£-112-16 2 г 4 5 б 7 8 9

Диодные сборки, диод ы* 
стабилитроны, 
диоды излучающие

КЦ407А 8 1 1 1 1 1 2 3
КД202А 4 \ 1 1 1 1 1 2
КД521 4 1 1 1 1 1 1 2
КД521А 10 I 1 1 1 1 2 3
КД522 3 1 1 1 1 1 1 1
Д814А 1 1 1 1 1 1 1 1
Д818Е 2 1 1 1 1 1 2 1
КС133А 2 1 1 1 1 1 1 i
KCI56A 1 i 1 1 1 1 1 1

КС162А 1 1 1 1 1 1 1 1
КС168 I 1 1 1 1 1 1 1

КС191Ф 1 * 1 1 1 1 1 1
КС182Ж 2 1 1 1 1 1 1 1
АЛ307В М 5 1 1 1 1 1 I 1

Реле.
РЭС-22 1 1 1 1 I 1 1 2
РЭС-55А 2 1 I ! 1 1 1 2

Переключатели
П2Г-3 3 1 1 1 1 1 1 2
ПЖ-Н-Н0-2-Б I 1 J 1 1 1 1 г

Мнкротумблеры
МТДЗ
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Продолжение табл

2АРМГ-18Б7Ш1 2 1 1 I 1 1 1 2
МРН22И 1 1 1 1 1 1 % 2
М PH 32-1 1 1 1 1 1 1 1 2

Вставки плавкие*
В П Ы ,0,25 А, 250В 1 1 1 1 I 2 2 2

Конденсаторы

КМ-5А-ПЗЗ-15 пФ ± 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1

КМ-5А-ПЗЗ-100 пФ ± 5% 1 1 1 1 1 1 1 1

КТ-1-М1500-240 пФ 110% 1 1 1 1 1 1 1 1

КМ-5А-М75-1000 пФ 110% 1 1 1 1 1 1 1 1

КМ-6А-М47-1000 пФ ± 10% 1 1 1 1 1 1 1 1

КМ-6А -Н90-3300 пФ ± 10% 1 1 1 1 1 1 1 1

КМ-6А-М47-3300 пФ ± 10% 2 1 1 1 1 1 1 1

KT-I-H70-3300 пФ ± 10% 1 1 1 1 1 1 1 1

К40П-1-600-0,01 мкФ ± 20% 1 I 1 1 1 1 1 1

КМ-бА-НЗО-0,01 и к Ф $ £ 5 1 1 1 I 1 1 2

КМ-0А-Н90-0,047 шсФ!»* 3 1 1 1 1 1 1 1

КМ-6А-Н90-0.1 31 1 1 1 2 3 4 5

КМ-6А-Н90-0.22 нхФ !|м  

КМ-ОА-Н9О-0.47 ш с Ф ^

1 1

1

1

I

1

1

1

I

1

1

1

!

1

КМ-6А-Н90-1,0 2 1 I I 1 I 1 i

К53-)А-15В-0,68 шеф ±20% 1 1 1 1 1 1 1 1

КМ-6А-Н90-0,68 шсФ^зок 3 I 1 1 1 1 1 1

КМ-4А-Н90-1.5 ш Ф !55 4 1 1 1 1 1 1 1

К 53-|А -1»-2,2 шеф ± 20% 2 1 1 1 1 1 1 1
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Продолжение табл

Наименование 
к тип элемента

Количе
ство 

элемен
тов в 

приборе,
ПГГ

на
Норна оперативного запаса 

количество (ш т) кислородомеров

2 4 S 12 (6 20 24

К73-1 бав-бЗВ-10 мкФ ± 20% 1 1 1 1 1 1 1 1

K53-1A-I5B-22 мкФ ± 20% 1 1 1 1 1 1 1 1

K53-IA-20B-22 мкФ±20% 2 1 1 1 1 1 1 1

K53-1-I5B-47 мкФ ± 20% 2 1 1 1 1 1 t 1
K5O-I6-16A-S0 мкФ ± 20% 2 1 1 1 1 1 l 1

К53-1А-16-68 мкФ ± 20% 1 1 1 1 1 1 l 2

К50-1б-6,ЗВ-100 мкФ ± 20% 1 ( 1 1 1 1 l 1

К50-16-16В-100 мкФ ± 20% 3 1 1 1 1 1 1 1

KS0-I6-25B-200 мкФ ± 20% 2 1 1 1 1 1 1 1

К50-16-16В-500 мкФ ± 20% 1 1 1 1 1 1 1 1
K50-I6-25B-1000 мкФ ± 20% 2 1 1 1 1 1 1 1
К50-16-16-2000 мкФ± 20% 2 1 I 1 1 1 1 1

Резисторы

МЛ Т-0,25-68 Ом ± 5% 3 1 1 1 I 1 1 1

МЛТ-0,25-110 Ом ± 5% 1 1 1 1 1 1 1 l

МЛТ-0,25-1 ъо Ом ±5% 5 1 1 1 1 1 2 3

МЛТ-0,25-240 Ом ± 5% 2 1 1 X 1 1 1 1

МЛТ-0,25-300 Ом ± 5% 1 1 1 1 1 1 1 l

МЛТ-0,25-390 Ом ± 5% 1 1 1 1 1 1 1 1

МЛТ-0,25-430 Ом ± 5% 1 1 1 1 1 1 1 1

МЛТ-0,25-470 Ом ± 5% 1 1 1 1 1 1 1 1

МЛТ-0,25-510 Ом ± 5% 1 1 1 1 1 1 1 1

МЛТ-0,25-62* Ом ± 5% 12 1 1 t 1 2 3 4

МЛТ-0,25-680 Ом ± 5% 1 1 1 1 1 1 1 1

МЛТ-0,25-910 Ом ± 5% 7 1 1 1 1 1 2 3

МЛТ-0,25-1 «Ом ± 5% 4 1 1 1 1 1 1 t

МЛТ-0,25-1,1 кОм ±5% I 1 1 S 1 1 1 i
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Продолжение табл.
Количе

ство
Норма оперативного запаса

Наименование 
и тип элемента

элемен
тов в ~ 1 ~ 1

приборе,
пгг

2 j 4

i

S 12 16 20 24

М ЛТ-0*25-1,3 кОм ± 5% 1 1 1 1 1 1 1 1

МЛТ-0,25-2,2 кОм ± 5% 4 1 1 1 1 1 1 1

МЛТ-0,25-2,4 кОм ± 5% 7 1 1 1 1 1 t 2

МЛТ-0,25-2,7 кОм ± 1 1 1 1 1 1 1 1

МЛТ-0,25-3,0 кОм ± 5% 3 I 1 1 1 1 1 1

МЛТ-0,25-33 кОм ±  5% 4 1 1 1 1 1 1 1

МЛТ-0,25-3, б кОм ±  5% 5 1 1 1 1 1 1 2

МЛТ-0,25-4,7 кОм ± 5% 5 1 1 1 1 1 1 2

МЛТ-0,25-5,1 к О м  ± 5% 2 1 1 1 1 1 1 1

МЛТ-0,25-8,2 кОм ± 5% 1 1 1 1 1 1 1 1

МЛТ-0,25-9,1 кОм ± 5% 3 1 1 1 1 1 1 1

МЛ Т-0,25-10 кОм ±  5% 2 1 1 1 1 1 1 1

МЛТ-0,25-12 кОм ±  5% 2 1 1 1 1 1 l I

МЛТ-0,25-16 ж О ы  ±  5% 2 1 1 1 1 1 1 1

МЛТ-0,25-18 кОм ± 5% 1 1 1 1 1 1 1 1

МЛТ-0,25-36 кОм ± 5% 1 1 1 1 1 1 1 1

МЛТ-0,25-43 кОм ±  5% 1 1 1 1 1 1 1 I

МЛТ-0,25-47 кОм ± 5% 1 1 1 1 1 1 1 1

МЛТ-0,25-51 кОм ± 5% 5 1 1 1 1 1 1 2

МЛТ-0,25-56 кОм ± 5% 1 1 1 1 1 1 1 t

МЛТ-0,25-82 кОы ±5% 2 1 1 1 1 1 1 1

МЛТ-0,25-91 кО м ±5% 2 1 1 1 1 1 1 1

МЛТ-0,25-100 кОм ±  5% 5 1 1 1 1 1 t 2

МЛТ-0,25-120 кОм ±  5 % 1 1 1 1 1 1 1 l

МЛТ-0,25-150 кОм ±  5% 2 1 1 1 1 1 1 1

МЛТ-0,25-200 кОм ±  5% 1 1 1 1 1 1 i l

МЛТ-0,25-240 кОы ± 1 1 1 1 1 1 l 1
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Продолжение табл.

Наименование 
и тип элемента

Количе
ство 

элемен
тов в 

приборе, 
гаг

Норма one 
на количество \

рагнвного запаса 
шт ) кнслородомеров

2 4 8 \ 2 16 2 0 2 4

МЛТ-0,25-300 кОи ± 5% 1

МЛТ-0,25-1 МОм ± 5% 1

МЛ Т-0,25-1 ,5 МОм ± 5% 1

МЛ Т-0,25-3,0 МОм ± 5% J

МЛТ-0,25-5,1 МОм ±5% I

С 2- 2 9В-0,125-5,0S Ом ± 0 t 5 %  1

С2-29В-0,125-70 Ом ± 0,5% 2

С2-29В-0,125 100 Ом ±0,5% 2

С2-29В-0,125 200 Ом ±0,5% 3

С2-29В-0,125-505 Ом ± 0,5% 2

С2-29В-0,125-1,0 кОм ± 0,5% 5

С2-29В-0,125 1,1 кОм±0,5%  1

С2-29В-0 125-1,2 кОм ±0,5% I

С2-29В-0.125 1,4 кОм ± 0,5% 1

С2-29В-0,125 2,0 кОи ± 0,5% 1

С2-29В-0,125 2,4 кОм ± 0,5% 1

С2-29В-0,125-3,52 кОм ± 0,5% 1

С2-29В-0,125-4,99 кОи ± 0,5% I

С2-29В-0Л25 5,ОкОм ±0,5% I

С2 298-0,125 6,34 кОм ± 0,5% X 

C2-29B-0J 25 8,16 кОм ± 0,5% I 

С2-29В-0.125 ЮкОм ± 0  5% 2

C2-29B-0J25 !2кО м±0,5%  1

С 2-29В-0 125 14 кОм ± 0,5% 1

C2-29B-0J25 16 кОм ± 0,5% 1

C2-29B-Q.1ZS 21 кОм±0,5%  I

С2-29В-0,125-98,8 кОм ± 0,5% 1

2
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Окончание табл

СПЗ* 196-1 Вт-6,8 кОм ± 10% I
СПЗ* 196-1 Вт-10 кОм ± 10% 1
СП 5-2 В Б-0,5-100 Ом ± 0,54 2
СП5-2ВБ-О,5-10О Ом ± 54 2

СП5-2ВБ-1 Вт-470 Ом ±5% 2
СП5*2ВБ-1Вт-1,0 кОм ±5% 2
СП5-2ВБ* I Вт-2,2 кОм 1 5 4  1
СПЗ-2ВБ-0,5-3,3 кОм ± 5 4  2

СП5-2ВМ,5-4.7 кОм ± 5 4  1
СП5*2ВБ-0>10 кОм ± 5 4  2

КИМ-0.125-33 МОм±5% I
КНМ-0,125*51 МОм ± 0,54 1
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4. Н О РМ Ы  ГРУП П О ВО ГО  ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО 
КО М П ЛЕКТА  ЗАПАСНЫХ Ф УНКЦИОНА ЛЬНЫ Х 

УЗЛОВ (БЛО КО В) ДЛЯ КИ СЛО РО ДО М ЕРО В ГКТ-1АН

Тил функционального узла

Количе
ство

злемен-

Нормы оперативного запаса 
резервных блоков (ап ) 

на количество кислородоыеров
(блока) то в в 

приборе, 
шт

2 4 8 12 16 20 24

Датчик (или
“Чехол внутренний датчика*') 
Измерительный блок

1 1 1
'

1 1 1 2

плата источника питания. 1 — 1 1 1 1 1 1

плата стабилизатора 
температуры,

1 1 1 1 1 1 1 1

плата усилителя постоян
ного тока (канал ЭДС)

1 — — — 1 1 1 1

плата микропроцессора 1 1 1 t 1 1 1 1
Показывающий блок 1 — — — 1 1 1 1
Блок трансформатора 1 — — — 1 1 1 1
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