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Щ ПОДСТАНЦИЯ II0/6-I0 кВ С ТРАНСФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ 
ОТ 63 ДО 80 МВ.А С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ВСЕЙ МОЩНОСТИ ПО 

КАБЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ.
Тип 3. ГПП-110-П-2Х80-Б2СР+Б2СР

ПАСПОРТ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

№ 407-3-207 тип 3
У Д К  6 2 1 .3 1 1 .4

ЧАСТЬ

2
Раздел 4

ШГ

Область применения - районы с обычными геологиче
скими условиями с расчетной температурой воздуха 
-20-30 (основное ревение) - 40°С 
Нормативная снеговая нагрузка - 150 кг/м2 
Нормативный скоростной напор ветра - 45 кг/м2 
Назначение: для предприятий без производственных 
загрязнений атмооферы.

Разработан ГПй Электро
проект
Москва, Волоколамское 
шоссе, I
Утвержден и введен в 
действие Минмонтажспец- 
огроем СССР с 1.П-73 г. 
(протокол от 24.1-73 г.)

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
к ЛЭП-ПО кВ

проведение энергетического обследования

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
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ЗРУ о-IO кВ У • УШ секции 
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

к трансформаторам (см. стр. 1}

УПс 
УШ С

'X Э К С П Л И К А Ц И Я
1 - Распределительное устройство 6-10 кВ
2 - Камера реакторов
3 - Венткамера
4 - Камере реакторов
5 -  Щит управления
6 -  Тепловой пункт
7 -  Кладовая
8 -  Коридор
9 -  Рабочая комната

г ч"\

2 5 7 , 0  М2

4 4 . 0  "  

36,9  "

44.0  "

72.5  "

11.5 "
1,7

14.8
17.8
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Зру 6-Ю кВ I* 1У секции 

Р А З Р Е З  I - I

4 - Камере реакторов
5 - Щит управления
6 - Тепловой пункт
7 - Кладовая
8 - Коридор
9 - Рабочая комната

44,0 "
72.5 s
11.5 я 
1,7 "
14.8 я
17.8 м
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ПИ
ЗЛЕК1Р0ПР0ЕКТ

ПОДСТАНЦИЙ I I 0 /6 - I 0  кВ С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 
МОЩНОСТЬ» ОТ 63 д о  80 МВ .А С РАСПРШЛЕ -  
НИЕМ ВСЕи МОЩНОСТИ ПО КАБЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
№ 4 0 7 -3 -2 0 7  

тип 3

ПАСПОРТ 
лист 3

ОСНОВНОЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЪЕМ

строительный здания
ЗРУ 6 -1 0  кВ м3 3095

ПЛОЩАДЬ
застройки м2 3428

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
цемента т 292 ,50
стали N 57 ,02
ж елезобетона м3 419 ,7 7
в т .ч .с б о р н о г о « 4 1 9 ,3 5
лесоматериалов и 10 ,51
кирпича Т Ы С  .П 1Т ■, 2 6 5 ,78

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
Трансформаторы

МВЛ 63 80
Общая Т ы с.руб .6 6 1 ,5 7 692 ,61
стр ои тел ьн о-
монтажных ра бот  " 184 ,71 185 ,30
Оборудования " 
I  м3 здания "

476 ,86
16 ,78

507,31
1 6 ,7 8

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ
на здание ч -д 1460
на I  м3 здания " 0 ,4 7

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
расход тепла на
отопление ккал /час II0420
потребная мощность 
электроэнергии на
собственны е нувды кВт 1 2 0 ,5

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
ЗДАНИЯ ЗРУ 6 -1 0  кВ

Нндаменты -  сборные из бетонных блоков серии 
I I S - I  выл. I ;  типоразмеров -  5 .  
балки -  сборные s . б .се р и и  D K -0 I - I I 5 ;типоразме

ров -  I .
стены -  кирпичные, 
перегородки -  кирпичные, 
покрытие -  сборные к .б .п л и ты  серии 1 ,4 6 5 -1 ,  
вып. I  и П; типоразмеров -  ,2 . 
кровля -  четырехслойный рулонный ковер с утеп
лителем пенобетонными плитами у1 =500 кг/м З  по 
ГОСТ 5 7 4 2 -6 1 . 6
полы -  в помещениях РУ 6 -1 0  кВ,щита управления, 
коридоре -  цементные с  мраморной крошкой; в 
камерах реактор ов , венткам ере, тепловом пункте 
и кладовой -  цементные, в рабочей комнате -
релиновые.
окна -  по ГОСТ 1 2 5 0 6 -6 7 :типоразмеров -  2 ,  
двери -  по ГОСТ 6629-64*; серии 1 .1 3 5 -1 ,Альбом I ,  
се]эии^4_.904-26, индивидуальные -  типоразмеров

отделка наружная -  декоративная кладка с  рас -  
шивкой швов.
отделка внутренняя -  окраска  силикатной,клеевой 
краской светлых то н о в ; в  помещении щита управ -  
ления, коридоре панели с масляной ок раск ой . 
Наибольшая м асса  конструкции -  балка покрытия -  
-  3  т .

ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО Н О  кВ

Фундаменты -  сборные железобетонные индивидуаль
ные; типоразмеров -  2 ,  монолитные бетонны е, 
опорные конструкции -  сборные ж елезобетонные, 
индивидуальные; типоразмеров - 8 .
Наибольшая м асса  конструкции -  стой ка  портала 
ошиновки - 5  т .

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водопровод -  противопожарный, напор на источника; систем а двухтрубная тупиковая; теп л о -
вводе 45 м , от  наружной с е т и . носитель -  вода  с  температурой 1 5 0 -7 0 °С .
Отопление -  эл ектрическое напряжением Вентиляция -  е стест в ен н а я ; в  помещении РУ 6-10кВ
3 8 0 /2 2 0  В . Вариант -  водяное о т  внешнего аварийная принудительная.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Настоящий проект является  корректировкой проекта  4 0 7 -3 -8 6  тип 4 .  Проектом предусмотрено, 

что подстанция будет эксплуатироваться  без  постоянного деж урства персонала с  каким-либо видом 
централизованного обслуживания. Распределительное устр ой ство  6 -1 0  кВ комплектуется из камер 
КРУ2-10Э. Релейная защита и автоматика выполняются на переменном оперативном токе с  примене
нием блоков питания БПНС- I  и БП Т-1002. Предусмотрена возможность телемеханизации подстанции, 
объем которой  определяется  при п ри вязке. Проекты телемеханики и связи  в  с о ст а в  типового 
проекта не в х о д я т .

СОСТАВ ПРОЕКТА
Альбом I .  Пояснительная записка (материал 

для проектировщ ика). 
Электротехническая ч а с т ь .

Альбом 1У. Тип 3 .  ГПП-Н0-П-2Х80-Б2СР+Б2СР 
Принципиальные и монтажные схемы 

Альбом У 1 . Электромонтажные чертежи у с т а  -  
HOBfjH трансформаторов

Альбом УП. Распределительное у стр ой ств о
6 -1 0  кВ типа Б2СР. Электромон
тажные чертеж и.

Альбом УШ. Электромонтажные конструкции. 
Альбом И .  Заказные спецификации эл ектро

оборудования и м атериалов.
Альбом XII. Тип 3 .Ш П-П0-П-2Х80-Б2СР+Б2СР 

Задания заводам на изготовление 
комплектного эл ектрооборудования.
А рхитектурно-строительная ч асть

Альбом Х1У.Схемы генпланов и вспом огатель
ные у ст р о й ст в а .

Альбом ХУ. Распределительное у стр ой ство  6 -1 0  ьВ 
типа Б2СР. Строительные чертежи, 
отопление и вентиляция.

Альбом ХУ1. Распределительные у ст р о й ст в а  П О кВ 
типов 110-П и ПО-ШУ .Строительные 
чертеж и.

Альбом ХУП.Конструкции и детали
Альбом XX. Тип 3  .ГШ 1-Н0-2х80-Б2СР+Б2СР.

Сметы (в  3 -х  ч а стя х )
Примененные типовые проекты :

(распростран яет Свердловский филиал ЦИТП)
4 0 7 -3 - I 9 I .  Подстанции I I 0 / 6 - I 0  кВ с  трансформа

торами мощность® о т  6 ,3  д о  25 МВ Л .  
с  распределением всей  мощности по 
кабельным линиям.

Альбом У1 Распределительные устр ой ства  П О  кВ . 
типов И 0 -1 ,П 0 -П  и ПО-ШУ. 
Электромонтажные чертежи.

Альбом УШ. Электромонтажные конструкции

Объем проектных материалов 1822 форматки
Проект ра сп р остр ан я ет : Свердловский филиал ЦЦТП Ияв.Л

6 2 Й )6 2 ,г  .С в е р д л о в ск ,о б л .,6 2 ,ВТУЗ-Городок , па0П *  гв ггая
ул .Г ен ерал ьская , За *

Типовой проект 407-3-207 Тип 3

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294850/4294850379.htm

