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ПОНИКАЮЩИЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 
35/10 КВ С ДВУМЯ ТРАНСФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ 
2x1600 , 2x2500 , 2 x 4 0 0 0 ,2 x 6 3 0 0  КВА ТУПИКОВОГО 
ТИПА С КО РОТ КОЗ АМЫКАГ ЕЛЯМИ И ОТДЕЛИТЕЛЯМИ

П А С П О Р Т  
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

407-3-75/71
У Д К . 6 2 1 .3 1 1 .4 2

ЧАСТЬ Назначение -  электроснабжение населенных пунктов 
в сельской местности

Разработан институтом 
Сельэнергопроект 
Москва, Е -3 9 5 , 
Томилинская, 2

2
Раздел 4

ГШЗ

Область применения -  районы с обычными геологи
ческими уодовиями

Расчетная температура наружного воздуха 
-4 0 °  +40°С
Нормативный скоростной напор ветра 65 кг/н2

Утвержден и введен в 
действие Глеввиипроектом 
Минэнерго СССР 
с  28 декабря 1971 г .  
Решение к  393

от 15 декабря 1971г.

ПЛАН ПОДСТАНЦИИ

I .  Силовой трансформатор. 2 . Стойко е отделителем 0Д-35/600. 3 . Стойка о коротковомнкатвдом 
КЗ-35. 4 .  Стойко с разъединителвм РНДЗ-16-35/630 .  5 .  Стойко о разъединителем РНДЗ-2-35/630. 
6 . Разрядник РВС-35. 7 .Стойко о трансформаторами токе ТФН-85М. 8 .  Кронштейн о изолятором 
ОНС-35-500. 9 . Портал трансформаторный. 1 0 . Портал линейный. I I .  Стойка о опорными изолято
рами КО-Ю и разрядниками РБП-10. 1 2 . Шкаф отходящей линии. 1 3 . Шкаф ввода. 14 . Шкаф 
траноформатора собственных нужд. 1 5 . Шкаф трансформатора напряжения и разрядников. 1 6 . Шкаф 
секционного разъединителя. I ? .  Шкаф оекционного выключателя. 1 8 . Шкаф связи и телемеханики. 
19 . Узел установки аппаратуры обработки ВЛ 35 кв . 2 0 . Узел установки релейного икафа.
РШ-1У и РЙ-У1. 2 1 . Шкаф эксплуатационного и противопожарного инвентаря. 2 2 . Внешнее 
ограждение.

техническое обследование

http://www.mosexp.ru
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т п а н  атпвггРИЗИЖИХ СОЕДИНЕНИЙ ПОДСТАНЦИИ

ОПИСАНИЕ СООРУЖЕНИЯ

Оборудован» напряжением 35 кв устанавливается на желез о бето иных отойквх. Порталы -  иеталли- 
ческие жиж железобетонные. РУ 6-10 ев  ооотожт жз коашюктшх квасов наружной уотановки тша 
КРН-И-Ю.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Единица ОРУ 35 кв с н е- ОРУ 35 кв с железо
бетонными пооталажм

Л Ш и к о & и в а Ш о измерения порталами со стойками 
УСТ-2

со стойками 
СНВс

Расход металла на металло- 
конструкцжв т 8 ,8 4 4 ,9 6 5 ,2 7
Расход железобетона и3 2 7 ,2 4 34 ,68 2 7 ,2 4
Расход металла на арматуру 
и завладные части т 5,36 6 ,0 3 4 ,91
Длина ограды и 1 02 ,8 102 ,8
Площадь территории м2 658 658
Сметная стоимость подстанции 
с трансформаторами типа:

ТМ-1600/ТИН-1600 тыс.руб. 46,77/ 65,09 4 6 ,4  / 64 ,72 44,72/63,04
Общая TV-2500/TMH-2500 49,55/ 70,20 49,18/ 69,88 4 7 ,5  /68,-15

Я1-4000/ ТМН-'4000 55,06/ 72,71 54 ,69/ 72,34 53,01/70,66
TU-6300/TUH-6300 59,34/ 80,26 58,97/ 79,89 57,29/ 78,21

Строитель- TM-I600/TIIH-I600 14,23/ 14,69 13,85/ 14,32 12 ,17/ 12,64
TH-250Q/THH-2500

« ш ш ц
работ ТИ-4000/ТИН-4000

14,49/ 15,19 14,12/ 14,82 12,44/ 13,14
„ Я . 14 ,86/ 15,73 14 ,49/ 15,36 12,81/13,68

ТМ-бЭОО/ТИН-бЗОО 14,98/ 15,81 14 ,61/ 15,44 12,98/13,76

Оборудова- TM-I600/THH-I600 . Я . 32 ,55/ 50,4 32 ,55/ 50,4 32 ,55/ 50,4

НМЯ ТМ-2500/ТМН-2500 35,06/55,01 35,06/ 55,01 35,06/ 55,01
ТИ-4000/ТМН-4000 . я . 40,20/ 56,98 40,20/ 56,98 40,20/56,98
ТМ-6300/Т1Ш-6300 - Я — 44,36/64,45 44 ,36/ 64,45 44,36/64,45

_
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СЕЛЬЭНЕРГОПГОЕЕТ
Поникающие трансформаторные под
станции напряжением 35/10 кв 
с двумя трансформаторами________

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
407-3-75/71

Паспорт 
Лист 2

США ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ПОДСТАНЦИЙ СО СТОРОНЫ 35 КВ 
ПТП-35/Ю-гясэ -/,3

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИИ ПОДСТАНЦИИ СО’ СТОРОНЫ 10 КВ

ВВар от т ронсрэормот сро N 1 Ввор от  т ронссрорм ат оро  /V2



4 -5 -7 3 24

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Подстанции разработаны по двум схемам:
КТП-35/б-Ю -2х | | - 4  -  тупиковая подстанция с односторонним питанием

по одной линии 35 к в ;

КТП-35/6-10-2х | 1 -1 3  -  тупиковая подстанция с перемычкой со стороны 35 кв силовых
трансформаторов с питанием по двум лишюм 35 к в .

Подстанции комплектные с применением типовых унифицированных конструкций. Оборудование 
напряиевием 35 кв устанавливается на железобетонных стойках. Порталы железобетонные или ме
таллические. РУ 6 -1 0  кв состоит из комплектных шкафов наружной установки типа КРН-Ш-10.

Металлоконструкции опор под оборудование ОРУ 35 к в , металлические рамы под трансформато
ры и под шкафы РУ 6 -1 0  кв изготавливает и поставляет комплектно с  оборудованием Мытищинский 
электромеханический заво д .

Силовые трансформаторы и железобетонные изделия поставляются ааводами-изготовитедями.

ОБОРУДОВАНИЕ

Т и п Единица
измерена» Количество

Трансформатор типа ТЫ или ТИН шт. 2
Отделитель типа 0Д-35/600 с приводом типа ШПОМ компл. 3
Ко^откозамыкатель типа КЗ-35 с приводом типа ШПКМ 2
Возвединитель трехполюсный типа РЦДЗ-2-35/630 
с  приводом типа ПРН-35БГ 2
Разъединитель трехполюсвый типа РЦДЗ-16-35/630 
с приводом типа ПРН-35БГ I
Разрядник типа РВС-35 с регистратором срабатывания 
типа РВР 6
Разрядник типа РВП-10 шт. 6
Трансформатор тока типа ТФН-85Ы 6
Аппаратура ВЧ обработки ВЛ 35 кв компл. 2
Шкаф наружной установки для РУ 6 -1 0  кв типа КРН-Ш-10 шт. 16
Шкаф с аппаратурой В ? связи и телемеханики - П - I
Релейный шкаф Р1-1У и РШ-У1 _ Г 1 _ 4

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Сыеты на строительные и монтажные работы составлены в ценах, действующих с I . I - I 9 6 9  год а.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I . Пояснительная записка
Альбом D/I. КТП-35/6-10-2х d d M .
Альбом П/2. КТП-35/6-10-2Х d d l - 1 3 .
Альбом Ш/1. КТП-35/6-Ю -2Х d d H -
Альбом Ш/2. КТП-3$/6-10-2х d d l - I 3 *
Альбом 1 У Д . КТП-35/6-Ю -2х Г "

Альбом I//2. КТП-35/6-10-2Х d d 3 - i 3 .

Примененные'типовые проекты
Чертежи
Чертежи
Спецификации

4 0 7 -3 -5 7  -  "Открытые распределительные 
устройства напряжением 35 цд 
пя типовым схемам /из желещо-

Спецяфикации ад7_3_93 _  « ^ ^ и н ц и и  II0 / 3 6 / 6 -I0  кв с 
Сметы на строи- двум» трансформаторами до 40
тельные и ион- )& а  е одним выклвчателен.
тажные работы 4 0 7 -0 -6 9  -  “Схемы вторичных соединений 
Сметы на строи- шкафов КРН-П-Ю и шкафов РШ-
тельные и мон- для сборных комплектных
тажные работы трансформаторных подстанций.

4 0 7 -3 -1 9 8  -"Понижающая трансформаторная 
подстанция напряжением 
35/6-10 кв  узлового типа с 
двумя трансформаторами.

Объем проектных материалов -  455 форматок
Проект распространяет: Свердловский филиал ЦИТП

6 2 0 0 6 2 , Свердловск, 6 2 ,  ВТУЗ-городок, 
Генеральская, За

йнв. № 12075 
Пасп. № 030090Типовой проект 407-3-75/71

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294850/4294850431.htm

