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ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 1 0 (6 )  кВ 
С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ 

(ЗРУ 10-6х30-Ж Б -63-2-К Э -Р )

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

4 0 7 -3 -5 9 0 .9 0 Страница 2

ВИД А Б-Б

Э К С П Л И К А Ц И Я  П О М Е Щ Е Н И Й  Э К С П Л И К А Ц И Я  О Б О Р У Д О В А Н И Я

Н оз. Наименование Кол.

I Токоограничивамцие реакторы 10 кВ 1 2 (6 )
2 Шкафы КРУ 1 0 (6 )  кВ 63

Номер Наименование Площадь, 
м2

I Реакторные камеры 1 5 6 ,6 (8 4 ,4 )
2 Помещение РУ 1 0 (6 )  кВ 1 9 0 ,0
3 К абельное помешение ___ 192^1____

П оказатели, указанные в ск обк ах , о т н о ся т ся  к варианту с о  сдвоенными реакторами 
DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В р а б о т е  приведена проектная документация здания ЗРУ 1 0 (6 ) кВ с  кабельным этажом и 
реакторными камерами. Здание ЗРУ выполнено двухэтажным из сб о р н о го  ж елезобетона длиной 
30 м ,п рол етом  6x2 м и высотой 7 ,7  м над отм еткой планировки,предназначено для устан овки  
шкафов КРУ д в у с т о р о н н е г о  обслуживания серии  K -I 0 4 и зготавл и ваем ы х Московским заводом  
"Э лектрощ ит" Минэнерго СССР, и серий КМ-1м и КМ-1ф, изготавливаемых заводами М инзлектро- 
техпрома СССР, а также токоограничивающих бетонных р еак тор ов  п рои зводства  Рижского 
опы тного завода  "Э нергоавтом атика" Минэнерго СССР

ЗРУ предназначено для сооружения на вы соте до 1000 м над уровнем моря
D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ H5UA ОТДЕЛКА

Фундаменты -  сборные ж елезобетонные 
ста к а н н ого  типа по серии I . 0 2 0 -1 /8 3  
в ы п .1 -1 , типоразм еров -  I
Фундаментные балки -  сборные ж ел езобетон 
ные по серии 1 . 4 1 5 .1 - 2 ,в ы п .I , типоразм е
ров  -  2
Фундаментные блоки -  по ГОСТ 1 3 5 7 9 -7 8 , 
типоразм еров -  2
Колонны -  сборные ж елезобетонны е но серии
1 . 0 2 0 -  1 / 8 3 , вы п .2 -5 ,  2 - 9 ,  типоразм еров -  9
Ригели -  сборны е железобетонные п о  серии
1 . 0 2 0 -  1 / 8 3 , в ы п .3 -1 ,  типоразм еров -  2
Стены -  панельные из я ч е и ст о го  бетон а  
по серии  1 .0 3 0 .1—I ,в ы п .0 -1 ,  0 -3 ,  
ти поразм еров -  5
Покрытие -  сборны е железобетонные плиты 
по серии 1 . 0 4 1 .1 -3 ,  вып. 1 ,6 ,  типоразм е
ров  -  2
Кровля -  из 4 -х  сл оев  рубероида на битум 
ной м астике с  защитным слоем  гравия
Утеплитель -  плитный из я ч е и ст о го  б е т о н а

Ж  дней п л отн ости  ,р = 400  к г /м 3 по 
Т 3 7 4 2 -7 6

Полы -  бетонные с  железнением 
П ерегородки -  кирпичные
Двери -  деревянные по ГОСТ 2 4 6 9 8 -8 1 , 
типоразм еров -  2
Наибольшая м асса  монтажного элемента 
(кол онн а) -  3 ,9  т

Наружная -  расшивка швов панелей
Внутренняя -  затирка с т е н , клеевая 

окраска

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Отопление -  электропечи  типа ПЭТ-4
Вентиляция -  аварийная вытяжная и 
приточная с  механическим побуждением
Электроосвещение -  лампами накаливания
Электроснабжение -  о т  щита собствен н ы х 
нужд подстанций, напряжение 3 8 0 /2 2 0  В

J3 0 B  НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ -  

0 .4 8  кПа 
480 к гс /м 2

В2С0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ -  вторая

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ■ 
минус 2 0 ,3 0 ,4 0  °С

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧБНИЕ ВИСА СНЕГОВОГО 
ПОКРОВА -  0 ,7  1 .0  1 ,5  кПа

70 *100 ' 150 к г с /м 2

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР -  
IB , П, Ш

G2EE ИНЖЕНЕРНО- ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -  обычные 

Q2M0 СЕЙСМИЧНОСТЬ -  6 баллов
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ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЭДЕЫГГЕЯЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 1 0 ( 6 )  кВ 
С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ 

(ЗРУ 1 0 -6 х 3 0 -Ж Б ~ 6 3-2 ~ К Э -Р )

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
4 0 7 -3 -5 9 0 .  90
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Типовая проектная документация

Удельные показатели

Наименование показателей Код Всего III 1 м’
>.Qiucft nnoiuaro II* 1 м*строительного

объем*

на
расчетную
едняицу

на
1 млн. руб. СМР

Примечание

1
расчетный.

кВт ЭТ01 2 6 ,2 3
D 7
0 ,0 0 9 0 ,4 2

а»
§Q

ккал/ч ЭТИ 2 2 6 1 0
3 0 , 7 5 “

7 ,3 2 3 5 8 ,9

1
годовой,

ГДж ЭТ21 2 0 ,9 6
0 ,0 3 d  “  
0|007 0 ,3 3

2

«*
g
и

(удельные показатели, ГДж)
Гкал ЭТ25 4 ,9 9

Ша»
1

—• ч 

1 расчетный.
кВт ЭТОТ 2 6 ,2 3 о  д а " 

0 ,0 0 9 0 ,4 2

1
1

V

Р 1
6о
Б
S

ккал/ч ЭТ (5 2 2 6 1 0
4 0 ,7 5
7 ,3 9 3 5 8 ,9

2
S1
а
я

§• ГДж ЭТ22 2 0 ,9 6 о
о

о
о

З
Й 0 ,3 3

(удельные показатели, ГДж)
Гкал ЭТ26 4 ,9 9

1 —
Рас
(У/

хода
гелып

лектроэнергин, годовой, МВт -ч 
ые показатели, кВт ч) ИС08 5 ,8 3

iO .b
1 ,§ 1 9 2 ,5

— Потребная электрическая мощность, кВт ЭМ01 6 0 ,1

—
Продолжительность строительства, мес. 1ICOI 3

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

ЗРУ 1 0 ( 6 )  кВ вы пол нено п о  принципиальной  э л е к т р и ч е с к о й  сх е м е  1 0 ( 6 ) —2 при д в у х р я д н ой  
у с т а н о в к е  шкафов КРУ и с  у с т а н о в к о й  одинарны х токоогран и чиваю щ и х р е а к т о р о в  в  ц еп я х  в в о д о в  
1 0 ( 6 )  кВ

В с о с т а в е  ЗРУ р а з р а б о т а л о  д в а  в а р и а н та  к о м п он ов ок  с о  шкафами КРУ сер и и  K -I 0 4  -  п а  
т о к и  I6 0 0 A  и 2 6 0 0А , и д в а  в а р и а н т а  к о м п о н о в о к  с о  шкафами КРУ сер и й  КМ-1ф, КМ-1м -  п а  
т о к и  I6 0 0 A  и 3 I5 0 A

Сметы с о с т а в л е н ы  в цен ах 1991 г .  д л я  ва р и а н та  ЗРУ с о  шкафами КРУ K -I0 4  и 
одинарными р еа к тор а м и

Р асчетны й п о к а з а т е л ь  -  I  шкаф КРУ. К о л и ч е ст в о  р а сч етн ы х  единиц -  63

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И
П оясн и тел ьн ая  за п и ск а

А л ьбом  2 ЭП1 Э л е к тр о т е х н и ч е ск и е  чертеж и (в а р и а н т  с о  шкафами КРУ сер ии  K - I 0 4 )
ЭП2 Э л е к тр о т е х н и ч е ск и е  чертеж и (в а р и а н т  с о  шкафами КРУ сер и и  КМ -1м, КМ-1ф)

А льбом  3  ACI С тр оител ьны е чертеж и (в а р и а н т  с о  шкафами КРУ сер и и  K -I 0 4 )
АС2 С тр оител ьны е чертеж и (в а р и а н т  с о  шкафами КРУ сер и и  КГ/-1м, КМ-1ф)
^  О топ л ен и е, вен ти л яц и я

С троител ьны е и зд ел и я  \ и з m  407_ 3. 588.90 
К он струкц и и  м е та л л и ч е ск и е j  
Спецификации о б о р у д о в а н и я  
В ед ом ости  п о т р е б н о с т и  в м а тер и а л а х  
С м етн ая  д ок ум ен та ц и я

Объем п р оек тн ы х  м а т е р и а л о в , приведенны х к ф орм ату А 4 - 832  форматки

А л ьбом  I ПЗ
А л ьбом  2 ЭП1

ЭП2
А льбом  3 ACI

АС2
ОБ

А л ьбом  4 АСИ
А льбом  5 КМ
А л ьбом  6 СО
А л ьбом  7 т
А л ьбом  8 сд

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

И н сти ту т  "С е в з а п з н е р г о с е т ь п р о е к т " ,  1 9 3 0 3 6 , С .-П е т е р б у р г ,  Н евский п р . , 
Д. И 1 /3

Утверж ден и в в ед ен  в д е й с т в и е  М инэнерго СССР 
п р о т о к о л  о т  0 8 .0 8 .9 1  № 35
С рок  д е й с т в и я -1 9 9 6  г .

У ральский и н с т и т у т  т и п о в о г о  п р оек ти р ов а н и я  
6 2 0 0 6 2 , Е к а т е р и н б у р г , у л ,Ч ебы ш ев а , 4

Инв.М9 Нател.л.№ 0 6 5 87 8
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