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ТРАНОМРЫАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 10(6)/О,4кВ 
С ЧЕТЫРЬМЯ ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ 10(6) кВ НА ДВА 

ТРАНСФОРМАТОРА МОЩНОСТЬЮ ДО 2X40QKBA ДЕЯ ЗДЕКГРОСНАБХЕаИЯ 
ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ В ЗОНЕ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ 

ТШ B-42-40QBM3

УДК 621.316.172
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ЭНШИКАЦИЯ ПОМЕЩЕШЙ

Но-
мер Наименование Площадь 

м2 9

[01 Камара силового трансформатора 9,56
[02 Помецение кита 0,4хВ 10,35
г о х Помещение 17-10(6) кВ 21,6
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Ш>8 Наименование я марка КОД.

I Траноформатор силовой 2
2 Камара серии KG0-386 6
3 Панель распределительная Ц070 7

салфетки под тарелки

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html
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ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 10(6)/
С ЧЕТЫРЬМЯ ВОЗДУШНЫМИ ВШАМИ 10(6) 

ТРАНСФОРМАТОРА МСВДЮСГЫОДО 2x400 кВА ДЛЯ ЗЯЕКШ 
ГОРОДОВ ИПОСЕШВГВ ЗОНЕ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ 

ТИП B-42-40GBM3
I СНАБЖЕНИЯ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
407-3-52IM.88
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СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИ! СОЕДИНЕНИЙ

ТМ до 400 кВА 

ТМ до 400 кВА
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ШАА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Трансформаторная подотанвдш (ТП) размещается в отдельно стоящем двухэтажном здании 

■ предназначена для электроснабжения комцунально-бытовых потребителей городов и 
поселков для районов вечной мерзлоты о нормальными сейсмическими условиями с амплитуд
ным значением сквозного тока короткого замыкания до 41 хА. Техно логический процесс 
поступления,распределения ж преобразования электроэнергии на напряжении 10(6) и 0,4хВ 
непрерывный. Максимальная проходная мощаооть составляет IIOOO кВА при 10 кВ и 6500 кВА 
при 6 кВ. Максимальная мощность установленных силовых трансформаторов равна 400 кВА.

Прием х распределение электроэнергии на напряжении 10(6) кВ производится через 
распределительное устройство (РУ) .укомплектованное камерами К00-386 и расположенное 
на втором этаже. В ТП цредусматривается четыре воздушные линии на напряжении 10(6)кВ: 
две питавшие и две отходящие.

Прием и распределение электроэнергии на напряжении 0,4кВ производится с щита 0,4кВ. 
Укомплектованного панелями ЛЮТО и расположенного на первом этаже. Максимальное коли
чество отходящих линий 0,4кВ для варианта с предохранителями равно 12, а для варианта 
с автоматическими выключателями равно 16. В ТП при необходимости может быть установлена 
панель уличного освещения.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
пдаменты -железобетонные сваи по 
19804.1-79*. Типоразмеров-1

Стены н перегородки - кирпичные
Покрытие ж перекрытие -сборные желе

зобетонные плиты по серии 1.442.I -I  
вып.1. Типоразмеров-2

Перемычки -  сборные железобетонные 
по серии 1.038.1-Гвып.1. Типоразме
ров-5

Лестницы -металлические по серии 
1.450.3-3,вып.1

Полы-цементно-песчаные о иелэзнением
Кровля -рулонная из 4-х слоев рубе- 

ройда на битумной мастике о защитным 
слоем гравия

Двери -деревянные по ГОСТ 14624-84 и 
по серии 2.435-6, вып.1

Наибольшая иаоса монтажного элемента 
(плита покрытия) -  2,100т

ОТДЕЛКА
НАРУЖНАЯ

Кирпичная кладка о расшивкой швов 
ВНУТРЕННЯЯ

Окраска известковой краской стен я 
перегородок. Масляная окраска столярных 
изделии и защита металлических деталей 
лакокрасочными антикоррозионными 
материалами
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Отопление -технологический подогрев 
о автоматическим поддержанием темпе
ратур необходимых для нормальной работы 
оборудования

Вентиляция -  естественная
Электроснабжение -  от трансформаторов 

напряжением 380/220 В

H5UA

C3GA

НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ 23 кгс/м2 
СГИ1ИП. ОГНЕСТОЙКОСТИ -  вторая

J3NB

62DD
РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА- 62ЕЕ 
минуо 20°С,30°С(основной вариант) ,40°С

НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ I.Q  кПа 
ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА 100юта/м2
КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР -  1,П,Ш ,и 
ИНЖЕНЕРНО-ПХШОШЕСКИЕ УСЛСВИЯ- 
обычпые
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Т Р А Н С Ф О Р М А Т О Р Н А Я  П О Д С Т А Н Ц И Я  1 0 ( 6 ) / 0 , 4 к В _  
С  Ч Е Т Ы Р Ь М Я  В О З Д УШ Н Ы М И  В В С Д Ш  1 0 ( 6 )  к В  Й А  

Т Р А Н С Ф О Р М А Т О Р А  М О Й Ю & Ъ Ю  Д О  2 x 4 0 0  к В А  Д Л Я  Э Л М  
Г О Р О Д О В  И  П О С Е Л К О В  В  З О Н Е  В Е Ч Н О Й  М Е Р З Л О Т Ы  

Т И П  B - 4 2 - 4 0 Q B M 3

Т И П О В О Й  П Р О Е К Т  

407-3-52IM.88
Л и с т  2  

С т р а н и ц а  3

VI мл ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

Тваоиа проектная документация
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П л о щ а д ь  о б о д а ,м 2 Х П 0 2 4 1 , 5 1 0 , 0 5

О б ъ е м  с т р о и т е л ь н ы й  о б щ и й ,м З Х Б 0 1 2 1 3 , 5 3 0 , 2 7
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дплпдтпртагмд данный

За расчетнуп единицу принят I кВА уотановлэнной мощности трансформатора 
Всего расчетных единиц -  800
Овтная стоим ооть определена в нормах н ценах 1984г., оборудование-в ценах 1982г. 
Стоимость приведена о трансформаторами 400 кВА дин базисного района

СОСТАВ проектной документации

Альбом I ПЗ Пояснительная записка
АС Архитектурно-строительные решения

Альбом 2 ПЗ Пояснительная еаписка
ЭС Электротехническая часть и опросные листы

Альбом 3 АС. И Строительные изделия (из типового проекта
Альбом 4 ЭС.СО спецификации оборудования
Альбом 5 С Оюты
Альбом 6 БЫ Ведомости потребности в материалах

Объем проектных материалов,приведенных к формату А4  ̂488 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

Пшоокощунэнерго,Ивановское отделение, 153396,КП, г.Иваново, 
уд.Хиделева,Зо

Утвержден и введен в действие Нннжшкомхозом РОФСР 6 октября 1988г. 
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Срок действия типового проекта -  1993г.
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