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Но
мер Наименование

Площадь

I Помещение аппаратуры излай 6 8 ,5
2 Подстанция аккумуляторная 50 ,5
3 Вентиляционная камера 12 ,4
4 Кислотная 4 ,8
5 Тамбур 3 ,4
6 Помещение релейных панелей 2 62,<5
7 Диэель-генераторная I I . 9
8 Помещение релейных бригад П . 9
9 Помещение мастерской 11 ,9

10 Вестибюль 28 ,7
I I Тамбур 4 ,9

12 Санузел 2 ,5

13 Помещение начальника подстанции 7 ,7

« е т г ы ы и е  лае i

проектные работы

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
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СЩЕПОДСТАНЩОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ ТИП П 
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ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Э К С П Л И К А Ц И Я  О Б О Р У Д О В А Н И Я

Поз. Наименование и марка Колич. Поз. Наименование и марка Колич.

I Панели щита собственных нужд
до 10

13 Верстак слесарный на 2 м еста с
переменного тока ПСН-110-78 установленными на нем двумя 

тисками 120 мм I
2 Панели щита собственных нужд 

постоянного тока  ПСН-1200

Выпрямительное устройство  ВАЗП

3 1.4 Шкаф для инструмента и мелких 
деталей 2

3 2

до 12
15

Панели управления Г1КР
Настольно-сверлильный станок 
модель 2М-ЮЗП, диаметр свер л е-4

I
Панели релейные ПКР до 68

ния 3 мм
5

16 В ерстак слесарный на 2 м еста с
Аккумуляторная батарея  под, - 
станционная C K -3 ...C K -I6

6
I комол

установленными на нем двумя 
тисками 45 мм I

7 Аккумуляторная батарея  для 
устройств  связи  СК-2 I компл

17 Усилитель мощности ЛУС-80 I I

8 10
18 Статический преобразователь

8Стеллаж для аккумуляторов ПС-2-220

9 Щиток сварочный Щ-736 I 19 Аппаратура дальней автом атичес
кой связи  АДАСЭ-П-М 4

10 Н астольно-сверлильны й стан о к , 
модель 2M -II2  наибольший ди а-

I
20 Щит электропитания аппаратуры

метр сверления -  12 мм СВЯЗИ I

I I Точильный станок  двухсторонний 
модель 36634 диаметр шлифоваль-

I

21 Аппаратура связи 12

ного к р у га  -  300 мм 22 Шкаф для установки разрядников 2

12 Токарно-винторезны й станок , 23 Радиостанция УКВ-связи I
модель 1МБ1П с расстоянием 24 Аппаратура внутриобъектной связи 3 компл
между центрами до 500 мм I 25 Д и зель-генератор  1Э8Р I

Количество оборудования позиций I ,  4 , 5 определяется  при привязке
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ H5UA ОТДЕЛКА

Фундаменты - сборные железобетонные 
сваи по серии I .О Н  Л - 8  м, выл. 1 ,2 ; 
типоразмеров-1

Цокольное перекрытие -  монолитное желе
зобетонное

C3GA
Балки покрытия -  металлические индиви
дуальные; типоразмеров-1

Стены -  сборные бетонные камни по ГОСТ 
6133-84; типоразмеров-1

Перегородки - и з  сборных бетонных кам
ней по ГОСТ 6133-84 ; типораэмеров-2

Покрытие -  сборные железобетонные пли
ты по ГОСТ 2 2 7 0 1 .0 - 7 7 -  2 2701 .5 -77 ; 
типоразм ероз-2

Кровля -  рулонная скатная , из 3-х  слоев 
рубероида с защитным слоем из гравия, 
утеплитель -  плитный газобетон 
у=600 кгс /м 2

Лестницы -  стальные по серии 1 .4 5 0 .3 -3  
вып.О, I

Полы -  линолеум, керамическая плитка, 
керамическая кислотоупорная плитка, 
бетонные

Окна -  по ГОСТ 16289-80, типоразмеров' 
по ГОСТ I 1214-78, типоразмеров-1

■I;

НАРУЖНАЯ -  лицевые бетонные камни 
с лицевым фактурным слоем

ВНУТРЕННЯЯ -  ш тукатурка, окюаска, 
глазурованная керамическая плитка

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод -  хозяйственно-питьевой 
от наружной водопроводной сети 
Напор на вводе Н=Т0 м

Канализация -  бытовая в наружную 
канализационную сеть

Отопление -  электрическое электро
печами ПЭТ-4 и электронагревателя
ми ТЭН-13

Вентиляция -  приточно-вытяжная с 
механическим побуждением и естест 
венная

Электроснабжение -  от щита собст
венных ,нужд подстанции напряжени
ем 380/220 В

Электроосвещение -  лампы люминес
центные и лампы накаливания

Устройства связи -  телефонная, 
вы сокочастотная, радиотрансляци
онная, пожарная сигнализация

Двери -  по ГОСТ 14624-84, типоразме
р о в -4 ; по ГОСТ 24698-81, гипораэмеров-1

Перемычки -  сборные железобетонные по 
серии, 1 . 138-10 вы п.5; типоразмеров-4

Наибольшая масса монтажного элемента 
(плита покрытия) -  3 ,2  т

СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА -  !й._кгс/м2_ 
0 ,4 4  кПа

СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ -  вторая

-  минус 55°С
РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И 
ПОДРАЙОНЫ СССР -  1А.1В.1Д

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА -  ,К£с/ м2
0 ,9 8  кПа

Сг2ЕЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -

Наименование Всего показа- 
_________тель

СТОИМОСТЬ

Общая сметная 
стоимость ты с.руб .

в том числе:

строительно
монтажных
работ то же

оборудования "

95,70

94 ,65

1 ,05

-  вечномерзлые грунты

1й
Наименование Всего

Удельный
показа
тель

V4KA ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

V4KH
Расход
воды холодной мЗ/ч 0,10

м З/сут 0 , 5 -

V4KI Канализацион
ные стоки мЗ/ч о, га -

м З/сут 0 , 5 -
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Наименование Всего
Удельный
показа
тель

VUS Стоимость строи
тельно -монтажных 
работ I м2 общей 
площади здания руб. 200,66

VhKN

VHP Стоимость строи
тельно-монтажных 
работ на I м3 
строительного 
объема ?! 34,85

WV Стоимость общая 
на йАсчетный по
казатель И 202,88

VUA ТРУДОЁМКОСТЬ

VMF Построечные тру
довые затраты' чия.-дн.. 1357

V4KK

V1JR То же, на I м3 
строительного
объеме. то же _ 0,499 СгЗТ'чВ

v«v То же, на расчет
ный показатель С » 2 ,ев V1NP

V-iKA РАСХ0Д1

Vi KB Расход строитель
ных материалов G30C
Цемент приведен
ный к марке М400 т 93,38(67,36) - СтЗОВ
То же, ка I м2 об. 
щей площади ft 0.2 ичок

Сталь V 25,5(20,23)
Сталь приведен
ная к классам 
АЛ и С38/23 ff 37,71(30,15) «р,

То же, на 1 м2 об' 
щей площади К 0,06

То же, на расчет
ный показатель II - 0,05

Бетон и железо- 
бетон м3 250,46 -

в том числе;
монолитный О 174,7 -
сборный « 75,76 -
То де, на X м2 
общей площади г. 0,531

Лесоматериалы и 31,37 -

Лесоматериалы 
приведенные к 
круглому лесу W 47,06 цр

Удельный
Наименование Всего показа-

____________ гель

тепло ккал/ч I2395I 
кВт 144,13

б той  числе:

на отопление то же

на вентиляция «

64371
74,85
59580
69,28

тепла ка отоп
ление I м2 об- " 
щей площади
Потребная
электрическая
мощность кВт 95
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

136,47
0,159

Объем строи
тельный
Объем строи
тельный на 
расчетный 
показателе
Площадь
застройки
Общая площадь
Общая площадь 
на расчетный 
показатель

м3 2715,7

м2 547,5
и 471,7

Я

5,76

1,0

Б скобках указывается потребность 
строительных материалов без учета 
расходов на изготовление сборных | 
изделий, конструкций, |

Ь .Ц Ц  ПЫТЛИВ ивы
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Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

В проекте предусмотрен вари ан т  со сборно-монолитным цокольным 

перекрытием и весом с н его в о го  покрова -  150 к го /м 2

Показатели приведены для  монолитного перекрытия и в е с а  сн его 

вого покрова -  ЮО к гс /м 2

Расчетный п о к а за те л ь  -  I  м2 общей площади

Сметная стоим ость с тр о и т е л ь ст в а  определена в нормах л  ценах 1984 г .  

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I Общая пояснительная записка

Альбом П - А рхитектурно-строительны е решения

Альбом Ш Э лектротехнические и сан и тарно-техни ческие  решения

Альбом 1У - Строительные изделия

Альбом У Ведомости потребности в м атериалах

Альбом У1 - С м е т ы

П Р И М Е Н Е Н Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы

Типовые проектные решения 4 0 7 -0 3 -3 2 2  

"У становка аккум уляторной батареи  с элементами 

СК и СН на ПС напряжением до 500 кВ; альбомы1,1Г 

Распространяет Свердловский филиал ЦШ'П.

Объем проектных м ате р и ал о в , приведенных к формату А 4-560 форматок
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В7НА АВТОР ПРОЕКТА -

В7НА УТВЕРВДЕНИЕ

В 'Ж А  ПОСТАВЩИК

Томское отделение ин ститута "ЭНЕРГОСЕГЬПРОЕКТ" 

6 3 4 0 4 1 , г .Т ом ск , проспект К ирова, 36

Утвержден и введен в действие  МИНЭНЕРГО СССР, 

протокол  if 19 от 2 1 ,0 5 .8 4  г .

Срок дей стви я  -  1989 г .

С вердловский филиал ЦГО1

6 2 0 0 6 2 , г .С вер д л о вск , ул .Ч ебы ш ева, 4

Инв. #

К атал, л .* 0 5 4 7 3 2

Типовой проект 407-3-397м.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294852/4294852812.htm

